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1. Siguranţa

1.1.1. Simboluri

Simboluri folosite în aceste Instrucţiuni de
operare.

NB!
Indică o informaţie căreia cititorul trebuie să acorde atenţie.

Indică un avertisment general.

Indică un avertisment înaltă tensiune.

＊ Indică configurarea implicită

1.1.2. Avertisment tensiune ridicată

Tensiunea convertizorului de frecvenţă este deosebit de periculoasă ori de câte ori
acesta este conectat la reţea. Instalarea incorectă a motorului sau a convertizorului
de frecvenţă poate provoca stricăciuni echipamentului, vătămări grave corporale sau
chiar decesul. În consecinţă, este foarte importantă respectarea instrucţiunilor din
acest manual, a legilor locale şi naţionale şi a reglementărilor de siguranţă.

1.1.3. Instrucţiuni de tehnica securităţii

• Asiguraţi-vă că convertizorul de frecvenţă este conectat în mod corect la împământare.

• Nu decuplaţi fişele de alimentare de la reţea, conexiunile motorului sau alte conexiuni
ale alimentării în timp ce convertizorul de frecvenţă este conectat la alimentare.

• Protejaţi utilizatorii împotriva tensiunii de alimentare.

• Protejaţi motorul împotriva suprasarcinii conform reglementărilor naţionale şi locale.

• Protecţia motorului la suprasarcină nu este inclusă în configurările implicite. Parametrul
1-90 Protecţie termică motor este configurat la Decuplare ETR. Pentru piaţa din America
de Nord: În conformitate cu NEC (National Electrical Code), funcţiile ETR asigură o pro-
tecţie la suprasarcină a motorului în clasa 20.

• Scurgerile de curent la pământ depăşesc 3,5 mA.

• Tasta [OFF] nu este un întrerupător de siguranţă. Aceasta nu deconectează convertizorul
de frecvenţă de la reţeaua electrică.
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1.1.4. Avertisment general

Avertisment:
Atingerea părţilor aflate sub tensiune poate fi fatală - chiar dacă echipamentul a fost
deconectat de la alimentarea de la reţea.
De asemenea, asiguraţi-vă că au fost deconectate toate intrările de tensiune,
(legătura circuitului intermediar) precum şi conexiunea motorului pentru recupera-
rea energiei cinetice.
Înainte de atingerea oricăror componente aflate sub tensiune ale convertizorului de
frecvenţă VLT® HVAC FC 100, aşteptaţi cel puţin intervalele de timp de mai jos:
200 - 240 V, 1,1 - 3,7 kW: aşteptaţi cel puţin 4 minute.
200 - 240 V, 5,5 - 45 kW: aşteptaţi cel puţin 15 minute.
380 - 480 V, 1,1 - 7,5 kW: aşteptaţi cel puţin 4 minute.
380 - 480 V, 11 - 90 kW: aşteptaţi cel puţin 15 minute.
525 - 600 V, 1,1 - 7,5 kW: aşteptaţi cel puţin 4 minute.
Este permis un timp mai scurt numai dacă acest lucru este indicat pe plăcuţa indi-
catoare a unităţii.

Curentul de scurgere
Valoarea curentului de scurgere de la convertizorul de frecvenţă VLT® HVAC FC 100
depăşeşte 3,5 mA. Conform IEC 61800-5-1 trebuie utilizată o legătură de împămân-
tare de protecţie cu ajutorul: unui fir de Cu de min. 10 mm² sau de Al de 16 mm²
sau a unui fir de împământare suplimentar - cu aceeaşi secţiune a cablului ca şi ale
conexiunilor de alimentare - ce trebuie să se termine în bifurcaţie.
Dispozitivul de curent rezidual
Acest produs poate induce un curent continuu în conductorul protector. În cazul în
care, pentru o protecţie suplimentară, se utilizează un dispozitiv de curent rezidual
(RCD), acesta trebuie să fie unul de tip B (temporizare) montat în circuitul de ali-
mentare a acestui produs. A se citi Nota de aplicaţie RCD MN.90.GX.02.
Împământarea de protecţie a convertizorului de frecvenţă VLT® HVAC FC 100 şi uti-
lizarea dispozitivului pentru curent rezidual întotdeauna trebuie să corespundă
reglementărilor naţionale şi locale.

1.1.5. Înainte de începerea unei lucrări de reparaţii

1. Deconectaţi convertizorul de frecvenţă de la reţeaua de alimentare

2. Deconectaţi bornele 88 şi 89 ale magistralei de curent continuu

3. Aşteptaţi cel puţin perioada menţionată în secţiunea 2.1.2

4. Scoateţi cablul motorului

1.1.6. Condiţii speciale

Caracteristici electrice:
Caracteristica indicată pe plăcuţa indicatoare a convertizorului de frecvenţă se bazează pe o sursă
de alimentare de la reţea tipică cu 3 faze, cu tensiunea, gama de curent şi temperatura specificate,
ce se aşteaptă a fi utilizată la majoritatea aplicaţiilor.

De asemenea, convertizorul de frecvenţă acceptă alte aplicaţii speciale care afectează caracteris-
tica electrică a convertizorului de frecvenţă.
Condiţii speciale care pot afecta caracteristicile electrice sunt:
□ aplicaţiile monofazate;
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□ aplicaţiile la temperaturi ridicate care necesită devaluarea caracteristicilor electrice;
□ aplicaţiile din mediul marin cu condiţii de mediu mult mai severe.

Este posibil ca şi alte aplicaţii să afecteze caracteristicile electrice.

Consultaţi clauzele relevante din aceste instrucţiuni şi din Ghidul de proiectare al convertizorului
de frecvenţă VLT® HVAC, MG.11Bx.yy pentru informaţii privind caracteristicile electrice.

Cerinţe pentru instalare:
Siguranţa electrică generală a convertizorului de frecvenţă necesită considerente speciale în ceea
ce priveşte instalarea:
□ siguranţe şi disjunctoare pentru protecţia la supratensiune şi scurtcircuit;
□ alegerea cablurilor de alimentare (reţea, motor, frână, distribuire de sarcină şi releu);
□ configurarea grilei (IT,TN, picioare legate la împământare etc.);
□ siguranţa porturilor de joasă tensiune (condiţii PELV).

Consultaţi clauzele relevante din aceste instrucţiuni şi din Ghidul de proiectare al convertizorului
de frecvenţă VLT® HVAC pentru informaţii privind cerinţele de instalare.
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1.1.7. Atenţionare

 

Atenţionare

Condensatorii modulului de alimentare al convertizorului de frecvenţă rămân încărcaţi după
deconectarea tensiunii de alimentare. Pentru a evita pericolul electrocutării, deconectaţi con-
vertizorul de frecvenţă de la reţeaua de alimentare înainte de efectuarea oricăror lucrări de
întreţinere. Aşteptaţi cel puţin intervalul specificat mai jos înainte de a efectua lucrările de
întreţinere la:

Tensiune
Durată de aşteptare minimă
4 min. 15 min.

200 - 240 V 1,1 – 3,7 kW 5,5 – 45 kW
380 - 480 V 1,1 – 7,5 kW 11 – 90 kW
525 - 600 V 1,1 – 7,5 kW  
Aveţi în vedere faptul că ar putea exista tensiune înaltă în modulul de alimentare chiar dacă
LED-urile sunt stinse.

1.1.8. Instalarea în condiţii de altitudine înaltă (PELV) 

Pentru altitudini de peste 2 km, luaţi legătura cu Danfoss Drives privind PELV.

1.1.9. Evitarea pornirii accidentale

În timp ce convertizorul de frecvenţă este conectat la reţeaua electrică, motorul poate fi pornit/
oprit folosind comenzi digitale, comenzi de magistrală, referinţe sau Panoul de comandă local.

• Deconectaţi convertizorul de frecvenţă de la reţeaua electrică ori de câte ori consideren-
tele de siguranţă personală fac necesară evitarea unei porniri accidentale.

• Pentru a evita pornirea accidentală, întotdeauna activaţi tasta [OFF] înainte de schim-
barea parametrilor.

• Dacă borna 37 nu este decuplată, o pană electrică, o suprasarcină temporară, o pană în
circuitul de alimentare sau o pierdere a conectării motorului poate provoca pornirea unui
motor oprit.
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1.1.10. Oprirea de siguranţă a convertizorului de frecvenţă

Pentru versiunile echipate cu borna de intrare 37 pentru Oprirea de siguranţă 37, convertizorul de
frecvenţă poate îndeplini funcţia de siguranţă Cuplu sigur dezactiv (Aşa cum este definit prin schiţa
CD IEC 61800-5-2) sau Categoria de oprire 0 (aşa cum este definit în EN 60204-1).

Este proiectat şi aprobat pentru a corespunde cerinţelor de siguranţă ale categoriei 3 în EN 954-1.
Această funcţionalitate se numeşte Oprire de siguranţă. Înainte de a integra Oprirea de siguranţă
la o instalaţie, este nevoie de efectuarea unei analize de risc precise asupra instalaţiei pentru a se
determina dacă funcţionalitatea şi categoria de securitate a Opririi de siguranţă este
corespunzătoare şi suficientă. Pentru a instala şi utiliza funcţia de Oprire de siguranţă în confor-
mitate cu cerinţele de siguranţă ale categoriei 3 în EN 954-1, se vor respecta informaţiile şi
instrucţiunile aferente VLT® HVAC Drive Design Guide MG.11.BX.YY (Ghidului de proiectare al
convertizorului de frecvenţă VLT HVAC)! Informaţiile şi instrucţiunile furnizate în Operating In-
structions (Instrucţiunile de utilizare) nu sunt suficiente pentru o utilizare corectă şi sigură a
funcţiei de Oprire de siguranţă!

130BA491

Illustration 1.1: Acest certificat acoperă, de asemenea, FC 102 and FC 202!

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
de frecvenţă VLT® HVAC 1. Siguranţa

 MG.11.A4.46 - VLT® este o marcă comercială înregistrată a Danfoss  7

1



1.1.11. Alimentările în triunghi

Alimentările în triunghi
Nu conectaţi convertizoare de frecvenţă de 400 V prevăzute cu filtre RFI la alimen-
tarea de la reţea având o tensiune mai mare de 440 V între fază şi nul.
Pentru alimentările în triunghi şi împământarea în delta (cu un singur conductor de
împământare), tensiunea de alimentare poate depăşi 440 V între fază şi nul.

Par. 14-50 Filtru RFI poate fi folosit pentru a deconecta capacităţile interne RFI de la filtrul RFI
spre împământare. Dacă această operaţie este executată, caracteristica RFI se va reduce la nivelul
A2.

1.1.12. Versiunea pachetului software şi aprobările: Convertizorul de
frecvenţă VLT HVAC

Convertizorul de frecvenţă VLT HVAC
Instrucţiuni de operare

Versiune pachet software: 2.0X
   

Aceste Instrucţiuni de operare pot fi folosite pentru toate convertizoarele de frecvenţă VLT
HVAC prevăzute cu pachetul software versiunea 2.0x.
Versiunea pachetului software poate fi vizualizată în parametrul 15-43.

1.1.13. Instrucţiuni privind trecerea la deşeuri 

Echipamentele care conţin piese electrice nu trebuie trecute la deşeuri
împreună cu gunoiul menajer.
Acestea trebuie colectate separat cu deşeurile electrice şi electronice
conform reglementărilor şi legilor locale în vigoare.

1. Siguranţa
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2. Introducere

2.1. Introducere

2.1.1. Identificarea convertizorului de frecvenţă 

Mai jos se află un exemplu de etichetă de identificare. Această etichetă este amplasată pe con-
vertizorul de frecvenţă şi indică tipul şi opţiunile instalate pe unitate. A se vedea tabelul 2.1 pentru
detalii privind modul de citire aCodului de tip (T/C).

Illustration 2.1: Acest exemplu prezintă o etichetă de identificare.

NB!
Citiţi codul de tip (T/C) şi numărul de serie înainte de a vă adresa Danfoss.
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2.1.2. Codul de tip 

Descriere Poz. Alegere posibilă
Grup de produse şi serie VLT 1-6 FC 102
Putere nominală 8-10 1,1 - 90 kW (1K1 - 90K)
Număr de faze 11 Trei faze (T)

Tensiunea reţelei de alimentare 11-12
T 2: 200-240 Vca
T 4: 380-480 Vca
T 6: 525-600 Vca

Carcasă 13-15

E20: IP20
E21: IP 21/NEMA Type 1
E55: IP 55/NEMA Type 12
E66: IP66
P21: IP21/NEMA Type 1 cu panou posterior
P55: IP55/NEMA Type 12 cu panou posterior

Filtru RFI 16-17
H1: Filtru RFI, clasa A1/B
H2: Clasa A2
H3: Filtru RFI A1/B (cablu de lungime redusă)

Frână 18

X: Fără chopper de frânare inclus
B: Chopper de frânare inclus
T: Oprire de sig.
U: Oprire de siguranţă + frână

Afişaj 19
G: Panou de comandă local grafic (GLCP)
N: Panou de comandă local numeric (NLCP)
X: Fără Panou de comandă local

PCB cu lac protector 20 X: Fără PCB acoperit
C: PCB acoperit

Opţiune pentru alimentarea de la reţea 21 X: Fără întrerupător de reţea
1: Cu întrerupător de reţea (numai IP55)

Adaptare 22 Rezervat
Adaptare 23 Rezervat
Versiune pachet software 24-27 Pachet software actual
Limbaj pachet software 28  

Opţiuni A 29-30

AX: Fără opţiuni
A0: MCA 101 Profibus DP V1
A4: MCA 104 DeviceNet
AG: MCA 108 LON works
AJ: MCA 109 BAC Net

Opţiuni B 31-32

BX: Fără opţiuni
BK: Opţiune Intrare/Ieşire uz general MCB 101
BP: Opţiune releu MCB 105
B0:Opţiune intrare/ieşire analogică MCB 109

Opţiuni C0, MCO 33-34 CX: Fără opţiuni
Opţiuni C1 35 X: Fără opţiuni
Opţiune C, program 36-37 XX: Pachet software standard

Opţiuni D 38-39 DX: Fără opţiuni
D0: Rezervă circuit intermediar

Table 2.1: Descrierea codului de tip.

Opţiunile diferite sunt descrise în amănunţime în Ghidul de proiectare al convertizorului de frec-
venţă VLT® HVAC, MG.11.Bx.yy .
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2.1.3. Abrevieri şi standarde 

Termeni: Abrevieri: Unităţi SI: Unităţi I-P:
Acceleraţie  m/s² ft/s²
Curent alternativ c.a. A Amp
American Wire Gauge AWG   
Suprafaţă  m² in², ft²
Adaptarea automată a motorului AMA   
Grade Celsius °C   
Curent  A Amp
Limită de curent ILIM   
Curent continuu c.c. A Amp
Dependent de tipul convertizorului D-TYPE   
Releul electronic de protecţie termică ETR   
Energie  J = N·m ft-lb, Btu
Fahrenheit ˚F   
Forţă  N lb
Convertizor de frecvenţă FC   
Frecvenţă  Hz Hz
Panou de comandă local grafic GLCP   
Coeficient de transfer termic  W/m²·K Btu/hr·ft²·˚F
Kelvin ˚K   
Kilohertz kHz   
KiloVoltAmper KVA   

Lungime  m ţoli, in, picior,
ft

Panou de comandă local LCP   
Masă  kg livre, lb
Miliamper mA   
Milisecundă ms   
Minut min   
Instrument de control al mişcării MCT   
Dependent de tipul motorului M-TYPE   
Nanofarad nF   
Newtonmetru Nm   
Curentul nominal al motorului IM,N   
Frecvenţa nominală a motorului fM,N   
Puterea nominală a motorului PM,N   
Tensiunea nominală a motorului UM,N   
Panou de comandă local numeric NLCP   
Parametru par.   
Protecţie prin tensiune extrem de
scăzută PELV   

Alimentare  W Btu/hr, CP

Presiune  Pa = N/m² psi, psf, ft de
apă

Curentul de ieşire nominal al inver-
torului IINV   

Rotaţii pe minut RPM   
În funcţie de mărime SR   
Temperatură  ˚C ˚F
Ora  s s,hr
Limită de cuplu TLIM   
Viteză  m/s fps, fpm, fph
Tensiune  V V
Volum  m³ in³, ft³

Table 2.2: Tabel de abrevieri şi standarde.

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
de frecvenţă VLT® HVAC 2. Introducere

 MG.11.A4.46 - VLT® este o marcă comercială înregistrată a Danfoss  11

2
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3. Instalarea mecanică

3.1. Înainte de pornire

3.1.1. Lista de verificare 

La despachetarea convertizorului de frecvenţă, asiguraţi-vă că unitatea nu este deteriorată şi este
completă. Utilizaţi următorul tabel pentru a identifica ambalajul:

Tipul car-
casei:

A2
(IP 20/IP
21)

A3
(IP 20/IP
21)

A5
(IP 55/IP
66)

B1
(IP 21/IP
55/IP 66)

B2
(IP 21/IP
55/IP66)

C1
(IP21/IP
55/66)

C2
(IP21/IP
55/66)

 

Tip unita-
te:

       

200-240 V
1.1-3.0
kW

3.7
kW

1.1-3.7
kW

5.5-11
kW

15
kW

18.5 - 30
kW

37 - 45
kW

380-480 V
1.1-4.0
kW

5,5-7,5
kW

1.1-7.5
kW

11-18.5
kW

22-30
kW

37 - 55
kW

75 - 90
kW

525-600 V
1.1-4.0
kW

5.5-7.5
kW

     

Table 3.1: Tabel de despachetare

Vă rugăm să reţineţi că se recomandă, de asemenea, utilizarea şurubelniţelor (şurubelniţă în stea
sau în cruce), unui cutter, unui burghiu şi unui cuţit pentru despachetarea şi montarea converti-
zorului de frecvenţă. Ambalajul acestor carcase conţin următoarele: Săculeţ(e) de accesorii,
documentaţie şi unitatea. În funcţie de opţiunile instalate, este posibil să existe unul sau doi săcu-
leţi şi unul sau mai multe broşuri.
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3.2. Instalarea

3.2.1. Montarea 

Seria Danfoss VLT® poate fi montată „unul lângă altul” pentru toate unităţile nominalizate IP şi
necesită un spaţiu de aerisire deasupra şi dedesubt de 100 mm. În ceea ce priveşte valorile tem-
peraturilor ambientale, consultaţi capitolul Specificaţii, secţiunea Condiţii speciale.

Illustration 3.1: Montarea de tip „unul lângă altul” pentru toate dimensiunile de carcase.

3. Instalarea mecanică
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Illustration 3.2: Aceasta este metoda corectă de
montare a unităţii.

Illustration 3.3: Alte carcase decât A2 şi A3 nu
montează unitatea aşa cum se arată fără panoul
posterior. Răcirea va fi insuficientă şi durata de
funcţionare poate fi redusă substanţial.

Illustration 3.4: Dacă unitatea trebuie montată la
o distanţă redusă de perete, comandaţi panoul
posterior împreună cu unitatea (a se vedea Co-
mandarea, poziţia tipului de cod 14-15). Unităţile
A2 şi A3 sunt prevăzute cu panou posterior ca op-
ţiune standard.
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Utilizaţi următorul tabel pentru a urma instrucţiunile de montare

Carcasă: A2 (IP 20/
IP 21)

A3 (IP 20/
IP 21)

A5 (IP 55/
IP 66)

B1 (IP 21/
IP 55/
IP66)

B2 (IP 21/
IP 55/
IP66)

C1 (IP21/
IP 55/66)

C2 (IP21/
IP 55/66)

 

  
     

Tip uni-
tate:

       

200-240 V 1.1-3.0
kW

3.7
kW

1.1-3.7
kW

5.5-11
kW

15
kW

18.5 - 30
kW

37 - 45
kW

380-480 V 1.1-4.0
kW

5.5-7.5
kW

1.1-7.5
kW

11-18.5
kW

22-30
kW

37 - 55
kW

75 - 90
kW

525-600 V 1.1-4.0
kW

5.5-7.5
kW

     

Table 3.2: Tabel privind montarea.

3.2.2. Montarea A2 şi A3 

Illustration 3.5: Executarea găurilor

Pasul 1: Daţi găurile conform dimensiunilor
din următorul tabel.

Illustration 3.6: Montarea corectă a şuruburilor.

Pasul 2A: În acest mod unitatea poate fi am-
plasată uşor în şuruburi.

3. Instalarea mecanică
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Illustration 3.7: Montarea greşită a şuruburilor.

Pasul 2B: Nu strângeţi complet şuruburile.
Illustration 3.8: Montarea unităţii

Pasul 3: Amplasaţi unitatea în şuruburi.

Illustration 3.9: Strângerea şuruburilor

Pasul 4: Strângeţi complet şuruburile.

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
de frecvenţă VLT® HVAC 3. Instalarea mecanică
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Dimensiuni de gabarit  
Tensiune:
200-240 V
380-480 V
525-600 V

 Carcasă dim. A2
1,1-3,0 kW
1,1-4,0 kW
1,1-4,0 kW

Carcasă dim. A3
3,7 kW

5,5-7,5 kW
5,5-7,5 kW

  IP20 IP21/Type 1 IP20 IP21/Type 1
Înălţime      
Înălţimea panoului poste-
rior de montare A 268 mm 375 mm 268 mm 375 mm

Distanţa între găurile de
prindere a 257 mm 350 mm 257 mm 350 mm

Lăţime      

Lăţimea panoului posterior
de montare B 90 mm 90 mm 130 mm 130 mm

Distanţa între găurile de
prindere b 70 mm 70 mm 110 mm 110 mm

Adâncime      
Adâncimea fără opţiunea
A/B C 205 mm 205 mm 205 mm 205 mm

Cu opţiunea A/B C 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm
Fără opţiunea A/B D  207 mm  207 mm
Cu opţiunea A/B D  222 mm  222 mm
Găurile pentru şuruburi      
 c 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm 8,0 mm
 d ø11 mm ø11 mm ø11 mm ø11 mm
 e ø5,5 mm ø5,5 mm ø5,5 mm ø5,5 mm
 f 9 mm 9 mm 9 mm 9 mm
Masă maximă  4,9 kg 5,3 kg 6,6 kg 7,0 kg

Table 3.3: Dimensiunile de gabarit pentru A2 şi A3

NB!
Opţiunile A/B sunt opţiuni de comunicaţii seriale şi I/O care, la montare, cresc adân-
cimea în cazul anumitor dimensiuni de carcase.

3.2.3. Montarea A5, B1, B2, C1 şi C2.

Illustration 3.10: Executarea găurilor.

Pasul 1: Daţi găurile conform dimensiunilor
din următorul tabel.

Illustration 3.11: Montarea corectă a şuruburilor

Pasul 2A: În acest mod unitatea poate fi am-
plasată uşor în şuruburi.

Illustration 3.12: Montarea greşită a şuruburilor

Pasul 2B: Nu strângeţi complet şuruburile.

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
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Illustration 3.13: Montarea unităţii.

Pasul 3: Amplasaţi unitatea în şuruburi.

Illustration 3.14: Strângerea şuruburilor

Pasul 4: Strângeţi complet şuruburile.

3. Instalarea mecanică
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Dimensiuni de ga-
barit

     

Tensiune:
200-480 V
380-480 V

 Carcasă dim.
A5

1,1-3,7 kW
1,1-7,5 kW

Carcasă dim. B1
5,5-11 kW

11-18,5 kW

Carcasă dim. B2
15 kW

22-30 kW

Carcasă dim. C1
18,5 – 30 kW
37 – 55 kW

Carcasă dim. C2
37 – 45 kW
75 – 90 kW

  IP55/66 IP21/55/66 IP21/55/66 IP21/55/66 IP21/55/66
Înălţimea1)       
Înălţime A 420 mm 480 mm 650 mm 680 mm 770 mm
Distanţa între
găurile de prinde-
re

a 402 mm 454 mm 624 mm 648 mm 739 mm

Lăţimea1)       
Lăţime B 242 mm 242 mm 242 mm 308 mm 370 mm
Distanţa între
găurile de prinde-
re

b 215 mm 210 mm 210 mm 272 mm 334 mm

Adâncime       
Adâncime C 195 mm 260 mm 260 mm 310 mm 335 mm
Găurile pentru
şuruburi       

 c 8.25 mm 12 mm 12 mm 12.5 mm 12.5 mm
 d ø12 mm ø19 mm ø19 mm ø19 mm ø19 mm
 e ø6,5 mm ø6,5 mm ø6,5 mm ø9 ø9
 f 9 mm 9 mm 9 mm ø9,8 ø9,8
Greutatea max.  13.5 / 14.2 23 kg 27 kg 45 kg 65 kg

Table 3.4: Dimensiunile de gabarit pentru A5, B1, B2, C1 şi C2

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
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1) Dimensiunile indică înălţimea, lăţimea şi adâncimea maxime necesare pentru montarea con-
vertizorului de frecvenţă când este montat capacul superior.
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4. Instalarea electrică

4.1. Modul de conectare

4.1.1. Generalităţi despre cabluri 

NB!
Generalităţi despre cabluri
Întotdeauna respectaţi reglementările naţionale şi locale cu privire la secţiunea ca-
blului.

Detalii cu privire la cuplurile de strânge-
re ale terminalelor.

 Putere (kW) Cuplu (Nm)

Carca-
să

200-240
V

380-480
V

525-600
V

Fir Motor
Conex.
circ. int.

Frână
Împăm
ântare

Releu

A2 1,1 – 3,0 1.1 - 4.0 1.1 - 4.0 1.8 1.8 1.8 1.8 3 0.6
A3 3.7 5.5 - 7.5 5.5 - 7.5 1.8 1.8 1.8 1.8 3 0.6
A5 1.1 - 3.7 1.1 - 7.5 1.1 - 7.5 1.8 1.8 1.8 1.8 3 0.6
B1 5.5 - 11 11 - 18.5 - 1.8 1.8 1.5 1.5 3 0.6

B2
-

15
22
30

-
-

2.5
4.5

2.5
4.5

3.7
3.7

3.7
3.7

3
3

0.6
0.6

C1 18.5 - 30 37 - 55 - 10 10 10 10 3 0.6

C2
37
45

75
90

-
-

14
24

14
24

14
14

14
14

3
3

0.6
0.6

Table 4.1: Strângerea terminalelor.

4.1.2. Siguranţe 

Protecţia circuitului derivat
Pentru a proteja instalaţia împotriva pericolelor electrice şi a incendiilor, toate circuitele derivate
din instalaţie, instalaţia de distribuţie, componentele etc., conform reglementărilor naţionale/in-
ternaţionale, trebuie protejate împotriva scurtcircuitelor şi supracurenţilor.

Protecţia la scurtcircuit
Pentru a evita un pericol electric sau un incendiu, convertizorul de frecvenţă trebuie protejat îm-
potriva scurtcircuitărilor. Danfoss recomandă folosirea siguranţelor menţionate în tabelele 4.3 şi
4.4 pentru a proteja personalul de întreţinere sau alte echipamente în cazul unor defecţiuni interne
ale unităţii. Convertizorul de frecvenţă oferă o protecţie totală la scurtcircuit în cazul unui scurt-
circuit la ieşirea motorului.

Protecţia la supracurent
Oferă protecţie la suprasarcină pentru a evita incendiile datorită supraîncălzirii cablurilor din in-
stalaţie. Conform reglementărilor naţionale, întotdeauna trebuie utilizată o protecţie la supracu-
rent. Convertizorul de frecvenţă este prevăzut cu o protecţie internă la supracurent ce poate fi
folosită pentru protecţia în amonte (aplicaţiile UL excluse). A se vedea Ghidul de programare al
convertizorului de frecvenţă VLT® HVAC, par. 4-18. Siguranţele de protecţie trebuie concepute
pentru un circuit care poate livra maximum 100,000 Arms (simetric), maximum 500/600 V.

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
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Neconformitate la UL
Dacă nu există conformitate la UL/cUL, Danfoss recomandă utilizarea siguranţelor menţionate în
tabelul 4.2, care vor asigura conformitatea la EN50178:
În cazul unor disfuncţii, nerespectarea recomandărilor poate cauza deteriorarea convertizorului
de frecvenţă.

VLT HVAC Mărimea max. siguranţă Tensiune Tipul
200-240 V
K25-1K1 16A1 200-240 V tip gG
1K5 16A1 200-240 V tip gG
2K2 25A1 200-240 V tip gG
3K0 25A1 200-240 V tip gG
3K7 35A1 200-240 V tip gG
5K5 50A1 200-240 V tip gG
7K5 63A1 200-240 V tip gG
11K 63A1 200-240 V tip gG
15K 80A1 200-240 V tip gG
18K5 125A1 200-240 V tip gG
22K 125A1 200-240 V tip gG
30K 160A1 200-240 V tip gG
37K 200A1 200-240 V tip aR
45K 250A1 200-240 V tip aR
380-500 V
11K 63A1 380-480 V tip gG
15K 63A1 380-480 V tip gG
18K 63A1 380-480 V tip gG
22K 63A1 380-480 V tip gG
30K 80A1 380-480 V tip gG
37K 100A1 380-480 V tip gG
45K 125A1 380-480 V tip gG
55K 160A1 380-480 V tip gG
75K 250A1 380-480 V tip aR
90K 250A1 380-480 V tip aR

Table 4.2: Siguranţe neconforme UL 200 V la 500 V

1) Siguranţe max. – a se vedea reglementările naţionale/internaţionale pentru selectarea mărimii
corecte a siguranţei.

4. Instalarea electrică
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Conformitate la UL

VLT
HVAC Bussmann Bussmann Bussmann SIBA Littel fuse Ferraz-

Shawmut
Ferraz-
Shawmut

200-240 V
kW Tip RK1 Tip J Tip T Tip RK1 Tip RK1 Tip CC Tip RK1
K25-1K1 KTN-R10 JKS-10 JJN-10 5017906-010 KLN-R10 ATM-R10 A2K-10R
1K5 KTN-R15 JKS-15 JJN-15 5017906-015 KLN-R15 ATM-R15 A2K-15R
2K2 KTN-R20 JKS-20 JJN-20 5012406-020 KLN-R20 ATM-R20 A2K-20R
3K0 KTN-R25 JKS-25 JJN-25 5012406-025 KLN-R25 ATM-R25 A2K-25R
3K7 KTN-R30 JKS-30 JJN-30 5012406-030 KLN-R30 ATM-R30 A2K-30R
5K5 KTN-R50 JKS-50 JJN-50 5012406-050 KLN-R50 - A2K-50R
7K5 KTN-R50 JKS-60 JJN-60 5012406-050 KLN-R60 - A2K-50R
11K KTN-R60 JKS-60 JJN-60 5014006-063 KLN-R60 A2K-60R
15K KTN-R80 JKS-80 JJN-80 5014006-080 KLN-R80  A2K-80R
18K5 KTN-R125 JKS-150 JJN-125 2028220-125 KLN-R125  A2K-125R
22K KTN-R125 JKS-150 JJN-125 2028220-125 KLN-R125  A2K-125R
30K FWX-150 - - 2028220-150 L25S-150  A25X-150
37K FWX-200 - - 2028220-200 L25S-200  A25X-200
45K FWX-250 - - 2028220-250 L25S-250  A25X-250

Table 4.3: Siguranţe conforme UL 200 V - 240 V

VLT
HVAC Bussmann Bussmann Bussmann SIBA Littel fuse Ferraz-

Shawmut
Ferraz-
Shawmut

380-500 V, 525-600
kW Tip RK1 Tip J Tip T Tip RK1 Tip RK1 Tip CC Tip RK1
11K KTS-R40 JKS-40 JJS-40 5014006-040 KLS-R40 - A6K-40R
15K KTS-R40 JKS-40 JJS-40 5014006-040 KLS-R40 - A6K-40R
18K KTS-R50 JKS-50 JJS-50 5014006-050 KLS-R50 - A6K-50R
22K KTS-R60 JKS-60 JJS-60 5014006-063 KLS-R60 - A6K-60R
30K KTS-R80 JKS-80 JJS-80 2028220-100 KLS-R80 - A6K-80R
37K KTS-R100 JKS-100 JJS-100 2028220-125 KLS-R100  A6K-100R
45K KTS-R125 JKS-150 JJS-150 2028220-125 KLS-R125  A6K-125R
55K KTS-R150 JKS-150 JJS-150 2028220-160 KLS-R150  A6K-150R
75K FWH-220 - - 2028220-200 L50S-225  A50-P225
90K FWH-250 - - 2028220-250 L50S-250  A50-P250

Table 4.4: Siguranţe conforme UL 380 V - 600 V

Siguranţele KTS de la Bussmann ar putea înlocui cele KTN la convertizoarele de frecvenţă
de 240 V.

Siguranţele FWH de la Bussmann ar putea înlocui cele FWX la convertizoarele de frec-
venţă de 240 V.

Siguranţele KLSR de la LITTEL FUSE ar putea înlocui cele KLNR la convertizoarele de
frecvenţă de 240 V.

Siguranţele L50S de la LITTEL FUSE ar putea înlocui cele L50S la convertizoarele de
frecvenţă de 240 V.

Siguranţele A6KR de la FERRAZ SHAWMUT ar putea înlocui cele A2KR la convertizoarele
de frecvenţă de 240 V.

Siguranţele A50X de la FERRAZ SHAWMUT ar putea înlocui cele A25X la convertizoarele
de frecvenţă de 240 V.

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
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4.1.3. Împământarea şi alimentarea de la reţea în triunghi 

Secţiunea conductorului de împământare trebuie să fie de cel puţin 10 mm2 sau se
vor utiliza 2 conductori de alimentare de la reţea separaţi conform EN 50178 sau
IEC 61800-5-1, cu excepţia cazurilor când reglementările naţionale prevăd altfel.
Întotdeauna respectaţi reglementările naţionale şi locale cu privire la secţiunea ca-
blului.

Conexiunea alimentării la reţea este legată la întrerupătorul de alimentare de la reţea dacă există
unul.

NB!
Verificaţi dacă tensiunile de alimentare de la reţea corespund cu tensiunile inscrip-
ţionate pe plăcuţa indicatoare a convertizorului de frecvenţă.

Alimentările în triunghi
Nu conectaţi convertizoare de
frecvenţă de 400 V prevăzute cu
filtre RFI la alimentarea de la re-
ţea având o tensiune mai mare
de 440 V între fază şi nul.
Pentru alimentările în triunghi şi
împământarea în delta (cu un
singur conductor de împămân-
tare), tensiunea de alimentare
poate depăşi 440 V între fază şi
nul.

Illustration 4.1: Bornele pentru alimentarea de la
reţea şi împământare.

4.1.4. Prezentarea generală a conexiunilor de alimentare 

Utilizaţi următorul tabel pentru a urma instrucţiunile necesare conexiunilor de alimentare.

Carcasă: A2
(IP 20/IP

21)

A3
(IP 20/IP

21)

A5
(IP 55/IP

66)

B1
(IP 21/IP
55/IP 66)

B2
(IP 21/IP
55/IP 66)

C1
(IP 21/IP
55/66)

C2
(IP 21/IP
55/66)

 

  
     

Putere
motor:

       

200-240 V
1.1-3.0

kW
3.7
kW

1.1-3.7
kW

5.5-11
kW

15
kW

18.5-30
kW

37-45
kW

380-480 V
1.1-4.0

kW
5.5-7.5

kW
1.1-7.5

kW
11-18.5

kW
22-30
kW

37-55
kW

75-90
kW

525-600 V
2.2-4.0

kW
5.5-7.5

kW
     

Salt la: 4.1.5 4.1.6 4.1.7 4.1.8

Table 4.5: Tabel cu conexiunile de alimentare.

4. Instalarea electrică
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4.1.5. Conexiunea la reţea pentru A2 şi A3 

Illustration 4.2: Mai întâi, montaţi cele două şuruburi pe suportul de montare, glisaţi-le la loc şi strângeţile
complet.

Illustration 4.3: La montarea cablurilor, mai întâi montaţi şi strângeţi conductorul de împământare.

Secţiunea conductorului de împământare trebuie să fie de cel puţin 10 mm2 sau se
vor utiliza 2 conductori separaţi conform EN 50178/IEC 61800-5-1.

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
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Illustration 4.4: Apoi, montaţi fişa de conectare pentru reţea şi strângeţi cablurile.

Illustration 4.5: La sfârşit, strângeţi clema de suport de pe cablurile de alimentare.

4. Instalarea electrică
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4.1.6. Conexiunea reţelei de alimentare pentru A5

Illustration 4.6: Cuplarea la reţea şi împământare fără întrerupător de reţea. Reţineţi că este nevoie de
utilizarea unei cleme de strângere.

Illustration 4.7: Cuplarea la reţea şi împământare cu întrerupător de reţea.

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
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4.1.7. Conexiunea la reţea pentru B1 şi B2.

Illustration 4.8: Cuplarea la reţea şi împământa-
rea.

4.1.8. Conexiunea la reţea pentru C1 şi C2.

Illustration 4.9: Cuplarea la reţea şi împământa-
rea.

4.1.9. Modul de conectare al motorului – cuvânt înainte

A se citi secţiunea Caracteristici tehnice generale pentru dimensiunea corectă a secţiunii şi a lun-
gimii cablului de motor.

• Pentru a vă conforma specificaţiilor de emisie EMC, utilizaţi un cablu de racord motor
ecranat/armat (sau introduceţi cablul într-o protecţie metalică).

4. Instalarea electrică
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• Pentru a reduce nivelul zgomotului şi curenţii de scurgere, folosiţi un cablu de motor cât
mai scurt.

• Conectaţi ecranarea/armătura cablului de motor atât la placa de cuplaj a convertizorului
de frecvenţă cât şi la carcasa de metal a motorului. (Aceeaşi regulă se aplică ambelor
capete ale protecţiei metalice dacă aceasta se utilizează în locul ecranării).

• Suprafaţa de contact pentru conectarea ecranării trebuie să fie cât mai mare (clemă de
strângere sau o garnitură de etanşare a cablului). Acest lucru se poate efectua prin fo-
losirea dispozitivelor de instalare de pe convertizorul de frecvenţă.

• Evitaţi terminarea ecranării cu capetele răsucite ale cablului (conexiune de legătură răsu-
cită) care vor anula efectele de ecranare de înaltă frecvenţă.

• Dacă este nevoie de întreruperea ecranării pentru a instala un izolator de motor sau releu
de motor, continuitatea trebuie menţinută cu cea mai mică posibilă impedanţă de înaltă
frecvenţă.

Lungimea cablului şi secţiunea acestuia:
Convertizorul de frecvenţă a fost testat cu o anumită lungime şi secţiune a cablului respectiv. Dacă
creşte secţiunea, capacitatea cablului - şi astfel curentul de scurgere - poate creşte, din acest
motiv, lungimea cablului trebuie redusă în mod corespunzător.

Frecvenţa de comutare
Când convertizoarele de frecvenţă sunt utilizate cu filtre sinusoidale pentru a reduce zgomotul
acustic provenit de la motor, frecvenţa de comutare trebuie să fie configurată conform instruc-
ţiunilor filtrului sinusoidal din Par. 14-01.

Măsuri preventive în timpul utilizării conductorilor de aluminiu
Nu se recomandă conductori din aluminiu pentru secţiuni ale cablului sub 35 mm². Bornele pot
fixa conductori din aluminiu dar, înainte de conectare, suprafaţa conductorilor trebuie să fie curată,
oxidarea trebuie îndepărtată şi capetele conductorilor unse cu vaselină neutră care nu conţine
acid.
În plus, datorită materialului moale al conductorului, şurubul de fixare a bornei se va strânge din
nou după două zile. Este foarte important să asiguraţi menţinerea unei îmbinări strânse ermetic
pentru ca suprafaţa conductorului din aluminiu să nu se oxideze din nou.
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La convertizorul de frecvenţă pot fi conectate
toate tipurile de motoare standard asincrone
trifazate. În mod normal, motoarele mici sunt
conectate în stea (230/400 V, D/Y). Motoarele
de putere mare sunt conectate în delta
(400/690 V, D/Y). Pentru conectarea şi ten-
siunea corectă, citiţi informaţiile de pe plăcuţa
indicatoare a motorului.

Illustration 4.10: Borne pentru conectarea moto-
rului

NB!
La acele motoare care nu sunt prevăzute cu izolaţie de hârtie sau alte izolatoare
pentru mărirea rigidităţii dielectrice între faze, pentru a putea fi utilizate cu alimen-
tatoare (cum ar fi, un convertizor de frecvenţă), a se monta un filtru sinusoidal pe
ieşirea convertizorului de frecvenţă. (Motoarele care respectă cerinţele IEC 60034-17
nu necesită un filtru sinusoidal).

Nr. 96 97 98 Tensiunea de lucru a motorului 0-100 % din tensiunea reţelei.
 U V W 3 cabluri din motor
 U1 V1 W1 6 cabluri din motor, conectare în deltaW2 U2 V2
 U1 V1 W1 6 cabluri din motor, conectare în stea
    U2, V2, W2 a se interconecta separat
    (soclu de borne separat)

Nr. 99   Împământare
 PE    

Table 4.6: Conexiunea motorului cu 3 sau 6 cabluri.

4.1.10. Prezentarea generală a conexiunilor motorului

Carcasă: A2
(IP 20/IP

21)

A3
(IP 20/IP

21)

A5
(IP 55/IP

66)

B1
(IP 21/IP

55/
IP 66)

B2
(IP 21/IP

55/
IP 66)

C1
(IP 21/IP

55/
IP 66)

C2
(IP 21/IP

55/
IP 66)

 

  

  
 

 
 

Putere
motor:

       

200-240 V
1.1-3.0

kW
3.7
kW

1.1-3.7
kW

5.5-11
kW

15
kW

18.5-30
kW

37-45
kW

380-480 V
1.1-4.0

kW
5.5-7.5

kW
1.1-7.5

kW
11-18.5

kW
22-30
kW

37-55
kW

75-90
kW

525-600 V
2.2-4.0

kW
5.5-7.5

kW
     

Salt la: 4.1.11 4.1.12 4.1.13 4.1.14

Table 4.7: Tabel cu conexiunile motorului.
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4.1.11. Conexiunea motorului pentru A2 şi A3

Urmaţi pas cu pas aceste desene pentru conectarea motorului la convertizorul de frecvenţă.

Illustration 4.11: Mai întâi conectaţi împământarea motorului, apoi introduceţi în fişă firele U, V şi W şi strân-
geţi-le.

Illustration 4.12: Montaţi o clemă de cablu pentru a asigura contactul de 360 de grade între şasiu şi ecranare,
nu uitaţi să îndepărtaţi izolaţia de pe cablul motorului pentru porţiunea aflată sub clemă.
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4.1.12. Conexiunea motorului pentru A5

Illustration 4.13: Mai întâi conectaţi împământarea motorului, apoi introduceţi în bornă firele U, V şi W şi
strângeţi-le. Asiguraţi-vă că izolaţia externă de pe cablul motorului este îndepărtată sub clema EMC.

4.1.13. Conexiunea motorului pentru B1 şi B2.

Illustration 4.14: Mai întâi conectaţi împământarea motorului, apoi introduceţi în bornă firele U, V şi W şi
strângeţi-le. Asiguraţi-vă că izolaţia externă de pe cablul motorului este îndepărtată sub clema EMC.

4. Instalarea electrică
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4.1.14. Conexiunea motorului pentru C1 şi C2.

Illustration 4.15: Mai întâi conectaţi împământarea motorului, apoi introduceţi în bornă firele U, V şi W şi
strângeţi-le. Asiguraţi-vă că izolaţia externă de pe cablul motorului este îndepărtată sub clema EMC.

4.1.15. Exemplu de conectare şi testare

Următoarea secţiune descrie modul de terminare a firelor de control şi modul de acces a acestora.
Pentru explicarea funcţiei, programării şi conectării terminalelor de control, a se vedea capitolul
Programarea convertizorului de frecvenţă.
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4.1.16. Accesul la bornele de control 

Toate bornele cablurilor sunt poziţionate sub
capacul de protecţie a bornelor de pe panoul
frontal al convertizorului de frecvenţă.
Îndepărtaţi cu o şurubelniţă capacul de pro-
tecţie a bornelor.

Illustration 4.16: Carcase A2 şi A3

Îndepărtaţi capacul frontal pentru a accesa
bornele de control. Când înlocuiţi capacul
frontal, asiguraţi-vă că aţi realizat fixarea
corespunzătoare prin aplicarea unui cuplu de
2 Nm.

Illustration 4.17: Carcase A5, B1, B2, C1 şi C2

4.1.17. Borne de control 

Semnificaţia numerotaţiei din desen:

1. Conector I/O digitală de 10 pini.

2. Conector magistrală RS-485 de 3 pi-
ni.

3. I/O analogică de 6 pini.

4. Conectarea USB.

Illustration 4.18: Bornele de control (toate carca-
sele)

4. Instalarea electrică
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4.1.18. Testarea motorului şi direcţiei de rotaţie.

Reţineţi, că poate avea loc pornirea neintenţionată a motorului, asiguraţi-vă că nicio
persoană sau niciun echipament nu se află în pericol!

Vă rugăm să urmaţi aceşti paşi pentru a testa conexiunea motorului şi direcţia de rotaţie. Începeţi
fără alimentarea unităţii.

Illustration 4.19:
Pasul 1: Mai întâi, îndepărtaţi izolaţia de pe am-
bele capete ale cablului, circa 50 mm până la 70
mm.

Illustration 4.20:
Pasul 2: Introduceţi un capăt în borna 27 utili-
zând o şurubelniţă pentru borne adecvată. (Notă:
Pentru unităţile cu funcţie de Oprire de siguranţă,
jumperul existent între bornele 12 şi 37 nu trebuie
îndepărtat pentru ca unitatea să poată funcţiona!)

Illustration 4.21:
Pasul 3: Introduceţi celălalt capăt în borna 12 sau
13. (Notă: Pentru unităţile cu funcţie de Oprire de
siguranţă, jumperul existent între bornele 12 şi 37
nu trebuie îndepărtat pentru ca unitatea să poată
funcţiona!)

Illustration 4.22:
Pasul 4: Porniţi unitatea şi apăsaţi butonul [Off].
În această stare motorul nu trebuie să se rotească.
Apăsaţi [Off] pentru a opri oricând motorul. LED-
ul de la butonul [OFF] trebuie să fie aprins. Dacă
alarmele sau avertismentele se aprind cu intermi-
tenţă, a se vedea capitolul 7 în legătură cu aces-
tea.
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Illustration 4.23:
Pasul 5: Prin apăsarea butonului [Hand on], LED-
ul deasupra butonului trebuie să fie aprins şi este
posibil ca motorul să se rotească.

Illustration 4.24:
Pasul 6: Viteza de rotaţie a motorului poate fi vi-
zualizată pe LCP. Aceasta poate fi ajustată prin
apăsarea butoanelor sus  şi jos .▲ ▲

Illustration 4.25:
Pasul 7: Pentru a muta cursorul, utilizaţi butoa-
nele stânga  şi dreapta  . Acestea permit modi-◄ ◄

ficarea vitezei cu paşi mai mari.

Illustration 4.26:
Pasul 8: Apăsaţi din nou butonul [Off] pentru a
opri motorul.

Illustration 4.27:
Pasul 9: Interconectaţi cele două fire ale moto-
rului dacă nu s-a obţinut direcţia de rotaţie dorită
a motorului.

Scoateţi alimentarea de la reţea
a convertizorului de frecvenţă
înainte de a interconecta firele
motorului.

4. Instalarea electrică
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4.1.19. Instalarea electrică şi Cablurile pilot 

Illustration 4.28: Schema prezintă toate bornele electrice. (Borna 37 este prezentă numai la unităţile cu
Oprire de siguranţă.)

Cablurile pilot foarte lungi şi semnalele analogice, în cazuri rare şi în funcţie de instalaţie, datorită
zgomotului provenit din cablurile de alimentare de la reţea, pot duce la bucle de legare la pământ
de 50/60 Hz.

Dacă apare un astfel de fenomen, întrerupeţi ecranarea sau introduceţi un condensator de 100
nF între ecranare şi şasiu.

NB!
Intrările şi ieşirile digitale/analogice trebuie conectate la borne separate comune 20,
39 şi 55. Aceasta va evita interferenţa curenţilor telurici între grupuri. De exemplu,
se va evita comutarea la intrările digitale, perturbând astfel intrările analogice.

NB!
Cablurile pilot trebuie ecranate/armate.
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1. Folosiţi o clemă din săculeţul cu ac-
cesorii pentru a conecta ecranarea
cablurilor pilot la placa de cuplaj a
convertizorului de frecvenţă.

Citiţi secţiunea denumită Cuplarea la
împământare a cablurilor pilot ecranate/arma-
te pentru a avea terminaţii corecte.

Illustration 4.29: Clemă pentru cablul pilot.

4.1.20. Comutatoarele S201, S202 şi S801 

Comutatoarele S201 (Al 53) şi S202 (Al 54)
sunt folosite pentru a selecta o configuraţie de
curent (0-20 mA) sau de tensiune (0 la 10 V)
pentru bornele de intrare analogice 53 res-
pectiv 54.

Comutatorul S801 (BUS TER.) poate fi folosit
pentru a permite terminaţia pe portul RS-485
(bornele 68 şi 69).

Reţineţi că aceste comutatoare pot fi acoperi-
te de o opţiune, dacă este instalată.

Configurare implicită:
S201 (AI 53) = OFF (intrare tensiu-
ne)

S202 (AI 54) = OFF (intrare tensiu-
ne)

S801 (terminaţie Bus) = OFF

Illustration 4.30: Amplasarea comutatoarelor.

4.2. Optimizarea finală şi testarea

4.2.1. Optimizarea finală şi testarea 

Pentru a optimiza performanţa de exploatare a motorului şi a optimiza convertizorul de frecvenţă
pentru motorul conectat şi instalaţie, urmaţi următorii paşi. Asiguraţi-vă de conectarea converti-
zorului de frecvenţă la motor şi de alimentarea cu energie electrică a convertizorului de frecvenţă.

NB!
Înainte de pornire, asiguraţi-vă că echipamentul conectat este pregătit de utilizare.

Etapa 1. Găsiţi plăcuţa indicatoare a motorului

NB!
Motorul este conectat în stea (Y) sau in delta (Δ). Găsiţi această informaţie pe
plăcuţa indicatoare a motorului.
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Illustration 4.31: Exemplu de plăcuţă indicatoare a motorului

Etapa 2. Introduceţi datele de pe plăcuţa
indicatoare a motorului în următoarea
listă de parametri.
Pentru a accesa lista, apăsaţi mai întâi tasta
[QUICK MENU] după care selectaţi „Q2 Confi-
gRapidă”.

1. Putere motor [kW]
sau Putere mot [CP]

par. 1-20
par. 1-21

2. Tensiune lucru motor par. 1-22
3. Frecv.motor par. 1-23
4. Curent sarcină motor par. 1-24
5. Vit. nominală de rot.

motor
par. 1-25

Table 4.8: Parametri aferenţi motorului

Etapa 3. Activaţi Adaptarea automată la motor (AMA)
Activând AMA se va asigura cea mai bună posibilă performanţă. AMA efectuează automat
măsurătorile cu privire la motorul specific conectat şi compensează variaţiile de instalare.

1. Conectaţi borna 27 la borna 12 sau utilizaţi tasta [QUICK MENU] şi „Q2 ConfigRapidă” şi
configuraţi borna 27 par. 5-12 la Nefuncţional (par. 5-12 [0])

2. Apăsaţi tasta [QUICK MENU], selectaţi „Q3 Config funcţii”, selectaţi „Q3-1 Conf. gene-
rale”, selectaţi „Config avan motor” şi parcurgeţi lista la AMA par. 1-29.

3. Apăsaţi [OK] pentru a activa AMA par. 1-29.

4. Alegeţi între adaptare completă sau redusă. Dacă este montat un filtru sinusoidal, utilizaţi
numai o adaptare redusă sau îndepărtaţi filtrul sinusoidal în cursul procedurii AMA.

5. Apăsaţi tasta [OK]. Afişajul trebuie să indice „Apăsaţi [Hand On] pentru AMA”.

6. Apăsaţi tasta [Hand on]. O bară de progres indică dacă AMA este în desfăşurare.

Oprirea AMA în cursul utilizării

1. Apăsaţi tasta [OFF] – convertizorul de frecvenţă intră în modul alarmă şi afişajul indică
întreruperea AMA de utilizator.

AMA reuşită

1. Afişajul indică „Apăsaţi [OK] pentru a termina AMA”.

2. Apăsaţi tasta [OK] pentru a ieşi din starea AMA.

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
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AMA nereuşită

1. Convertizorul de frecvenţă intră în modul alarmă. O descriere a alarmei poate fi găsită la
secţiunea Depanarea.

2. „Val. raport” în [Alarm Log] indică ultima secvenţă de măsurare efectuată de AMA, înainte
de intrarea convertizorului de frecvenţă în modul alarmă. Această cifră şi descrierea alar-
mei vă va ajuta în depanarea defecţiunii. Dacă luaţi legătura cu Danfoss Service, indicaţi
cifra şi descrierea alarmei.

NB!
Deseori, AMA nereuşită este cauzată de introducerea incorectă a datelor de pe
plăcuţa indicatoare a motorului sau a diferenţei prea mari dintre puterea motorului
şi puterea convertizorului de frecvenţă.

Pasul 4. Configuraţi limita vitezei de ro-
taţie şi timpul de rampă

Configuraţi limitele dorite pentru viteză de ro-
taţie şi timpul de rampă.

Referinţă min. par. 3-02
Referinţă max. par. 3-03

Lim. inf. turaţie motor par. 4-11 sau 4-12
Lim. sup. a vit. rot.
motor.

par. 4-13 sau 4-14

Timp de demaraj
rampă 1 [s]

par. 3-41

Timp de încetinire
rampă 1 [s]

par. 3-42

A se vedea secţiunea Programarea convertizorului de frecvenţă, Modul Quick Menu  pentru o
configurare uşoară a acestor parametri.
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5. Operarea convertizorului de frecvenţă

5.1. Trei moduri de operare

5.1.1. Trei moduri de operare 

Convertizorul de frecvenţă poate fi operat în 3 moduri:
1. Panoul de comandă local grafic (GLCP), a se vedea 5.1.2

2. Panoul de comandă local numeric (NLCP), a se vedea 5.1.2

3. Comunicaţia serială RS-485 sau USB, ambele pentru comunicarea cu un computer, a se
vedea 5.1.4

Dacă convertizorul de frecvenţă este prevăzut cu o opţiune fieldbus, consultaţi documentaţia re-
levantă.

5.1.2. Operarea panoului de comandă local grafic (GLCP) 

Următoarele instrucţiuni sunt valabile pentru GLCP (LCP 102).

Panoul de comandă local grafic (GLCP) este împărţit în patru grupe funcţionale:

1. Afişaj grafic cu linii de stare.

2. Taste de meniu şi indicatoare electroluminescente (LED-uri) – selectarea modurilor,
schimbarea parametrilor şi comutarea între funcţiile afişajului.

3. Taste de operaţii şi indicatoare electroluminescente (LED-uri).

4. Taste de operaţii şi indicatoare electroluminescente (LED-uri).

Afişajul grafic:
Afişajul LCD este prevăzut cu iluminare de fundal şi are în total 6 câmpuri alfa-numerice. Toate
datele sunt prezentate pe LCP care poate afişa, în modul [Status], până la cinci variabile de ope-
rare.
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Câmpurile de afişaj:

a. Câmpul de stare: Mesaje de stare
care afişează pictograme şi grafice.

b. Câmpul 1-2: Câmpuri de date de
operator care afişează date şi varia-
bile definite sau alese de utilizator.
Prin apăsarea tastei [Status] poate fi
adăugat un câmp suplimentar.

c. Câmpul de stare: Mesaje de stare
care afişează text.

Afişajul este împărţit în 3 părţi:

Partea de sus(a) afişează starea în modul de stare sau până la 2 variabile când echipamentul
nu se află în modul de stare şi în cazul unei alarme sau unui avertisment.

Este prezentat numărul Configurării active (selectată ca şi Conf. activă în par. 0-10). La progra-
marea într-o configurare diferită de Configurarea activă, numărul configurării programate apare
pe partea dreaptă în paranteze.

Partea din mijloc(b) afişează până la 5 variabile cu unităţile aferente, indiferent de stare. În
cazul unei alarme sau unui avertisment, se afişează alarma în locul variabilelor.

Prin apăsarea tastei [Status] este posibilă comutarea între trei valori de stare.
Variabilele de operare cu formate diferite sunt afişate în fiecare ecran de stare – a se vedea în
cele ce urmează.

Câteva valori sau măsurători pot fi legate la fiecare din variabilele de operare afişate. Valorile/
măsurătorile ce urmează a fi afişate pot fi definite prin par. 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 şi 0-24, para-
metri ce pot fi accesaţi prin [QUICK MENU], „Q3 Config funcţii”, „Q3-1 Conf. generale”, „Q3-13
Setări afişaj”.

Fiecare parametru de valoare/măsurătoare selectat în par. 0–20 la par. 0-24 îşi are propria scară
şi număr de cifre după o posibilă virgulă zecimală. Valorile numerice mari sunt afişate cu câteva
cifre după virgula zecimală.
De ex.: Afişarea curentului
5,25 A; 15,2 A; 105 A.
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Afişarea stării I:
Această stare de afişare este standard după
pornire sau iniţializare.
Utilizaţi tasta [INFO] pentru a obţine informa-
ţii despre valoarea/măsurătoarea legată de
variabilele de operare afişate (1.1, 1.2, 1.3, 2
şi 3).
A se vedea variabilele de operare prezentate
pe afişajul din ilustraţia alăturată. 1.1, 1.2 şi
1.3 sunt prezentaţi în dimensiuni reduse. 2 ş
3 sunt prezentaţi în dimensiuni medii.

1
3
0
B
P
0
4
1
.1
0

1.1

1.3

 2

1.2

 3

Afişarea stării II:
A se vedea variabilele de operare (1.1, 1.2, 1.3
şi 2) prezentate pe afişajul din ilustraţia alătu-
rată.
În exemplu, viteza de rotaţie, curentul moto-
rului, puterea motorului şi frecvenţa sunt se-
lectate ca variabile în prima şi a doua linie.
1.1, 1.2 şi 1.3 sunt prezentaţi în dimensiuni
reduse. 2 este prezentat în dimensiuni mari.

1
3
0
B
P
0
6
2
.1
0

2

1.2

1.3
1.1

Afişarea stării III:
Această stare afişează evenimentul şi acţiunea
Smart Logic Control. Pentru informaţii supli-
mentare, as e vedea secţiunea Smart Logic
Control. 1

3
0
B
P
0
6
3
.
1
0

Partea de jos prezintă întotdeauna starea
convertizorului de frecvenţă în modul [Sta-
tus].

Ajustarea contrastului la afişaj

Apăsaţi [Status] şi [ ] pentru un afişaj mai întunecat▲

Apăsaţi [Status] şi [ ] pentru un afişaj mai strălucit▲

1
3
0
B
P
0
7
4
.1
0

Top section

Middle section

Bottom section
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Indicatoare electroluminescente (LED-uri):

Dacă sunt depăşite anumite valori de praguri, se vor aprinde LED-urile de alarmă şi/sau avertis-
ment. Pe panoul de control apare un text de stare sau avertisment.
LED-ul de alimentare (On) este activat atunci când convertizorul de frecvenţă primeşte tensiune
de alimentare de la reţea, de la un alimentator extern de 24 V sau prin magistrala c.c. În acelaşi
moment se aprinde şi iluminarea de fundal.

• LED-ul verde/On: Indică funcţiona-
rea secţiunii de comandă.

• LED-ul galben/Warn.: Indică un
avertisment.

• LED-ul roşu intermitent/Alarm: In-
dică o alarmă.

130BP040.10

Tastele GLCP

Tastele de Meniu
Tastele de meniu sunt împărţite pe funcţii.
Tastele aflate sub afişaj şi sub indicatoarele
electroluminescente sunt utilizate pentru con-
figurarea parametrilor, inclusiv pentru alege-
rea modului de afişare a informaţiilor în cursul
funcţionării normale.

130BP045.10

[Status]
indică starea de funcţionare a convertizorului de frecvenţă şi/sau a motorului. Prin apăsarea tastei
[Status] puteţi alege între 3 tipuri de afişaje diferite:
5 câmpuri de afişări, 4 câmpuri de afişări sau Smart Logic Controller.
Utilizaţi [Status] pentru a selecta modul de afişare sau pentru a trecere în modul de afişare din
modul [Quick Menu], [Main Menu] sau modul alarmă. De asemenea, utilizaţi tasta [Status] pentru
a comuta între modul de afişare simplu sau dublu.

[Quick Menu]
permite configurarea rapidă a convertizorului de frecvenţă. Aici pot fi programate cele mai
obişnuite funcţii HVAC.

[Quick Menu] constă din:

- Meniul meu pers.

- Config.Rapidă

- Config funcţii

- Modificări efectuate

- Accesări

Configurarea funcţiilor asigură un acces uşor şi rapid la toţi parametri necesari pentru majoritatea
aplicaţiilor HVAC, inclusiv pentru majoritatea ventilatoarelor VAV, CAV şi de retur, ventilatoarelor
pentru turnuri de răcire, pompelor principale, secundare şi pompelor pentru unităţi frigorifice şi
de alt tip, ventilatoarelor şi aplicaţiilor cu compresoare. Printre alte funcţii, mai include, de ase-
menea, parametri pentru selectarea variabilelor de afişat pe LCP, viteze prescrise digitale, scalarea
referinţelor analogice, aplicaţii cu buclă închisă pentru o singură zonă sau mai multe zone şi funcţii
specifice aferente aplicaţiilor cu ventilatoare, pompe şi compresoare.
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Parametri din meniul rapid pot fi accesaţi imediat dacă nu s-a creat o parolă prin intermediul par.
0-60, 0-61, 0-65 sau 0-66.
Este posibilă comutarea directă între modul Quick Menu şi Main Menu.

[Main Menu]
este folosit la programarea tuturor parametrilor. Parametri din meniul principal pot fi accesaţi
imediat dacă nu s-a creat o parolă prin intermediul par. 0-60, 0-61, 0-65 sau 0-66. Pentru majo-
ritatea aplicaţiilor HVAC, nu este necesară accesarea parametrilor din meniul principal, în schimb,
meniul rapid, configurarea rapidă şi configurările funcţiilor asigură cel mai simplu şi mai rapid acces
la toţi parametrii tipici necesari.
Este posibilă comutarea directă între modul Main Menu şi Quick Menu.
Comanda rapidă poate fi realizată prin apăsarea şi menţinerea apăsată a tastei [Main Menu]
timp de 3 secunde. Comanda rapidă de parametru permite un acces direct la oricare parametru.

[Alarm Log]
afişează o Listă de alarmă cu cele mai recente cinci alarme (numerotate A1-A5). Pentru a obţine
detalii suplimentare cu privire la o anumită alarmă, folosiţi tastele săgeţi pentru a parcurge lista
la numărul alarmei dorite şi apăsaţi [OK]. Informaţiile cu privire la starea de funcţionare a con-
vertizorului de frecvenţă sunt afişate înainte de intrarea acestuia în modul alarmă.

[Back]
vă saltă la etapa precedentă sau la nivelul pre-
cedent de navigare.

[Cancel]
ultima modificare sau comandă va fi anulată
atâta timp cât afişajul nu a fost schimbat.

[Info]
prezintă informaţii, în orice fereastră de afişaj,
cu privire la o comandă, un parametru sau o
funcţie. [Info] oferă informaţii detaliate atunci
când este necesar.
Ieşiţi din modul Info apăsând oricare din
următoarele taste: [Info], [Back] sau [Can-
cel].

   

   

Tastele de navigare
Cele patru săgeţi de navigare sunt utilizate
pentru a alege variantele disponibile din
[Quick Menu], [Main Menu] şi [Alarm
Log]. Utilizaţi tastele pentru a muta cursorul.

[OK] este folosit pentru a selecta un parame-
tru marcat de cursor şi pentru a permite mo-
dificarea unui parametru.

1
3
0
B
T
1
1
7
.1
0
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Tastele de comandă  pentru controlul local
sunt amplasate în partea de jos a panoului de
comandă.

130BP046.10

[Hand On]
permite controlul convertizorului de frecvenţă prin intermediul GLCP-ului. De asemenea, [Hand
on] porneşte motorul şi există posibilitatea să se introducă, cu ajutorul tastelor săgeţi, datele cu
privire la viteza de rotaţie a motorului. Tasta poate fi selectată ca Activ. [1] sau Dezactiv. [0] prin
par. 0-40 Tasta [Hand on] pe LCP.
Următoarele semnale de comandă vor fi totuşi active când [Hand on] este activat:

• [Hand on] - [Off] - [Auto on]

• Reset

• Oprire cu rotire prin inerţie şi reversare

• Reversare

• Configurare selectare bitul cel mai puţin semnificativ – Configurare selectare bitul cel mai
semnificativ

• Comanda de oprire din comunicaţia serială

• Oprire rapidă

• Frână c.c.

NB!
Semnalele de oprire externe, activate de semnalele de comandă sau o magistrală
serială, vor avea prioritate faţă de o comandă de „start" primită prin LCP.

[Off]
opreşte motorul conectat. Tasta poate fi selectată ca [1] Activ. sau [0] Dezactiv. prin intermediul
par. 0-41 Tasta [Off] pe LCP. Dacă nu este selectată o funcţie de oprire externă şi tasta [Off] este
inactivă, motorul poate fi oprit numai prin oprirea alimentării de la reţea.

[Auto On]
permite controlul convertizorului de frecvenţă prin intermediul bornelor de control şi/sau comu-
nicaţiilor seriale. Când un semnal de pornire este aplicat pe bornele de control şi/sau pe magistrală,
convertizorul de frecvenţă va porni. Tasta poate fi selectată ca [1] Activ. sau [0] Dezactiv. prin
intermediul par. 0-42 Tasta [Auto on] pe LCP.

NB!
Un semnal HAND-OFF-AUTO activ prin intrările digitale are o prioritate mai mare
decât tastele de control [Hand on] – [Auto on].

[Reset]
este folosit pentru a reseta convertizorul de frecvenţă după o alarmă (decuplare). Poate fi selectat
ca [1] Activ. sau [0] Dezactiv. prin intermediul par. 0-43 Tasta [Reset] pe LCP.
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Comanda rapidă poate fi realizată prin apăsarea şi menţinerea apăsată a tastei [Main Menu]
timp de 3 secunde. Comanda rapidă de parametru permite un acces direct la oricare parametru.
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5.1.3. Operarea panoului de comandă local LCP numeric (NLCP)

Următoarele instrucţiuni sunt valabile pentru
NLCP (LCP 101).
Panoul de comandă este împărţit în patru gru-
pe funcţionale:

1. Afişor numeric.

2. Tasta de meniu şi indicatoare elec-
troluminescente (LED-uri) – schim-
barea parametrilor şi comutarea în-
tre funcţiile afişajului.

3. Taste de operaţii şi indicatoare elec-
troluminescente (LED-uri).

4. Taste de operaţii şi indicatoare elec-
troluminescente (LED-uri).

NB!
Copierea parametrilor nu este
posibilă cu Panoul de comandă
local numeric (LCP101).

Selectaţi una din următoarele moduri:
Modul de stare: Afişează starea de funcţio-
nare a convertizorului de frecvenţă sau a mo-
torului.
Dacă apare o alarmă, NLCP comută automat
în modul de stare.
Pot fi afişate o serie de alarme.

Modul Configurare Rapidă sau Meniu
Principal: Afişează parametri şi setările pa-
rametrilor.

Illustration 5.1: LCP Numeric (NLCP)
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Illustration 5.2: Exemplu de afişare a stării
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Illustration 5.3: Exemplu de afişare a alarmei

Indicatoarele electroluminescente
(LED-uri):

• LED-ul verde/On: Indică funcţiona-
rea secţiunii de comandă.

• LED-ul galben/Wrn.: Indică un aver-
tisment.

• LED-ul roşu intermitent/Alarm: In-
dică o alarmă.

Tasta Menu
[Menu] Selectaţi una din următoarele modu-
ri:

• Stare

• Config.Rapidă

• Meniu Principal

Meniu Principal este folosit la programarea tuturor parametrilor.
Parametri pot fi accesaţi imediat dacă nu s-a creat o parolă prin intermediul par. 0-60, 0-61, 0-65
sau 0-66.
Config.Rapidă este folosit pentru configurarea convertizorul de frecvenţă folosind cei mai im-
portanţi parametri.
Valorile parametrilor pot fi modificaţi folosind săgeţile sus/jos atunci când valoarea clipeşte.
Selectaţi Meniul Principal apăsând tasta [Menu] de câteva ori până când se aprinde LED-ul de pe
[Main Menu].
Selectaţi grupul de parametri [xx-__] şi apăsaţi [OK]
Selectaţi parametrul [__-xx] şi apăsaţi [OK]
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Dacă parametrul este un parametru de şir, selectaţi numărul şirului şi apăsaţi [OK]
Selectaţi valoarea dorită şi apăsaţi [OK]

Tastele de navigare [Back] pentru revenire
Tastele de săgeţi [ ] [ ]▲ ▲  sunt folosite pentru a manevra printre grupurile de parametri, pa-
rametri şi în cadrul parametrilor.
[OK] este folosit pentru a selecta un parametru marcat de cursor şi pentru a permite modificarea
unui parametru.

13
0B

P0
79

.1
0

Illustration 5.4: Exemplu de afişare

Tastele de comandă
Tastele pentru controlul local sunt amplasate
în partea de jos a panoului de comandă.

130BP046.10

Illustration 5.5: Tastele de comandă ale panoului
de comandă numeric (NLCP)

[Hand on] permite controlul convertizorului de frecvenţă prin intermediul LCP-ului. De asemenea,
[Hand on] porneşte motorul şi există posibilitatea să se introducă, cu ajutorul tastelor săgeţi,
datele cu privire la viteza de rotaţie a motorului. Tasta poate fi Activ. [1] sau Dezactiv. [0] prin
par. 0-40 Tasta [Hand on] pe LCP.

Semnalele de oprire externe, activate de semnalele de comandă sau o magistrală serială, vor avea
prioritate faţă de o comandă de „start” primită prin LCP.
Următoarele semnale de comandă vor fi totuşi active când [Hand on] este activat:

• [Hand on] - [Off] - [Auto on]

• Reset

• Oprire cu rotire prin inerţie şi reversare

• Reversare

• Configurare selectare bitul cel mai puţin semnificativ – Configurare selectare bitul cel mai
semnificativ

• Comanda de oprire din comunicaţia serială

• Oprire rapidă

• Frână c.c.

[Off] opreşte motorul conectat. Tasta poate fi Activ. [1] sau Dezactiv. [0] prin par. 0-41 Tasta
[Off] pe LCP.
Dacă nu este selectată o funcţie de oprire externă şi tasta [Off] este inactivă, motorul poate fi
oprit prin oprirea alimentării de la reţea.
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[Auto on] permite controlul convertizorului de frecvenţă prin intermediul bornelor de control şi/
sau comunicaţiilor seriale. Când un semnal de pornire este aplicat pe bornele de control şi/sau pe
magistrală, convertizorul de frecvenţă va porni. Tasta poate fi Activ. [1] sau Dezactiv. [0] prin par.
0-42 Tasta [Auto on] pe LCP.

NB!
Un semnal HAND-OFF-AUTO activ prin intrările digitale are o prioritate mai mare
decât tastele de control [Hand on] – [Auto on].

[Reset] este folosit pentru a reseta convertizorul de frecvenţă după o alarmă (decuplare). Tasta
poate fi Activ. [1] sau Dezactiv. [0] prin par. 0-43 Tasta [Reset] pe LCP.

5.1.4. Conectarea Bus RS-485 

La un controler (sau master) pot fi conectaţi
unul sau mai multe convertizoare de frecvenţă
utilizând o interfaţă standard RS-485. Borna
68 este conectată la semnalul P (TX+, RX+),
în timp ce borna 69 este conectată la semnalul
N (TX-,RX-).

Dacă la un master este conectat mai mult de-
cât un convertizor de frecvenţă, utilizaţi cone-
xiuni paralele. Illustration 5.6: Exemplu de conexiune.

Pentru a evita apariţia curenţilor potenţiali de egalizare din ecranare, conectaţi la împământare
ecranarea cablului prin borna 61, ce este legată la carcasă prin intermediul unei legături RC.

Terminaţia Bus
Bus RS-485 trebuie terminat printr-un şir de rezistenţe la ambele capete. Dacă convertizorul este
primul pe ultimul dispozitiv din bucla RS-485, configuraţi comutatorul S801 de pe modulul de
control la PORNIT.
Pentru mai multe informaţii, a se vedea paragraful Comutatoarele S201, S202 şi S801.
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5.1.5. Conectarea unui PC la FC 100 

Pentru a controla sau programa convertizorul de frecvenţă de la un PC, instalaţi programul MCT
10 Set-up Software.
PC-ul este conectat prin intermediul unui cablu USB standard (gazdă/dispozitiv) sau prin inter-
mediul interfeţei RS-485 aşa cum este prezentat în Ghidului de proiectare al convertizorului de
frecvenţă VLT® HVAC, capitolul Instalarea > Instalarea conexiunilor diverse.

NB!
Conexiunea USB este izolată galvanic de la tensiunea de alimentare (PELV) şi de la
alte borne de înaltă tensiune. Conexiunea USB este legată la împământarea de pro-
tecţie a convertizorului de frecvenţă. Utilizaţi numai calculatoare portabile izolate
când conectaţi un PC la convertizorul de frecvenţă VLT HVAC prin conectorul USB.

5.1.6. Instrumente de pachete software PC 

Pachet software PC - MCT 10
Toate convertizoarele de frecvenţă sunt echipate cu un port de comunicaţii seriale. Danfoss asi-
gură un instrument PC pentru comunicaţia între un PC şi convertizorul de frecvenţă: VLT Motion
Control Tool - MCT 10 Set-up Software.

Programul MCT 10 Set-up Software
MCT 10 a fost conceput ca un instrument interactiv uşor de utilizat pentru configurarea parame-
trilor din convertizoarele noastre de frecvenţă. Pachetul software poate fi descărcat de pe pagina
internet a Danfoss http://www.vlt-software.com.
Pachetul software MCT 10 Set-up va fi util pentru:

• Planificarea unei reţele de comunicaţii off-line. MCT 10 conţine o bază de date completă
de convertizoare de frecvenţă

• Punerea în funcţiune online a convertizoarelor de frecvenţă
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• Salvarea configurărilor pentru toate convertizoarele de frecvenţă

• Înlocuirea convertizorului de frecvenţă într-o reţea

• Documentaţie simplă şi precisă privind configurarea convertizorului de frecvenţă după
punerea în funcţiune.

• Extinderea unei reţele existente

• Vor fi acceptate şi convertizoarele de frecvenţă dezvoltate în viitor

Pachetul software MCT 10 acceptă Profibus DP-V1 prin intermediul unei conexiuni Master class 2.
Face posibilă citirea şi scrierea online a parametrilor în convertizorul de frecvenţă prin intermediul
reţelei Profibus. Aceasta va elimina necesitatea unei reţele de comunicaţii suplimentare.

Salvarea configurărilor convertizorului de frecvenţă:

1. Conectaţi la echipament un PC prin intermediul portului USB. (Notă: Utilizaţi un PC, izolat
de la reţeaua de alimentare electrică, ce este prevăzut cu un port USB. Dacă nu faceţi
acest lucru, echipamentul poate fi deteriorat.)

2. Deschideţi programul MCT 10 Set-up Software

3. Selectaţi “Read from drive” (Citire din convertizor)

4. Selectaţi ”Save as” (Salvare ca)

Toţi parametri sunt acum stocaţi în PC.

Încărcarea configurărilor convertizorului de frecvenţă:

1. Conectaţi la convertizorul de frecvenţă un PC prin intermediul portului USB.

2. Deschideţi programul MCT 10 Set-up Software

3. Selectaţi “Open” (Deschidere) – vor fi afişate fişierele stocate

4. Deschideţi fişierul corespunzător

5. Selectaţi “Write to drive” (Scriere pe convertizor)

Acum toate configurările parametrilor sunt transferate în convertizorul de frecvenţă.

Pentru programul MCT 10 Set-up Software este disponibil un manual separat: MG.10.Rx.yy.

Modulele programului MCT 10 Set-up Software
În pachetul software sunt incluse următoarele module:

Programul MCT 10 Set-up Software
Parametri de configurare
Copierea pe şi de pe convertizoarele de frecvenţă
Documentaţie şi configurările parametrilor sub formă imprimată, in-
clusiv diagrame

  
 Interfaţă cu utilizatorul

Program de întreţinere preventivă
Setările de ceas
Programarea acţiunilor temporizate
Configurarea Smart Logic Controller

Cod de comandă:
Vă rugăm să comandaţi CD-ROM-ul, utilizând numărul de comandă 130B1000, ce conţine pro-
gramul MCT 10 Set-up Software.
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De asemenea, MCT 10 poate fi descărcat de pe pagina de internet a Danfoss:
WWW.DANFOSS.COM, Domeniu de activitate: Acţionări electrice.

5.1.7. Sfaturi şi soluţii

* Pentru majoritatea aplicaţiilor HVAC, meniul rapid, configurarea rapidă şi
configurările funcţiilor asigură cel mai simplu şi mai rapid acces la toţi parametrii
tipici necesari.

* Ori de câte ori este posibil, executarea unui AMA, va asigura cea mai bună per-
formanţă de exploatare.

* Contrastul afişajului poate fi ajustat prin apăsarea tastei [Status] şi a [ ] pentru▲

un afişaj mai închis sau prin apăsarea tastei [Status] şi a [ ] pentru un afişaj▲

mai deschis.
* În [Quick Menu] şi [Changes Made] sunt afişaţi toţi parametri configuraţi din

fabrică care au fost modificaţi.
* Apăsaţi şi menţineţi apăsată tasta [Main Menu] timp de 3 secunde pentru a ac-

cesa oricare parametru
* În scopul întreţinerii, se recomandă copierea tuturor parametrilor în LCP, pentru

informaţii suplimentare a se vedea par. 0-50.

Table 5.1: Sfaturi şi soluţii

5.1.8. Transfer rapid al configurărilor de parametri când se utilizează
GLCP 

După ce configurarea unui convertizor este terminată, se recomandă stocarea (copiere de sigu-
ranţă) configurărilor de parametri în GLCP sau pe un PC prin intermediul programului MCT 10 Set-
up Software Tool.

NB!
Opriţi motorul înainte de a efectua oricare din aceste operaţiuni.

Stocarea datelor în LCP:

1. Accesaţi par. 0-50 Cop. LCP

2. Apăsaţi tasta [OK]

3. Selectaţi „Tot către LCP”

4. Apăsaţi tasta [OK]

Toate configurările parametrilor sunt acum stocate în GLCP şi o bară de progres indică desfăşu-
rarea evenimentului. Când s-a ajuns la 100 %, apăsaţi tasta [OK].

Unitatea GLCP poate fi acum conectată la un alt convertizor de frecvenţă pentru a copia şi acestuia
configurările parametrilor.

Transferul de date din LCP în convertizorul de frecvenţă:

1. Accesaţi par. 0-50 Cop. LCP

2. Apăsaţi tasta [OK]

3. Selectaţi „Tot din LCP”

4. Apăsaţi tasta [OK]
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Configurările de parametri stocate în GLCP sunt acum transferate la convertizorul de frecvenţă şi
o bară de progres indică desfăşurarea evenimentului. Când s-a ajuns la 100 %, apăsaţi tasta [OK].

5.1.9. Iniţializarea to setărilor implicite 

Iniţializarea convertizorului de frecvenţă la configurările implicite se realizează în două moduri:

Iniţializare recomandată (prin par. 14-22)

1. Selectaţi par. 14-22

2. Apăsaţi [OK]

3. Selectaţi „Iniţializare” (pentru NLCP
selectaţi „2”)

4. Apăsaţi [OK]

5. Deconectaţi alimentarea unităţii şi
aşteptaţi ca afişajul să se stingă.

6. Reconectaţi alimentarea şi converti-
zorul de frecvenţă este resetat. Nu
uitaţi că prima pornire durează cu
câteva secunde mai mult.

Par. 14-22 se iniţializează în totalitate cu excepţia:
14-50 RFI 1
8-30 Protocol
8-31 Adresă
8-32 Vit.[baud]
8-35 Întârziere min. de răspuns
8-36 Întârziere max. de răspuns
8-37 Întârziere inter-car max.
15-00 la 15-05 Date de exploat.
15-20 la 15-22 Jurnal istoric:
15-30 la 15-32 Jurn.alarm

NB!
Parametri selectaţi în Meniul meu pers., vor rămâne prezenţi cu configurările impli-
cite din fabrică.

Iniţializarea manuală

NB!
La executarea iniţializării manuale, comunicaţia serială, configurările filtrului RFI
(par. 14-50) şi configurările jurnalului de alarmă sunt resetate.
Parametri configuraţi în Meniul meu pers. sunt eliminaţi.

1. Deconectaţi unitatea de la alimentarea de la reţea şi aşteptaţi până când afişajul
se stinge.

2a. Apăsaţi simultan [Status] - [Main Menu] - [OK] în timp ce porniţi Panoul de co-
mandă local grafic (GLCP).

2b. Apăsaţi [Menu] în timp ce porniţi LCP 101, afişajul numeric
3. Eliberaţi tastele după 5 s.
4. Convertizorul de frecvenţă este programat acum conform configurărilor implicite.

Acest parametru se iniţializează în totalitate cu excepţia:
15-00 Ore de funcţionare
15-03 Porniri
15-04 Nr. supraîncălziri
15-05 Nr. supratensiuni
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6. Programarea convertizorului de frecvenţă

6.1. Programarea

6.1.1. Configurarea parametrilor 

Grup Titlu Funcţie
0- Operare şi afişare Parametri legaţi de funcţiile fundamentale ale convertizorului de frec-

venţă, funcţiile butoanelor de pe LCP şi configurarea afişajului LCP.
1- Sarcină/motor Grup de parametrii pentru configurarea motorului.
2- Frâne Grup de parametri pentru configurarea funcţiilor frânei din converti-

zorul de frecvenţă.
3- Referinţe/Rampe Parametri pentru utilizarea referinţelor, definirea limitărilor şi confi-

gurarea reacţiei la modificări a convertizorului de frecvenţă.
4- Limite/Avertism. Grup de parametri pentru configurarea limitelor şi avertismentelor.
5- Intr./Ieş. digit. Grup de parametri pentru configurarea intrărilor şi ieşirilor digitale.
6- Intr./Ieş. analog. Grup de parametri pentru configurarea intrărilor şi ieşirilor analogice.
8- Com. şi opţiuni Grup de parametri pentru configurarea comunicaţiilor şi opţiunilor.
9- Profibus Grup de parametri pentru configurarea parametrilor specifici Profi-

bus.
10- Fieldbus CAN Parametru pentru configurarea Fieldbus CAN, care este sistemul bus

corespunzător pentru opţiunea DeviceNet.
11- LonWorks Grup de parametri pentru configurarea parametrilor LonWorks.
13- Smart Logic Grup de parametri pentru Smart Logic.
14- Funcţii speciale Grup de parametri pentru configurarea funcţiilor speciale ale conver-

tizorului de frecvenţă.
15- Info convert frecv Grup de parametri ce conţine informaţii despre convertizorul de frec-

venţă, cum ar fi parametri de operare, configurare hardware şi ver-
siuni de pachete software.

16- Afişare date Grup de parametri pentru afişarea datelor, de ex., referinţe actuale,
tensiuni, comenzi, alarme, cuvinte şi stări de avertisment.

18- Afişare date 2 Acest grup de parametri conţine ultimele 10 jurnale de întreţinere
preventivă.

20- Buclă înch conv. Acest grup de parametri este utilizat pentru configurarea regulatoru-
lui PID cu buclă închisă care controlează frecvenţa de ieşire a unităţii.

21- Buclă înch ext. Parametri pentru configurarea celor trei regulatoare PID cu buclă în-
chisă extinsă.

22- Funcţii de aplicaţie Aceşti parametri monitorizează aplicaţiile HVAC.
23- Funcţ bazate pe timp Aceşti parametri sunt destinaţi pentru aplicaţiile ce trebuie executate

zilnic sau săptămânal, de ex., referinţe diferite pentru ore de lucru/
ore de pauză.

25- Controler în cascadă Parametri pentru configurarea funcţiilor de bază ale regulatorului în
cascadă pentru controlul secvenţial a mai multor pompe.

26- Opţiune anlg I/O MCB 109 Aceşti parametri sunt utilizaţi pentru a configura modulul I/E analo-
gic, asigurând alimentare de rezervă de la baterie, intrări şi ieşiri
analogice.

Table 6.1: Grupuri de parametri
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Descrierile şi selecţia parametrilor sunt afişate pe panoul de comandă local grafic (GLCP) sau
numeric (NLCP) în fereastra de afişare. (A se vedea secţiunea 5 pentru detalii.) Accesaţi parametri
apăsând butonul [Quick Menu] sau [Main Menu] de pe panoul de control. Butonul Quick Menu
este utilizat, în primul rând, pentru punerea în funcţiune a unităţii la pornire, prin asigurarea pa-
rametrilor necesari pentru începerea operării. Butonul Main Menu asigură acces la toţi parametri
în vederea unei programări detaliate în funcţie de aplicaţie.

Toate bornele digitale şi analogice de intrare/ieşire sunt multifuncţionale. Toate bornele au funcţii
implicite din fabrică, destinate majorităţii aplicaţiilor HVAC, dar dacă sunt necesare alte funcţii
speciale, acestea trebuie programate şi explicate în grupul de parametri 5 sau 6.

6.1.2. Modul Quick Menu 

Date de parametru
Afişajul grafic (GLCP) asigură accesul la toţi
parametri din meniurile Quick Menu. Afişajul
numeric (NLCP) asigură accesul numai la pa-
rametri din meniul Config.Rapidă. Pentru a
configura parametri folosind butonul [Quick
Menu] – introduceţi sau modificaţi datele de
parametru conform procedurii următoare:

1. Apăsaţi butonul [Quick Menu]

2. Folosiţi butonul [▲] şi [▼] pentru a
găsi parametrul pe care doriţi să-l
modificaţi

3. Apăsaţi [OK]

4. Folosiţi butonul [▲] şi [▼] pentru a
selecta configurarea corectă de pa-
rametru

5. Apăsaţi [OK]

6. Pentru a muta cursorul la o altă cifră
în interiorul unui parametru, folosiţi
butoanele [◀] şi [▶]

7. Zonele evidenţiate indică cifra selec-
tată pentru modificare

8. Apăsaţi butonul [Cancel] pentru a ig-
nora modificarea sau apăsaţi tasta
[OK] pentru a accepta modificarea şi
introducerea noii valori.

Exemplu de modificare a datelor de pa-
rametru
Se presupune că parametrul 22-60, Funcţie
curea ruptă este configurată la Dezactiv. Cu
toate acestea, doriţi monitorizarea condiţiei
curelei – neruptă sau ruptă – conform
următoarei proceduri:

1. Apăsaţi tasta [Quick Menu]

2. Alegeţi Config funcţii cu butonul [▼]

3. Apăsaţi [OK]

4. Alegeţi Setări aplicaţii cu butonul [▼]

5. Apăsaţi [OK]

6. Apăsaţi [OK] din nou pentru Funcţii
ventilator

7. Alegeţi Funcţie curea ruptă, apăsând
pe [OK]

8. Cu butonul [▼], alegeţi [2] Decupl.

Convertizorul de frecvenţă va decupla acum
dacă se detectează o curea ruptă.

Selectaţi Meniul meu pers. pentru a afişa numai parametri care au fost preselectaţi şi programaţi
ca parametri personali. De exemplu, un AHU sau OEM de pompă s-ar putea să fi preprogramat
ca acestea să fie în Meniul meu pers. în timpul punerii în funcţiune în fabrică pentru a face mai
simplă punerea în funcţiune a unităţii pe şantier. Aceşti parametri sunt selectaţi în par. 0-25 Meniul
meu pers. În acest meniu pot fi programaţi până la 20 de parametri diferiţi.

Dacă se selectează [No Operation] în par. Intrare digitală bornă 27, nu este necesară conectarea
a +24 V pe borna 27 pentru a permite pornirea.
Dacă se selectează [Coast Inverse.] (valoare implicită din fabricaţie) în par. Intrare digitală bornă
27, este necesară conectarea a +24 V pentru a permite pornirea.
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Selectaţi [Changes Made] pentru a obţine informaţii despre:

• ultimele 10 modificări. Folosiţi tastele de navigare sus/jos pentru a parcurge ultimii 10
parametri modificaţi.

• modificările făcute faţă de configurările din fabricaţie.

Selectaţi [Loggins] pentru a obţine informaţii cu privire la afişarea valorilor. Informaţiile sunt pre-
zentate sub formă de grafice.
Pot fi vizualizaţi numai parametri afişaţi în par. 0-20 şi 0-24. Pentru consultare, este posibilă sto-
carea în memorie a până la 120 de exemple.

Configurarea eficientă a parametrilor
pentru aplicaţiile HVAC

Parametri pot fi uşor configuraţi pentru marea majoritate a aplicaţiilor HVAC utilizând numai op-
ţiunea de buton  [Quick Setup].
După apăsarea butonului [Quick Menu], se afişează diferitele domenii din Meniul Rapid. A se ve-
dea, de asemenea, ilustraţia 6.1 de mai jos şi tabelurile de la Q3-1 la Q3-4 din următoarea secţiune
Config funcţii.

Exemple de utilizare a opţiunii [Quick
Setup]
Se presupune că doriţi să configuraţi timpul de
încetinire la 100 de secunde!

1. Apăsaţi [Quick Setup]. Se afişează
par. 0-01 Limbă din Config.Rapidă.

2. Apăsaţi în mod repetat [▼] până când
se afişează par. 3-42 Timp de înceti-
nire rampă 1 cu configurarea impli-
cită de 20 de secunde.

3. Apăsaţi [OK]

4. Folosiţi butonul [◀] pentru a eviden-
ţia cifra a treia dinaintea virgulei.

5. Schimbaţi „0” la „1” folosind butonul
[▲]

6. Folosiţi butonul [▶] pentru a eviden-
ţia cifra „2”.

7. Schimbaţi „2” la „0” cu butonul [▼]

8. Apăsaţi [OK]

Timpul de încetinire este configurat acum la
100 de secunde.
Se recomandă realizarea configurării în ordi-
nea menţionată.

NB!
O descriere completă a funcţiei
se găseşte în secţiunea desti-
nată parametrilor din aceste In-
strucţiuni de utilizare.

Illustration 6.1: Vizualizarea Meniului Rapid.

Butonul [Quick Setup] asigură accesul la cei
mai importanţi 12 parametri de configurare ai
convertizorului. După programare convertizo-
rul va fi pregătit, în cele mai multe cazuri, de
operare. Cei 12 parametri ai butonului [Quick
Menu](a se vedea nota de subsol) sunt pre-
zentaţi în tabelul următor. O descriere com-
pletă a funcţiei se găseşte în secţiunea
destinată parametrilor din acest manual.
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Par. Denumire [Unităţ
i]

0-01 Limbă  
1-20 Putere motor [kW]
1-21 Putere mot* [CP]
1-22 Tensiune lucru motor [V]
1-23 Frecv.motor [Hz]
1-24 Curent sarcină motor [A]
1-25 Vit. nominală de rot. motor [RPM]
3-41 Timp de demaraj rampă 1 [s]
3-42 Timp de încetinire rampă 1 [s]
4-11 Lim. inf. a vit. rot. motor. [RPM]
4-12 Lim. inf. turaţie motor* [Hz]
4-13 Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]
4-14 Lim. sup. turaţie motor* [Hz]
3-11 Vit. rot. Jog* [Hz]
5-12 Intrare digitală bornă 27  
5-40 Funcţie Releu  

Table 6.2: Parametri din configurarea rapidă

*Parametri afişaţi depind de opţiunile alese în
parametri 0-02 şi 0-03. Configurările implicite
ai parametrilor 0-02 şi 0-03 depind de regiu-
nea în care este livrat convertizorul de frec-
venţă dar pot fi reprogramate după necesităţi.

0-01  Limbă

Option: Funcţia:

Defineşte limba utilizată pe afişaj.

Convertizorul de frecvenţă poate fi furnizat cu 4 pachete de limbi
diferite. Limbile engleză şi germană sunt incluse în toate pache-
tele. Limba engleză nu poate fi ştearsă sau modificată.

[0] * English Parte a pachetelor lingvistice 1 - 4

[1] Germană Parte a pachetelor lingvistice 1 - 4

[2] Franceză Parte a Pachetului lingvistic 1

[3] Daneză Parte a Pachetului lingvistic 1

[4] Spaniolă Parte a Pachetului lingvistic 1

[5] Italiană Parte a Pachetului lingvistic 1

[6] Suedeză Parte a Pachetului lingvistic 1

[7] Olandeză Parte a Pachetului lingvistic 1

[10] Chineză Pachetul lingvistic 2

[20] Finlandeză Parte a Pachetului lingvistic 1

[22] Engleză SUA Parte a Pachetului lingvistic 4

[27] Greacă Parte a Pachetului lingvistic 4

[28] Portugheză Parte a Pachetului lingvistic 4

[36] Slovenă Parte a Pachetului lingvistic 3

[39] Coreeană Parte a Pachetului lingvistic 2

[40] Japoneză Parte a Pachetului lingvistic 2

[41] Turcă Parte a Pachetului lingvistic 4
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[42] Chineză Tradiţională Parte a Pachetului lingvistic 2

[43] Bulgară Parte a Pachetului lingvistic 3

[44] Sârbă Parte a Pachetului lingvistic 3

[45] Română Parte a Pachetului lingvistic 3

[46] Maghiară Parte a Pachetului lingvistic 3

[47] Cehă Parte a Pachetului lingvistic 3

[48] Poloneză Parte a Pachetului lingvistic 4

[49] Rusă Parte a Pachetului lingvistic 3

[50] Thai Parte a Pachetului lingvistic 2

[51] Indoneziană Bahasa Parte a Pachetului lingvistic 2

1-20  Putere motor [kW]

Range: Funcţia:

În func-
ţie de
mări-
me*

[0,09 – 500 kW] Introduceţi puterea nominală a motorului în kW conform datelor
de pe plăcuţa indicatoare a motorului. Valoarea implicită cores-
punde puterii de ieşire nominale a unităţii.
Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţio-
nează. În funcţie de opţiunile făcute în par. 0-03 Config regio-
nale, fie par. 1-20 sau par. 1-21 Putere mot este adus în stare
invizibilă.

1-21  Putere mot [CP]

Range: Funcţia:

În func-
ţie de
mări-
me*

[1,5 - 55 CP] Introduceţi puterea nominală a motorului în CP conform datelor
de pe plăcuţa indicatoare a motorului. Valoarea implicită cores-
punde puterii de ieşire nominale a unităţii.
Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţio-
nează.
În funcţie de opţiunile făcute în par. 0-03 Config regionale, fie
par. 1-20 sau par. 1-21 Putere mot este adus în stare invizibilă.

1-22  Tensiune lucru motor

Range: Funcţia:

În func-
ţie de
mări-
me*

[10 - 1000 V] Introduceţi tensiunea nominală a motorului conform datelor de
pe plăcuţa indicatoare a motorului. Valoarea implicită corespun-
de puterii de ieşire nominale a unităţii.
Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţio-
nează.
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1-23  Frecv.motor

Range: Funcţia:

În func-
ţie de
mări-
me*

[20 - 1000 Hz] Selectaţi valoarea frecvenţei motorului de pe plăcuţa indicatoare
a motorului. Pentru o utilizare la 87 Hz cu motoare de 230/400
V, configuraţi datele plăcuţei de identificare pentru 230V/50 Hz.
Adaptaţi par. 4-13  Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM] şi par. 3-03
Referinţă max. la aplicaţia de 87 Hz.

Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţionează.

1-24  Curent sarcină motor

Range: Funcţia:

În func-
ţie de
mări-
me*

[0,1 - 10,000 A] Introduceţi valoarea curentului nominal a motorului conform
datelor de pe plăcuţa indicatoare a motorului. Aceste date sunt
folosite pentru calcularea cuplului, a protecţiei termice a moto-
rului etc.

Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţionează.

1-25  Vit. nominală de rot. motor

Range: Funcţia:

În func-
ţie de
mări-
me*

[100 - 60,000 RPM] Introduceţi valoarea turaţiei nominale a motorului conform da-
telor de pe plăcuţa indicatoare a motorului. Aceste date sunt
folosite pentru calcularea compensării automate a motorului.

Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţionează.

3-41  Timp de demaraj rampă 1

Range: Funcţia:

3 s* [1 – 3600 s] Introduceţi timpul de demaraj, cu alte cuvinte, timpul de acce-
lerare de la 0 RPM la viteza nominală de rotaţie a motorului
nM,N (par. 1-25). Alegeţi timpul de demaraj astfel încât curentul
de ieşire să nu depăşească limita curentului din par. 4-18 în
cursul demarajului. A se vedea timpul de rampă în par. 3-42.

par.3− 41 = tacc × nnorm par.1− 25
Δref RPM s
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3-42  Timp de încetinire rampă 1

Range: Funcţia:

3 s* [1 – 3600 s] Introduceţi timpul de încetinire, cu alte cuvinte, timpul de de-
celerare de la viteza nominală de rotaţie a motorului nM,N (par.
1-25) la 0 RPM. Alegeţi timpul de încetinire astfel încât să nu
apară supratensiune în invertor datorită funcţionării regenera-
tive a motorului sau dacă apare, curentul generat nu atinge
limita stabilită în par. 4-18. A se vedea timpul de demaraj în par.
3-41.

par.3− 42 = tdecel × nnorm par.1− 25
Δref RPM s

4-11  Lim. inf. a vit. rot. motor. [RPM]

Range: Funcţia:

În func-
ţie de
mări-
me*

[0 - 60,000 RPM] Introduceţi limita minimă pentru viteza de rotaţie a motorului.
Lim. inf. a vit. rot. motor. poate fi configurată pentru a cores-
punde vitezei de rotaţie minime recomandate de fabricant. Lim.
inf. a vit. rot. motor. nu trebuie să depăşească configurarea din
par. 4-13 Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM].

4-12  Lim. inf. turaţie motor [Hz]

Range: Funcţia:

În func-
ţie de
mări-
me*

[0 - 1000 Hz] Introduceţi limita minimă pentru viteza de rotaţie a motorului.
Lim. inf. a vit. rot. motor. poate fi configurată pentru a cores-
punde frecvenţei de ieşire minime a arborelui motorului. Lim.
inf. a vit. rot. motor. nu trebuie să depăşească configurarea din
par. 4-14 Lim. sup. turaţie motor [Hz].

4-13  Lim. sup. a vit. rot. motor. [RPM]

Range: Funcţia:

În func-
ţie de

[0 - 60,000 RPM] Introduceţi limita maximă pentru viteza de rotaţie a motorului.
Lim. sup. a vit. rot. motor. poate fi configurată pentru a cores-
punde vitezei de rotaţie nominale maxime recomandate de fa-
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mări-
me*

bricant. Lim. sup. a vit. rot. motor. nu trebuie să depăşească
configurarea din par. 4-11 Lim. inf. a vit. rot. motor. [RPM]. Nu-
mai par. 4-11 sau 4-12 va fi afişat, în funcţie de alţi parametri
configuraţi în Meniul Principal şi în funcţie de configurările im-
plicite dependente de locaţia geografică globală.

NB!
Valoarea frecvenţei de ieşire a convertizorului de frecvenţă nu trebuie să depăşească
o valoare mai mare decât 1/10 din frecvenţa de comutare.

4-14  Lim. sup. turaţie motor [Hz]

Range: Funcţia:

În func-
ţie de
mări-
me*

[0 - 1000 Hz] Introduceţi limita maximă pentru viteza de rotaţie a motorului.
Lim. sup. turaţie motor poate fi configurată pentru a corespunde
frecvenţei maxime recomandate de fabricant a arborelui moto-
rului. Lim. sup. turaţie motor trebuie să depăşească configura-
rea din par. 4-12  Lim. inf. turaţie motor [Hz]. Numai par. 4-11
sau 4-12 va fi afişat, în funcţie de alţi parametri configuraţi în
Meniul Principal şi în funcţie de configurările implicite depen-
dente de locaţia geografică globală.

NB!
Frecvenţa maximă de ieşire nu poate depăşi 10 % din frecvenţa de comutare a
invertorului (par. 14-01).

3-11  Vit. rot. Jog [Hz]

Range: Funcţia:

În func-
ţie de
mări-
me*

[0 - 1000 Hz] Viteza de rotaţie Jog este o viteză de ieşire fixă la care funcţio-
nează convertizorul de frecvenţă atunci când este activată func-
ţia Jog.
A se vedea, de asemenea, par. 3-80.

6.1.3. Configurare de funcţii 

Configurarea funcţiilor asigură accesul rapid şi uşor la toţi parametri necesari pentru majoritatea
aplicaţiilor de apă şi apă reziduală, inclusiv cuplu variabil, cuplu constant, pompe, pompe de do-
zare, pompe de puţ, pompe de ridicare a presiunii, pompe de amestecare, ventilatoare de aerisire
şi alte aplicaţii pentru pompe şi ventilatoare. Printre alte funcţii, mai include, de asemenea, para-
metri pentru selectarea variabilelor de afişat pe LCP, viteze prescrise digitale, scalarea referinţelor
analogice, aplicaţii cu buclă închisă pentru o singură zonă sau mai multe zone şi funcţii specifice
aferente aplicaţiilor cu ventilatoare, pompe şi compresoare.
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Accesarea configurării funcţiilor - exemplu
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Illustration 6.2: Pasul 1: Porniţi convertizorul de
frecvenţă (LED-urile se aprind)
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Illustration 6.3: Pasul 2: Apăsaţi butonul [Quick
Menus] (apar opţiunile meniului rapid).
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Illustration 6.4: Pasul 3: Folosiţi tastele de navi-
gare sus/jos pentru a parcurge lista la Config func-
ţii. Apăsaţi [OK].
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Illustration 6.5: Pasul 4: Apar opţiunile meniului
Config funcţii. Alegeţi 03-1 Conf. generale. Apăsaţi
[OK].
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Illustration 6.6: Pasul 5: Folosiţi tastele de navi-
gare sus/jos pentru a parcurge lista la, de ex., par.
03-11 Ieş. analog.. Apăsaţi [OK].
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Illustration 6.7: Pasul 6: Alegeţi parametrul 6-50
Ieşire bornă 42. Apăsaţi [OK].

1
3
0
B
T
1
1
6
.1
0

Illustration 6.8: Pasul 7: Folosiţi tastele de navi-
gare sus/jos pentru a selecta între diferitele op-
ţiuni. Apăsaţi [OK].
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Parametrii din Config funcţii sunt grupaţi în modul următor:

Q3-1 Conf. generale
Q3-10 Config avan motor Q3-11 Ieşire anal Q3-12 Setări ceas Q3-13 Setări afişaj

1-90 Protecţie termică motor 6-50 Ieşire bornă 42 0-70 Setare dată şi oră 0-20 Câmp afişaj 1,1 redus
1-93 Sursă termistor 6-51 Scală min. ieşire bornă 42 0-71 Format dată 0-21 Câmp afişaj 1,2 redus
1-29 Adaptare autom. a moto-
rului (AMA)

6-52 Scală max. ieşire bornă 42 0-72 Format oră 0-22 Câmp afişaj 1,3 redus

14-01 Frec. de comutare 0-74 DST/Orar vară 0-23 Câmp afişaj 2 mare
0-76 DST/Încep orar vară 0-24 Câmp afişaj 3 mare
0-77 DST/Sf orar vară 0-37 Afişare text 1

0-38 Afişare text 2
0-39 Afişare text 3

Q3-2 Config bucl desch
Q3-20 Referinţă digit Q3-21 Referinţă anal

3-02 Referinţă min. 3-02 Referinţă min.
3-03 Referinţă max. 3-03 Referinţă max.
3-10 Ref. prescrisă 6-10 Tensiune redusă bornă 53

5-13 Intrare digitală bornă 29 6-11 Tensiune ridicată bornă 53
5-14 Intrare digitală bornă 32 6-14 Val. ref./reacţ. scăzută bornă 53
5-15 Intrare digitală bornă 33 6-15 Val. ref./reacţ. ridicată bornă 53

Q3-3 Config bucl închis
Q3-30 Val setare sing zonă int. Q3-31 Val setare sing zonă ext. Q3-32 Zonă/avan multipl
1-00 Mod configurare 1-00 Mod configurare 1-00 Mod configurare
20-12 Unitate pt.referinţă/reacţie 20-12 Referinţă/reacţie 20-12 Unitate pt.referinţă/reacţie

3-02 Referinţă min. 3-02 Referinţă min. 3-02 Referinţă min.
3-03 Referinţă max. 3-03 Referinţă max. 3-03 Referinţă max.
6-24 Val. ref./reacţ. scăzută bornă 54 6-10 Tensiune redusă bornă 53 3-15 Sursă referinţă 1
6-25 Val. ref./reacţ. ridicată bornă 54 6-11 Tensiune ridicată bornă 53 3-16 Sursă referinţă 2
6-26 Constantă de timp filtru bornă 54 6-14 Val. ref./reacţ. scăzută bornă 53 20-00 Sursă reacţ 1
6-27 Nul viu term. 54 6-15 Val. ref./reacţ. ridicată bornă 53 20-01 Conversie reacţ 1
6-00 Timp "timeout" val. zero 6-24 Val. ref./reacţ. scăzută bornă 54 20-03 Sursă reacţ 1
6-01 Funcţie "timeout" val. zero 6-25 Val. ref./reacţ. ridicată bornă 54 20-04 Conversie reacţ 2
20-81 Control norm./inv. PID 6-26 Constantă de timp filtru bornă 54 20-06 Sursă reacţ 3
20-82 Turaţia de pornire PID [RPM] 6-27 Nul viu term. 54 20-07 Conversie reacţ 3

20-21 Ref.progr. 1 6-00 Timp "timeout" val. zero 6-10 Tensiune redusă bornă 53
20-93 Amplif.comp.proporţ.PID 6-01 Funcţie "timeout" val. zero 6-11 Tensiune ridicată bornă 53
20-94 Timp comp.integr.PID 20-81 Control norm./inv. PID 6-14 Val. ref./reacţ. scăzută bornă 53

20-82 Turaţia de pornire PID [RPM] 20-93 Amplif.comp.proporţ.PID
20-94 Timp comp.integr.PID
4-56 Avertism reacţ scăzută
4-57 Avertism reacţ ridicată

20-20 Funcţie reacţie
20-21 Ref.progr. 1
20-22 Ref.progr. 2
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Q3-4 Setări aplicaţii
Q3-40 Funcţii ventilator Q3-41 Funcţii pompă Q3-42 Funcţii compresor
22-60 Funcţie curea ruptă 22-20 Autoconfig put. scăz 1-03 Caracteristici de cuplu
22-61 Cuplu curea ruptă 22-21 Detecţ put. scăz 1-71 Întârziere de pornire

22-62 Întârz. curea ruptă 22-22 Detecţie vit. scăz 22-75 Protecţie ciclu scurt
4-64 Config semi-auto bypass 22-23 Funcţ debit zero 22-76 Interval între porniri
1-03 Caracteristici de cuplu 22-24 Întârz debit zero 22-77 Timp funcţ. minim
22-22 Detecţie vit. scăz 22-40 Timp funcţ. minim 5-01 Mod bornă 27
22-23 Funcţ debit zero 22-41 Durată minim hibern 5-02 Mod bornă 29
22-24 Întârz debit zero 22-42 Tur. activare [RPM] 5-12 Intrare digitală bornă 27
22-40 Timp funcţ. minim 22-26 Funcţie lipsă apă 5-13 Intrare digitală bornă 29
22-41 Durată minim hibern 22-27 Întârziere lipsă apă 5-40 Funcţie Releu
22-42 Tur. activare [RPM] 1-03 Caracteristici de cuplu 1-73 Start cu rot. în mişc
2-10 Funcţie frână 1-73 Start cu rot. în mişc
2-17 Contr. suprtens
1-73 Start cu rot. în mişc
1-71 Întârziere de pornire
1-80 Funcţie la Oprire
2-00 Curent menţin./preîncălz. c.c.
4-10 Direcţie de rot. motor

A se vedea, de asemenea, Ghidul de programare pentru convertizorul de frecvenţă VLT® HVAC
pentru descrierea detaliată a grupurilor de parametri privind configurarea funcţiilor.

0-20  Câmp afişaj 1,1 redus

Option: Funcţia:

Selectaţi o variabilă spre afişare în câmpul 1, poziţia din stânga.

[0] Nici una Nicio valoare selectată pentru afişare

[37] Afişare text 1 Cuvântul de control prezent

[38] Afişare text 2 Permite scrierea unor şiruri de texte individuale pentru a fi afi-
şate pe LCP sau pentru a fi citite prin comunicarea serială.

[39] Afişare text 3 Permite scrierea unor şiruri de texte individuale pentru a fi afi-
şate pe LCP sau pentru a fi citite prin comunicarea serială.

[89] Format dată şi oră Afişează data şi ora curentă.

[953] Cuv. avertisment Pro-
fibus

Afişează avertismentele de comunicaţii Profibus.

[1005] Afişare contor de
transm. a erorilor

Vizualizarea numărului de erori de transmisie a controlului CAN
de la data ultimei porniri.

[1006] Afişare contor de re-
cep. a erorilor

Vizualizarea numărului de erori de recepţie a controlului CAN de
la data ultimei porniri.

[1007] Citire contor magis-
trală oprită

Vizualizarea numărului de evenimente de magistrală oprită de
la ultima pornire.

[1013] Par. avertisment Vizualizarea cuvântului de avertisment specific DeviceNet. Pen-
tru fiecare avertisment este atribuit câte un bit separat.

[1115] Cuv avert LON Afişează avertismentele specifice LON.

[1117] Revizie XIF Afişează versiunea fişierului de interfaţă extern al cipului Neuron
C din opţiunea LON.

[1118] Revizie LonWorks Afişează versiunea pachetului software pentru programul cipului
Neuron C din opţiunea LON.

[1501] Ore de lucru Vizualizarea numărului de ore de lucru ale motorului.
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[1502] Contor kWh Vizualizarea consumului de energie în kWh.

[1600] Cuvânt control Vizualizarea cuvântului de control trimis de la convertizorul de
frecvenţă prin portul de comunicaţii seriale în cod hex.

[1601] Referinţă [Unitate] Referinţa totală (suma ref. digital/analog/prescris/magistrală/
oprire/oprire şi încetinire) în unitatea selectată.

[1602] *Referinţă % Referinţa totală (suma ref. digital/analog/prescris/magistrală/
oprire/oprire şi încetinire) în procente.

[1603] Cuvânt stare Cuvântul de stare prezent

[1605] Val. actuală princip.
[%]

Unul sau mai multe avertismente în cod Hex

[1609] Afişare personalizată Vizualizarea afişajelor personalizate după definiţiile din in par.
0-30, 0-31 şi 0-32.

[1610] Putere [kW] Puterea actuală consumată de motor în kW.

[1611] Putere [CP] Puterea actuală consumată de motor în CP.

[1612] Tensiune lucru motor Tensiunea livrată motorului.

[1613] Frecvenţă Frecvenţa motorului, adică, frecvenţa de ieşire a convertizorului
de frecvenţă exprimată în Hz.

[1614] Curent de sarcină mo-
tor

Curentul de fază al motorului măsurată ca valoare efectivă.

[1615] Frecvenţă [%] Frecvenţa motorului, adică, frecvenţa de ieşire a convertizorului
de frecvenţă exprimată în procente.

[1616] Cuplu [Nm] Sarcina actuală a motorului ca un procentaj a cuplului nominal
al motorului.

[1617] Vit. rot. [RPM] Viteza în RPM (rotaţii pe minut), adică, viteza de rotaţie a arbo-
relui motorului în buclă închisă, pe baza datelor introduse de pe
plăcuţa indicatoare a motorului, frecvenţa de ieşire şi sarcina
convertizorului de frecvenţă.

[1618] Prot. term. motor Sarcina termală pe motor, calculată de funcţia ETR. A se vedea,
de asemenea, grupul de parametri 1-9* Temp. motorului.

[1622] Cuplu [%] Afişează cuplul actual produs, în procente.

[1630] Tens. circ. interme-
diar

Tensiunea circuitului intermediar din convertizorul de frecvenţă.

[1632] Puterea frânei /s Puterea prezentă a frânei transferată unui rezistor de frânare
extern.
Prezentată ca o valoare instantanee.

[1633] Puterea frânei /2 min Puterea de frânare transferată unui rezistor de frânare extern.
Puterea medie este calculată continuu pentru ultimele 120 de
secunde.

[1634] Temp. radiator. Temperatura actuală a radiatorului din convertizorul de frec-
venţă. Limita de decuplare este de 95 ±5 °C; reducerea are loc
la 70 ±5° C.

[1635] Sarcină termică Sarcina în procente a invertoarelor

[1636] Inom inv. Curentul nominal al convertizorului de frecvenţă
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[1637] Imax inv. Curentul maxim al convertizorului de frecvenţă

[1638] Stare regulator SL Starea evenimentului executat de comandă

[1639] Temp. modul de
contr.

Temperatura modulului de control.

[1650] Referinţă externă Suma referinţelor externe ca procentaj, adică, suma referinţelor
analog/puls/magistrală.

[1652] Reacţie [Unitate] Valoare de referinţă de la intrarea (intrările) digital(e) progra-
mată(e).

[1653] Referinţă pot. dig. Vizualizarea contribuţiei potenţiometrului digital la reacţia de
referinţă actuală.

[1654] Reacţ 1 [Unitate] Vizualizarea valorii de referinţă 1. A se vedea, de asemenea, par.
20-0*.

[1655] Reacţ 2 [Unitate] Vizualizarea valorii de referinţă 2. A se vedea, de asemenea, par.
20-0*.

[1656] Reacţ 3 [Unitate] Vizualizarea valorii de referinţă 3. A se vedea, de asemenea, par.
20-0*.

[1660] Intrare digit. Afişează starea intrării digitale a 6 borne (18, 19, 27, 29, 32 şi
33). Intrarea 18 corespunde bitului aflat în punctul cel mai din
stânga. Semnal slab = 0; Semnal puternic = 1

[1661] Bornă 53, conf. comu-
tator

Configurarea bornei de intrare 53. Curent = 0; Tensiune = 1.

[1662] Intr. analog. 53 Valoarea actuală a intrării 53 fie ca referinţă fie ca valoare de
protecţie.

[1663] Bornă 54, conf. comu-
tator

Configurarea bornei de intrare 54. Curent = 0; Tensiune = 1.

[1664] Intr. analog. 54 Valoarea actuală a intrării 54 fie ca referinţă fie ca valoare de
protecţie.

[1665] Ieşire analog. 42
[mA]

Valoarea actuală în mA la ieşirea 42. Utilizaţi par. 6-50 pentru a
selecta variabila reprezentată de ieşirea 42.

[1666] Ieşire digitală [bin] Valoare binară a tuturor ieşirilor digitale.

[1667] Intr. în imp. #29 [Hz] Valoarea actuală a frecvenţei aplicată pe borna 29 ca o intrare
în impuls.

[1668] Intr. în imp. #33 [Hz] Valoarea actuală a frecvenţei aplicată pe borna 33 ca o intrare
în impuls.

[1669] Ieşire în imp. #27
[Hz]

Valoarea actuală a impulsurilor aplicată pe borna 27 în modul
de ieşire digital.

[1670] Ieşire în imp. #29
[Hz]

Valoarea actuală a impulsurilor aplicată pe borna 29 în modul
de ieşire digital.

[1671] Ieşire releu [bin] Vizualizarea configurărilor tuturor releelor.

[1672] Contor A Vizualizarea valorii prezente a contorului A.

[1673] Contor B Vizualizarea valorii prezente a contorului B.

[1675] Intr analog. X30/11 Valoarea actuală a semnalului pe intrarea X30/11 (Opţiune In-
trare/Ieşire uz general).
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[1676] Intr analog. X30/12 Valoarea actuală a semnalului pe intrarea X30/12 (Opţiune In-
trare/Ieşire uz general).

[1677] Ieş analog. X30/8
[mA]

Valoarea actuală pe ieşirea X30/8 (Opţiune Intrare/Ieşire uz ge-
neral). Utilizaţi par. 6-60 pentru a selecta variabila afişată.

[1680] Cuv. contr. 1, Field-
bus

Cuvânt control (CC) recepţionat de la controlul magistrală.

[1682] REF 1, Fieldbus Valoarea de referinţă principală transmisă împreună cu cuvântul
de control prin reţeaua de comunicaţii seriale, de ex., de la BMS,
PLC sau alt regulator.

[1684] Cuv. stare op. com. Cuvânt de stare opţiune comunicaţie Fieldbus extinsă.

[1685] Cuv. contr. 1, port FC Cuvânt control (CC) recepţionat de la controlul magistrală.

[1686] REF 1, port FC Cuvânt de stare transmis către controlul magistrală.

[1690] Cuvânt alarmă Unul sau mai multe alarme din codul Hex (utilizat pentru comu-
nicaţiile seriale).

[1691] Cuvânt alarmă 2 Unul sau mai multe alarme din codul Hex (utilizat pentru comu-
nicaţiile seriale).

[1692] Cuv. avertisment Unul sau mai multe avertismente din codul Hex (utilizat pentru
comunicaţiile seriale).

[1693] Cuv. avertisment 2 Unul sau mai multe avertismente din codul Hex (utilizat pentru
comunicaţiile seriale).

[1694] Cuv. stare extins. Unul sau mai multe condiţii de stare din codul Hex (utilizat pen-
tru comunicaţiile seriale).

[1695] Cuv.stare 2 ext. Unul sau mai multe condiţii de stare din codul Hex (utilizat pen-
tru comunicaţiile seriale).

[1696] Cuv.întreţinere Biţii reflectă starea pentru evenimentele de întreţinere preven-
tivă din grupul de parametri 23-1*.

[1830] Intrare anlg.X42/1 Afişează valoarea semnalului aplicat pe borna X42/1 de pe mo-
dulul analogic intrare/ieşire.

[1831] Intrare anlg.X42/3 Afişează valoarea semnalului aplicat pe borna X42/3 de pe mo-
dulul analogic intrare/ieşire.

[1832] Intrare anal X42/5 Afişează valoarea semnalului aplicat pe borna X42/5 de pe mo-
dulul analogic intrare/ieşire.

[1833] Ieş analog. X42/7 [V] Afişează valoarea semnalului aplicat pe borna X42/7 de pe mo-
dulul analogic intrare/ieşire.

[1834] Ieş analog. X42/9 [V] Afişează valoarea semnalului aplicat pe borna X42/9 de pe mo-
dulul analogic intrare/ieşire.

[1835] Ieş analog. X42/11
[V]

Afişează valoarea semnalului aplicat pe borna X42/11 de pe
modulul analogic intrare/ieşire.

[2117] Ref. ext. 1 [Unitate] Valoarea referinţei pentru regulatorul cu buclă închisă extinsă 1.

[2118] Reacţie ext. 1 [Unita-
te]

Valoarea semnalului de reacţie pentru regulatorul cu buclă în-
chisă extinsă 1.

[2119] Ieşire ext. 1 [%] Valoarea ieşirii pentru regulatorul cu buclă închisă extinsă 1.
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[2137] Ref. ext. 2 [Unitate] Valoarea referinţei pentru regulatorul cu buclă închisă extinsă 2.

[2138] Reacţie ext. 2 [Unita-
te]

Valoarea semnalului de reacţie pentru regulatorul cu buclă în-
chisă extinsă 2.

[2139] Ieşire ext. 2 [%] Valoarea ieşirii pentru regulatorul cu buclă închisă extinsă 2.

[2157] Ref. ext. 3 [Unitate] Valoarea referinţei pentru regulatorul cu buclă închisă extinsă 3.

[2158] Reacţie ext. 3 [Unita-
te]

Valoarea semnalului de reacţie pentru regulatorul cu buclă în-
chisă extinsă 3.

[2159] Ieşire ext. 3 [%] Valoarea ieşirii pentru regulatorul cu buclă închisă extinsă 3.

[2230] Put. debit zero Puterea debitului zero calculată pentru viteza actuală de opera-
re.

[2580] Stare cascadă Starea pentru operarea regulatorului în cascadă.

[2581] Stare pompă Starea pentru operarea fiecărei pompe individuale controlate de
regulatorul în cascadă.

NB!
Consultaţi Ghidul de programare al convertizorului de frecvenţă VLT® HVAC, MG.
11.Cx.yy pentru informaţii detaliate.

0-21  Câmp afişaj 1,2 redus

Option: Funcţia:

Selectaţi o variabilă spre afişare în câmpul 1, poziţia din mijloc.

[1614] *Curent sarcină motor
[A]

Opţiunile sunt aceleaşi ca şi cele din par. 0-20 Câmp afişaj 1,1
redus.

0-22  Câmp afişaj 1,3 redus

Option: Funcţia:

Selectaţi o variabilă spre afişare în câmpul 1, poziţia din dreapta.

[1610] * Putere [kW] Opţiunile sunt aceleaşi ca şi cele din par. 0-20 Câmp afişaj 1,1
redus.

0-23  Câmp afişaj 2 mare

Option: Funcţia:

Selectaţi o variabilă spre afişare în câmpul 2.

[1613] * Frecvenţă [Hz] Opţiunile sunt aceleaşi ca şi cele din par. 0-20 Câmp afişaj 1,1
redus.
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0-24  Câmp afişaj 3 mare

Option: Funcţia:

Selectaţi o variabilă spre afişare în câmpul 2.

[1502] *Contor [kWh] Opţiunile sunt aceleaşi ca şi cele din par. 0-20 Câmp afişaj 1,1
redus.

0-37  Afişare text 1

Option: Funcţia:

În acest parametru este posibilă scrierea unor şiruri de texte
individuale pentru a fi afişate pe LCP sau pentru a fi citite prin
comunicarea serială. Dacă se va afişa permanent, selectaţi Afi-
şare text 1 în par. 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 sau 0-24, Câmp afişaj
XXX. Utilizaţi butoanele ▲ sau ▼ de pe LCP pentru a modifica un
caracter. Utilizaţi butoanele ◀ şi ▶ pentru a muta cursorul. Când
un caracter este evidenţiat de cursor, acest caracter poate fi
modificat. Utilizaţi butoanele ▲ sau ▼ de pe LCP pentru a modi-
fica un caracter. Un caracter poate fi introdus prin amplasarea
cursorului între două caractere şi apăsarea ▲ pentru ▼.

0-38  Afişare text 2

Option: Funcţia:

În acest parametru este posibilă scrierea unor şiruri de texte
individuale pentru a fi afişate pe LCP sau pentru a fi citite prin
comunicarea serială. Dacă se va afişa permanent, selectaţi Afi-
şare text 2 în par. 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 sau 0-24, Câmp afişaj
XXX. Utilizaţi butoanele ▲ sau ▼ de pe LCP pentru a modifica un
caracter. Utilizaţi butoanele ◀ şi ▶ pentru a muta cursorul. Apoi,
un caracter este evidenţiat de cursor şi acest caracter poate fi
modificat. Un caracter poate fi introdus prin amplasarea curso-
rului între două caractere şi apăsarea ▲ pentru ▼.

0-39  Afişare text 3

Option: Funcţia:

În acest parametru este posibilă scrierea unor şiruri de texte
individuale pentru a fi afişate pe LCP sau pentru a fi citite prin
comunicarea serială. Dacă se va afişa permanent, selectaţi Afi-
şare text 3 în par. 0-20, 0-21, 0-22, 0-23 sau 0-24, Câmp afişaj
XXX. Utilizaţi butoanele ▲ sau ▼ de pe LCP pentru a modifica un
caracter. Utilizaţi butoanele ◀ şi ▶ pentru a muta cursorul. Apoi,
un caracter este evidenţiat de cursor şi acest caracter poate fi
modificat. Un caracter poate fi introdus prin amplasarea curso-
rului între două caractere şi apăsarea ▲ pentru ▼.

0-70  Setare dată şi oră

Range: Funcţia:

2000-01
-01
00:00*

[2000-01-01 00:00 –
2099-12-01 23:59 ]

Setează data şi ora ceasului intern. Formatul ce va fi utilizat este
configurat în par. 0-71 şi par. 0-72.
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NB!
Acest parametru nu afişează ora actuală. Aceasta poate fi citită în par. 0-89. Ceasul
nu va începe să contorizeze până nu s-a efectuat o configurare diferită de cea im-
plicită.

0-71  Format dată

Option: Funcţia:

Setează formatul datei de utilizat în LCP.

[0] AAAA-LL-ZZ

[1] * ZZ-LL-AAAA

[2] LL/ZZ/AAAA

0-72  Format oră

Option: Funcţia:

Setează formatul orei de utilizat în LCP.

[0] * 24 h

[1] 12 h

0-74  DST/Orar vară

Option: Funcţia:

Alegeţi orarul modului de lucru între ora de iarnă/ora de vară.
Pentru ora de iarnă/ora de vară introduceţi data de începere şi
data de terminare din par. 0-76 şi 0-77.

[0] * Dezactiv.

[2] Manual

0-76  DST/Încep orar vară

Range: Funcţia:

2000-01
-01
00:00*

[2000-01-01 00:00 –
2099-12-31 23:59 ]

Configurează data şi ora la care începe orarul de iarnă/orarul de
vară. Data este programată în formatul selectat în par. 0-71.

0-77  DST/Sf orar vară

Range: Funcţia:

2000-01
-01
00:00*

[2000-01-01 00:00 –
2099-12-31 23:59 ]

Configurează data şi ora la care se termină orarul de iarnă/orarul
de vară. Data este programată în formatul selectat în par. 0-71.

1-00  Mod configurare

Option: Funcţia:

[0] * Buclă deschisă Viteza motorului este determinată prin aplicarea unei referinţe
de viteză sau prin configurarea vitezei dorite în modul manual.
De asemenea, bucla deschisă este utilizată dacă convertizorul
de frecvenţă face parte dintr-un sistem de control cu buclă în-
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chisă bazat pe un controler PID extern care asigură un semnal
de referinţă de viteză ca şi ieşire.

[3] Buclă închisă Viteza motorului va fi determinată de o referinţă din controlerul
PID încorporat, ce variază viteza motorului ca şi parte a proce-
sului de control cu buclă închisă (de ex., presiune constantă sau
debit constant). Controlerul PID trebuie configurat în par. 20-
**, Buclă înch conv. sau prin Config funcţii, meniu accesat prin
apăsarea butonului [Quick Menu].

Acest parametru nu poate fi modificat când motorul funcţionează.

1-03  Caracteristici de cuplu

Option: Funcţia:

[0] Cuplu compresor

[1] Cuplu variabil

[2] Optim. energ. autom
compresor

[3] * Optim. energ. autom
VT

Cuplu compresor [0]: Pentru controlul vitezei la compresoarele
elicoidale sau spiralate. Asigură o tensiune care este optimizată
pentru o caracteristică de sarcină a cuplului constant al moto-
rului în întreaga gamă până jos la 15 Hz.

Cuplu variabil [1]: Pentru controlul vitezei la pompele centrifu-
gale şi ventilatoare. De asemenea, a se utiliza pentru controlul
mai multor motoare de la acelaşi convertizor de frecvenţă (de
ex., ventilatoare condensator sau ventilatoare pentru turnuri de
răcire). Asigură o tensiune care este optimizată pentru o carac-
teristică de sarcină a cuplului pătratic al motorului.

Optim. energ. autom compresor  [2]: Pentru controlul vitezei în
ceea ce priveşte eficienţa optimă de energie la compresoarele
elicoidale sau spiralate. Asigură o tensiune care este optimizată
pentru o caracteristică de sarcină a cuplului constant al moto-
rului în întreaga gamă până jos la 15 Hz, dar suplimentar, funcţia
de optimizare a energiei va adapta exact tensiunea la situaţiile
de sarcină a curentului, reducând în acest mod consumul de
energie şi zgomotul acustic provenit de la motor. Pentru obţi-
nerea performanţei optime, factorul de putere al motorului cos
phi trebuie configurat în mod corespunzător. Această valoare
este configurată în par. 14-43, Cosphi mot. Parametrul are o
valoare implicită ce poate fi ajustată automat când sunt progra-
mate datele motorului. Aceste configurări vor asigura, în mod
obişnuit, o tensiune optimă a motorului dar dacă factorul de
putere al motorului cos phi necesită ajustare, poate fi realizată
o funcţie AMA prin par. 1-29, Adaptare autom. a motorului
(AMA). Este foarte rar când este necesară ajustarea manuală a
parametrului cu factorul de putere al motorului.

Optim. energ. autom VT  [3]: Pentru controlul vitezei în ceea ce
priveşte eficienţa optimă de energie la pompele centrifugale şi
ventilatoare. Asigură o tensiune care este optimizată pentru o
caracteristică de sarcină a cuplului pătratic al motorului, dar su-
plimentar, funcţia de optimizare a energiei va adapta exact

6. Programarea convertizorului de frecvenţă
Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul

de frecvenţă VLT® HVAC

74  MG.11.A4.46 - VLT® este o marcă comercială înregistrată a Danfoss  

6



tensiunea la situaţiile de sarcină a curentului, reducând în acest
mod consumul de energie şi zgomotul acustic provenit de la
motor. Pentru obţinerea performanţei optime, factorul de pute-
re al motorului cos phi trebuie configurat în mod corespunzător.
Această valoare este configurată în par. 14-43, Cosphi mot. Pa-
rametrul are o valoare implicită şi poate fi ajustată automat când
sunt programate datele motorului. Aceste configurări vor asi-
gura, în mod obişnuit, o tensiune optimă a motorului dar dacă
factorul de putere al motorului cos phi necesită ajustare, poate
fi realizată o funcţie AMA prin par. 1-29, Adaptare autom. a mo-
torului (AMA). Este foarte rar când este necesară ajustarea
manuală a parametrului cu factorul de putere al motorului.

1-29   Adaptare autom. a motorului (AMA)

Option: Funcţia:

Funcţia AMA optimizează performanţa dinamică a motorului prin
optimizarea automată a parametrilor avansaţi ai motorului (par.
1-30 la par. 1-35) în timp ce motorul nu funcţionează.

[0] * Dezactiv. Fără funcţie

[1] Activ AMA completă realizează adaptarea rezistenţei statorului RS, rezistenţei roto-
rului Rr, reactanţei de scurgere a statorului X1, reactanţei de
scurgere a rotorului X2 şi reactanţei principale Xh.

[2] Activare AMA redusă realizează o adaptare redusă a rezistenţei statorului Rs numai
din sistem. Selectaţi această opţiune dacă este utilizat un filtru
LC între convertizorul de frecvenţă şi motor.

Activaţi funcţia AMA prin apăsarea tastei [Hand on] după selectarea [1] sau [2]. A se vedea, de
asemenea secţiunea Adaptarea automată a motorului. După o secvenţă normală, afişorul va afişa:
„Apăsaţi [OK] pentru a termina AMA.” După apăsarea tastei [OK] convertizorul de frecvenţă este
pregătit pentru utilizare.
Notă:

• Pentru a asigura cea mai bună adaptare a convertizorului de frecvenţă, utilizaţi AMA cu
motor rece.

• AMA nu poate fi realizată în timpul rotirii motorului.

NB!
Este foarte importantă configurarea corectă a par. 1-2* Date motor, deoarece face
parte din algoritmul AMA. AMA trebuie realizată pentru a obţine o performanţă di-
namică optimă. Ar putea dura până la 10 minute, în funcţie de puterea motorului.

NB!
Evitaţi cuplul generat din exterior în cursul AMA.

NB!
Dacă una din configurările din par. 1-2* Date motor este modificată, par. 1-30 la
1-39, parametrii avansaţi ai motorului se vor restabili la setările implicite.
Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţionează.
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A se vedea, de asemenea, secţiunea Adaptare autom. a motorului - exemplu de aplicaţie.

1-71  Întârziere de pornire

Range: Funcţia:

0,0 s* [0,0 – 120,0 s] Funcţia selectată în par. 1-80 Funcţie la Oprire este activă în
perioada de întârziere.
Introduceţi perioada de întârziere necesară înainte de începerea
acceleraţiei.

1-73  Start cu rot. în mişc

Option: Funcţia:

[0] * Dezactiv.

[1] Activat Această funcţie face posibilă prinderea unui motor care se ro-
teşte liber datorită întreruperii alimentării de la reţea.

Selectaţi Dezactiv. [0] dacă această funcţie nu este necesară.
Selectaţi Activat [1] pentru a permite convertizorului de frec-
venţă să convertească „prinderea” şi să controleze motorul care
se roteşte.
Atunci când par. 1-73 este activat, par. 1-71 Întârziere de por-
nire nu are funcţie.

Direcţia de căutare pentru pornirea cu rotorul în mişcare este
legată de configurarea din par. 4-10, Direcţie de rot. motor.
Spre dreapta [0]: Căutarea pentru pornirea cu rotorul în mişcare
se face spre dreapta. Dacă nu este reuşită, se aplică o frână c.c.
Ambele direcţii [2]: Pornirea cu rotorul în mişcare va face mai
întâi o căutare spre direcţia determinată de ultima referinţă (di-
recţie). Dacă nu găseşte viteza, va face o căutare în cealaltă
direcţie. Dacă nu este reuşită, se aplică o frână c.c. în intervalul
configurat în par. 2-02, Timp frânare c.c. Apoi, pornirea va avea
loc de la 0 Hz.

1-80  Funcţie la Oprire

Option: Funcţia:

Selectaţi funcţia convertizorului de frecvenţă după o comandă
de oprire sau după ce viteza este redusă la valoarea configurată
în par. 1-81 Vit.min.de rot. la func pt. oprire [RPM].

[0] * Rot din inerţie Lasă motorul în modul liber.

[1] * C.c. menţin./preîn
mot

Energizează motorul cu un curent c.c. de menţinere (a se vedea
par. 2-00).

1-90  Protecţie termică motor

Option: Funcţia:

Convertizorul de frecvenţă determină temperatura motorului
pentru protecţia motorului în două moduri diferite:
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• Printr-un senzor de termistor conectat la una din
intrările analogice sau digitale (par. 1-93 Sursă termis-
tor).

• Prin calcularea (ETR = Releul electronic de protecţie
termică) sarcinii termale, pe baza sarcinii actuale şi a
duratei. Sarcina termală calculată este comparată cu
curentul nominal al motorului IM,N şi frecvenţa nomi-
nală a motorului fM,N. Calculele estimează necesitatea
unei sarcini mai reduse la viteză mai redusă, datorită
unei răciri reduse asigurate de ventilatorul încorporat
în motor.

[0] Fără protecţie Dacă motorul este supraîncărcat în mod continuu şi nu se do-
reşte emiterea nici unui avertisment sau nici unei decuplări din
partea convertizorului de frecvenţă.

[1] Avertisment termist. Activează un avertisment atunci când termistorul conectat din
motor reacţionează în cazul unei supraîncălziri.

[2] Decuplare termist. Opreşte (decuplează) convertizorul de frecvenţă când termisto-
rul conectat la motor reacţionează în cazul unei supraîncălziri a
motorului.

Valoarea de cuplare a termistorului este > 3 kΩ.

Pentru protecţia înfăşurării, integraţi un termistor (senzor PTC)
în motor.

Este posibilă protecţia motorului prin aplicarea unei serii de teh-
nici: Senzor PTC în înfăşurările motorului, releu mecanic termic
(tipul Klixon) sau Releul electronic de protecţie termică (ETR).

Utilizarea unei intrări digitale şi 24 V ca sursă de alimentare:
Exemplu: Convertizorul de frecvenţă decuplează dacă tempera-
tura motorului este prea ridicată.
Configurarea parametrilor:
Configuraţi par. 1-90 Protecţie termică motor la Decuplare ter-
mist. [2]
Configuraţi par. 1-93 Sursă termistor la Intr. digit. [6]
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Utilizarea unei intrări digitale şi 10 V ca sursă de alimentare:
Exemplu: Convertizorul de frecvenţă decuplează dacă tempera-
tura motorului este prea ridicată.
Configurarea parametrilor:
Configuraţi par. 1-90 Protecţie termică motor la Decuplare ter-
mist. [2]
Configuraţi par. 1-93 Sursă termistor la Intr. digit. 33 [6]

Utilizarea unei intrări analogice şi 10 V ca sursă de alimentare:
Exemplu: Convertizorul de frecvenţă decuplează dacă tempera-
tura motorului este prea ridicată.
Configurarea parametrilor:
Configuraţi par. 1-90 Protecţie termică motor la Decuplare ter-
mist. [2]
Configuraţi par. 1-93 Sursă termistor la Intrare analog. 54 [2]
Nu selectaţi o sursă de referinţă.

Intrare
Digitală/analo-
gică

Tensiune de
alim.
Volţi

Prag
Valori de cuplare

Digital 24 V < 6,6 kΩ - > 10,8 kΩ
Digital 10 V < 800 Ω - > 2,7 kΩ
Analogic 10 V < 3,0 kΩ - > 3,0 kΩ
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NB!
Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare aleasă
respectă specificaţiile termistorului utilizat.

[3] Avertisment ETR 1 Avertisment ETR 1-4, pentru a activa un avertisment pe afişaj
când motorul este supraîncărcat.

[4] * Decuplare ETR 1 Decuplare ETR 1-4 pentru a decupla convertizorul de frecvenţă
când motorul este supraîncărcat.
Programaţi un semnal de avertisment prin intermediul unei
intrări digitale. Semnalul apare în cazul unui avertisment şi în
cazul în care convertizorul de frecvenţă decuplează (avertisment
termic).

[5] Avertisment ETR 2 A se vedea [3]

[6] Decuplare ETR 2 A se vedea [4]

[7] Avertisment ETR 3 A se vedea [3]

[8] Decuplare ETR 3 A se vedea [4]

[9] Avertisment ETR 4 A se vedea [3]

[10] Decuplare ETR 4 A se vedea [4]

ETR (Releul electronic de protecţie termică) funcţiile 1-4 vor calcula sarcina când au fost selectate
ca fiind active la configurare. De exemplu, ETR începe să calculeze când se selectează configurarea
3. Pentru piaţa din America de Nord: În conformitate cu NEC (National Electrical Code), funcţiile
ETR asigură o protecţie la suprasarcină a motorului în clasa 20.

1-93  Sursă termistor

Option: Funcţia:

Selectaţi intrarea la care trebuie conectat termistorul (senzor
PTC). Opţiunea de intrare analogică [1] sau [2] nu poate fi se-
lectată dacă intrarea analogică este deja utilizată ca o sursă de
referinţă (selectată în par. 3-15 Sursă referinţă 1, 3-16 Sursă
referinţă 2 sau 3-17 Sursă referinţă 3).
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Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţio-
nează.

[0] * Nici una

[1] Intrare analog. 53

[2] Intrare analog. 54

[3] Intr. digit. 18

[4] Intr. digit. 19

[5] Intr. digit. 32

[6] Intr. digit. 33

2-00  Curent menţin./preîncălz. c.c.

Range: Funcţia:

50 %* [0 - 100%] Introduceţi o valoare pentru curentul de menţinere ca procentaj
pentru curentul nominal al motorului IM,N configurat în par. 1-24
Curent sarcină motor. Curentul c.c. de menţinere 100 % cores-
punde la IM,N.
Acest parametru menţine funcţia motorului (cuplu de menţine-
re) sau preîncălzeşte motorul.
Acest parametru este activ dacă C.c. menţin./preîn mot este se-
lectat în par. 1-80 Funcţie la Oprire.

NB!
Valoarea maximă depinde de curentul nominal al motorului.
NB!
Evitaţi un curent 100 % pe o perioadă prea lungă. Poate deteriora motorul.

2-10  Funcţie frână

Option: Funcţia:

[0] * Dezactiv. Nu este instalat niciun rezistor de frânare.

[1] Rezist. frânare Rezistor de frânare încorporat pentru disiparea sub formă calo-
rică a energiei de frânare în surplus. Conectarea unui rezistor de
frânare permite o tensiune mai ridicată a circuitului intermediar
în timpul frânării (operaţiune de generare). Funcţia rezistorului
de frânare este una activă în convertizoarele de frecvenţă echi-
pate cu frână dinamică integrală.

2-17  Contr. suprtens

Option: Funcţia:

Controlul supratensiunii (OVC) reduce riscul ca convertizorul de
frecvenţă să deconecteze datorită unei supratensiuni la modulul
de alimentare cu c.c. cauzate de o tensiune generativă de la
sarcină.

[0] Dezactiv. Nu este nevoie de OVC.

[2] * Activat Activează OVC.
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NB!
Timpul de rampă este ajustat automat pentru a evita deconectarea convertizorului
de frecvenţă.

3-02  Referinţă min.

Range: Funcţia:

Unitate
0.000*

[-100000.000 – par.
3-03]

Introduceţi referinţa minimă. Referinţa minimă este valoarea
cea mai mică obţinută prin însumarea tuturor referinţelor.

3-03  Referinţă max.

Option: Funcţia:

[Unitate
0.000] *

Par. 3-02 -
100000.000

Introduceţi referinţa maximă. Referinţa maximă este valoarea
maximă obţinută prin însumarea tuturor referinţelor.

3-10  Ref. prescrisă

Şirul [8]

0.00%* [-100.00 - 100.00 %] Introduceţi până la opt referinţe prescrise diferite (0-7) în acest
parametru, utilizând programarea în şir. Referinţa prescrisă este
indicată ca un procentaj al valorii RefMAX (par. 3-03 Referinţă
max.) sau ca un procentaj al celorlalte referinţe externe. Dacă
este programată o RefMIN diferită de 0 (Par. 3-02  Referinţă
min.), referinţa prescrisă este calculată ca un procentaj la gamei
complete de referinţe, adică pe baza diferenţei dintre RefMAX şi
RefMIN. După aceasta, valoarea este adăugată la RefMIN. La uti-
lizarea referinţelor prescrise, selectaţi Prescris. ref. bit 0 / 1 / 2
[16], [17] sau [18] pentru intrările digitale corespunzătoare din
grupul de parametri 5.1* Intrări digitale.

3-15  Sursă referinţă 1

Option: Funcţia:

Selectaţi intrarea de referinţă utilizată pentru primul semnal de
referinţă. Par. 3-15, 3-16 şi 3-17 definesc până la trei semnale
de referinţă diferite. Suma acestor semnale de referinţă defi-
neşte referinţa actuală.
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Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţio-
nează.

[0] Fără funcţie

[1] * Intrare analog. 53

[2] Intrare analog. 54

[7] Intrare frec. 29

[8] Intrare frec. 33

[20] Potenţiom. digit.

[21] Intrare anlg.X30-11

[22] Intrare anlg.X30-12

[23] Intrare anlg.X42/1

[24] Intrare anlg.X42/3

[25] Intrare anlg.X42/5

[30] Buclă înch ext. 1

[31] Buclă înch ext. 2

[32] Buclă înch ext. 3

3-16  Sursă referinţă 2

Option: Funcţia:

Selectaţi intrarea de referinţă utilizată pentru al doilea semnal
de referinţă. Par. 3-15, 3-16 şi 3-17 definesc până la trei sem-
nale de referinţă diferite. Suma acestor semnale de referinţă
defineşte referinţa actuală.

Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţio-
nează.

[0] Fără funcţie

[1] Intrare analog. 53

[2] Intrare analog. 54

[7] Intrare frec. 29

[8] Intrare frec. 33

[20] * Potenţiom. digit.

[21] Intrare anlg.X30-11

[22] Intrare anlg.X30-12

[23] Intrare anlg.X42/1

[24] Intrare anlg.X42/3

[25] Intrare anlg.X42/5

[30] Buclă înch ext. 1

[31] Buclă înch ext. 2

[32] Buclă înch ext. 3

4-10  Direcţie de rot. motor

Option: Funcţia:

Selectează direcţia dorită a vitezei motorului. Când par. 1-00
Mod configurare este configurat la Buclă închisă [3], parametrul
implicit este schimbat la Spre dreapta [0].
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[0] Spre dreapta

[2] * Ambele direcţii

4-56  Avertism reacţ scăzută

Option: Funcţia:

[-99999
9.999] *

-999999.999 -
999999.999

Introduceţi limita reacţiei scăzute. Atunci când reacţia scade sub
această limită, afişajul va indica reacţia scăzută. Ieşirile semna-
lului pot fi programate pentru a produce un semnal de stare pe
borna 27 sau 29 şi pe ieşirea releului 01 sau 02.

4-57  Avertism reacţ ridicată

Range: Funcţia:

999999.
999*

[Par. 4-56 -
999999.999]

Introduceţi limita reacţiei ridicate. Atunci când reacţia depăşeşte
această limită, afişajul va indica reacţia ridicată. Ieşirile semna-
lului pot fi programate pentru a produce un semnal de stare pe
borna 27 sau 29 şi pe ieşirea releului 01 sau 02.

4-64  Config semi-auto bypass

Option: Funcţia:

[0] * Dezactiv. Fără funcţie

[1] Activat Porneşte configurarea Config semi-auto bypass şi continuă cu
procedura descrisă mai sus.

5-01  Mod bornă 27

Option: Funcţia:

[0] * Intrare Defineşte borna 27 ca o intrare digitală.

[1] Ieşire Defineşte borna 27 ca o ieşire digitală.

Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce
motorul funcţionează.

5-02  Mod bornă 29

Option: Funcţia:

[0] * Intrare Defineşte borna 29 ca o intrare digitală.

[1] Ieşire Defineşte borna 29 ca o ieşire digitală.

Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţionează.

5-12  Intrare digitală bornă 27

Option: Funcţia:

[2] * Oprire inerţ. inv. Aceleaşi opţiuni şi funcţii ca şi în par. 5-1* Intrări digitale, cu
excepţia Intr. în imp..
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5-13  Intrare digitală bornă 29

Option: Funcţia:

[14] * Jog Aceleaşi opţiuni şi funcţii ca şi în par. 5-1* Intrări digitale.

5-14  Intrare digitală bornă 32

Option: Funcţia:

[0] * Nefuncţional Aceleaşi opţiuni şi funcţii ca şi în par. 5-1* Intrări digitale, cu
excepţia Intr. în imp..

5-15  Intrare digitală bornă 33

Option: Funcţia:

[0] * Nefuncţional Aceleaşi opţiuni şi funcţii ca şi în par. 5-1* Intrări digitale.

5-40  Funcţie Releu

Şirul [8] (Releu 1 [0], Releu 2 [1], Releu 7 [6], Releu 8 [7], Releu 9
[8])

[0] Nefuncţionare

[1] Control preg.

[2] Conv. preg.

[3] Conv. preg. / telecom.

[4] Aştept/fără avertism

[5] * Funcţion.

[6] Funcţ./fără avertism.

[8] Func la ref/fără aver

[9] Alarmă

[10] Alarmă sau avertism.

[11] La lim. de cuplu

[12] Cur. afara dom adm

[13] Sub lim. cur., scăzut

[14] Peste lim. cur, ridic.

[15] Vit. în afara dom adm

[16] Sub lim.vit.rot, scăz.

[17] Peste lim.vit.rot., ridi

[18] Rea în afar dom adm

[19] Sub lim. reacţ, scăz.

[20] Peste lim. reacţ, rid.

[21] Avertism. temp.

[25] Înapoi

[26] Bus OK

[27] Lim. de cuplu; oprire

[28] Frână, fără avertism.
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[29] Frână preg, fără def.

[30] Defec. frână (IGBT)

[35] Interblocare ext.

[36] Bit cuvânt contr. 11

[37] Bit cuvânt contr. 12

[40] În afara dom ref

[41] Sub referinţă, scăzut

[42] Peste referinţă, ridic

[45] Contr. Bus

[46] Contr Bus 1 dacă TO

[47] Contr Bus 0 dacă TO

[60] Comparator 0

[61] Comparator 1

[62] Comparator 2

[63] Comparator 3

[64] Comparator 4

[65] Comparator 5

[70] Formulă logică 0

[71] Formulă logică 1

[72] Formulă logică 2

[73] Formulă logică 3

[74] Formulă logică 4

[75] Formulă logică 5

[80] Ieş. digit. SL A

[81] Ieş. digit. SL B

[82] Ieş. digit. SL C

[83] Ieş. digit. SL D

[84] Ieş. digit. SL E

[85] Ieş. digit. SL F

[160] Lipsă alarm.

[161] Funcţ. înapoi

[165] Ref. locală activ.

[166] Ref. telecom. activ.

[167] Comandă porn.activă

[168] Mod manual

[169] Mod auto

[180] Eroare ceas

[181] Întreţ.preventivă

[190] Debit zero

[191] Lipsă apă

[192] Capăt caract

[193] Mod hibernare

[194] Curea ruptă

[195] Control elvalv.bypass

[211] Pompă cascadă 1
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[212] Pompă cascadă 2

[213] Pompă cascadă 3

[220] Mod incend activ

[221] Opr mod incend

[222] Mod incend era activ

[223] Alarmă/Deconec bloc

[224] Mod bypass activ Selectaţi opţiunile pentru a defini funcţia releelor.
Selecţia fiecărui releu mecanic este realizată într-un parametru
de şir.

6-00  Timp ”timeout” val. zero

Range: Funcţia:

10 s* [1 – 99 s] Introduceţi perioada de timp ”timeout” valoare zero. Timpul "ti-
meout" val. zero este activ pentru intrările analogice, adică
borna 53 sau borna 54, alocate curentului şi utilizate ca surse
referinţă sau reacţie. Dacă valoarea semnalului de referinţă aso-
ciat cu intrarea curentului selectată cade sub 50 % din valoarea
configurată în par. 6-10, par. 6-12, par. 6-20 sau par. 6-22 pen-
tru o perioadă mai lungă decât timpul configurat în par. 6-00,
se va activa funcţia selectată în par. 6-01.

6-01  Funcţie ”timeout” val. zero

Option: Funcţia:

Selectaţi funcţia de time-out. Funcţia configurată în par. 6-01 va
fi activată dacă semnalul de intrare de pe borna 53 sau 54 este
sub 50 % a valorii din par. 6-10, par. 6-12, par. 6-20 sau par.
6-22 pe o perioadă de timp specificată în par. 6-00. Dacă apar
mai multe time-out-uri simultan, convertizorul de frecvenţă sta-
bileşte priorităţile funcţiilor time-out după cum urmează:

1. Par. 6-01 Funcţie "timeout" val. zero

2. Par. 8-04 Funcţie de "timeout" control

Frecvenţa de ieşire a convertizorului de frecvenţă poate fi:
• [1] fixată la valoarea prezentă

• [2] oprită

• [3] adusă la viteza Jog

• [4] adusă la viteza maximă

• [5] oprită cu decuplare ulterioară

Dacă alegeţi configurările 1-4, par. 0-10, Conf. activă, trebuie
configurat la Conf. mult., [9].

Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţio-
nează.

[0] * Dezactiv.

[1] Fixare tur.

[2] Oprire

[3] Jogging

6. Programarea convertizorului de frecvenţă
Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul

de frecvenţă VLT® HVAC

86  MG.11.A4.46 - VLT® este o marcă comercială înregistrată a Danfoss  

6



[4] Vit. rot. max.

[5] Oprire şi decuplare

6-10  Tensiune redusă bornă 53

Range: Funcţia:

0,07 V* [0,00 - par. 6-11] Introduceţi valoarea tensiunii reduse. Această valoare de sca-
lare a intrării analogice trebuie să corespundă cu valoarea refe-
rinţei/reacţiei scăzute configurată în par 6-14.

6-11  Tensiune ridicată bornă 53

Range: Funcţia:

10,0 V* [Par. 6-10 la 10,0 V] Introduceţi valoarea tensiunii ridicate. Această valoare de sca-
lare a intrării analogice trebuie să corespundă cu valoarea refe-
rinţei/reacţiei ridicate configurată în par 6-15.

6-14  Val. ref./reacţ. scăzută bornă 53

Range: Funcţia:

Unitate
0.000*

[-1000000.000 la par.
6-15]

Introduceţi valoarea de scalare a intrării analogice care cores-
punde curentului redus/tensiunii reduse configurată în par. 6-10
şi 6-12.

6-15  Val. ref./reacţ. ridicată bornă 53

Range: Funcţia:

Unitate
100,000
*

[Par. 6-14 la
1000000.000]

Introduceţi valoarea de scalare a intrării analogice care cores-
punde valorii curentului ridicat/tensiunii ridicate configurată în
par. 6-11/6-13.

6-16  Constantă de timp filtru bornă 53

Range: Funcţia:

0,001 s* [0,001 – 10,000 s] Introduceţi constanta de timp. Aceasta este constanta de timp
de prim rang pentru filtrul digital trece jos pentru suprimarea
zgomotului electric din borna 53. O valoare de constantă de timp
ridicată îmbunătăţeşte amortizarea dar creşte, de asemenea,
întârzierea prin filtru.
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Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţio-
nează.

6-17  Nul viu term. 53

Option: Funcţia:

Acest parametru face posibilă dezactivarea monitorizării funcţiei
nul viu. De ex., a se utiliza dacă ieşirile analogice sunt utilizate
ca parte al sistemului distribuit de intrare/ieşire (de ex., când nu
fac parte din nicio funcţie de control pentru convertizoare de
frecvenţă, dar alimentează un sistem de management al con-
strucţiilor.

[0] Dezactiv.

[1] * Activat

6-20  Tensiune redusă bornă 54

Range: Funcţia:

0,07 V* [0,00 – par. 6-21] Introduceţi valoarea tensiunii reduse. Această valoare de sca-
lare a intrării analogice trebuie să corespundă cu valoarea refe-
rinţei/reacţiei scăzute configurată în par 6-24.

6-21  Tensiune ridicată bornă 54

Range: Funcţia:

10,0 V* [Par. 6-20 la 10,0 V] Introduceţi valoarea tensiunii ridicate. Această valoare de sca-
lare a intrării analogice trebuie să corespundă cu valoarea refe-
rinţei/reacţiei ridicate configurată în par 6-25.

6-24  Val. ref./reacţ. scăzută bornă 54

Range: Funcţia:

Unitate
0.000*

[-1000000.000 la par.
6-25]

Introduceţi valoarea de scalare a intrării analogice care cores-
punde valorii curentului redus/tensiunii reduse configurată în
par. 6-20/6-22.

6-25  Val. ref./reacţ. ridicată bornă 54

Range: Funcţia:

Unitate
100,000
*

[Par. 6-24 la
1000000.000]

Introduceţi valoarea de scalare a intrării analogice care cores-
punde valorii curentului ridicat/tensiunii ridicate configurată în
par. 6-21/6-23.

6-26  Constantă de timp filtru bornă 54

Range: Funcţia:

0,001 s* [0,001 – 10,000 s] Introduceţi constanta de timp. Aceasta este constanta de timp
de prim rang pentru filtrul digital trece jos pentru suprimarea
zgomotului electric din borna 54. O valoare de constantă de timp
ridicată îmbunătăţeşte amortizarea dar creşte, de asemenea,
întârzierea prin filtru.
Acest parametru nu poate fi ajustat în timp ce motorul funcţio-
nează.
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6-27  Nul viu term. 54

Option: Funcţia:

[0] Dezactiv.

[1] * Activat Acest parametru face posibilă dezactivarea monitorizării funcţiei
nul viu. De ex., a se utiliza dacă ieşirile analogice sunt utilizate
ca parte al sistemului distribuit de intrare/ieşire (de ex., când nu
fac parte din nicio funcţie de control pentru convertizoare de
frecvenţă, dar alimentează un sistem de management al con-
strucţiilor.

6-50  Ieşire bornă 42

Option: Funcţia:

[0] Nefuncţionare

[100] * Frec. de ieşire

[101] Referinţă

[102] Reacţie

[103] Curent sarcină motor

[104] Cuplu relativ la lim.

[105] Cuplu faţă de nom.

[106] Alimentare

[107] Vit. rot.

[108] Cuplu

[113] Buclă înch ext. 1

[114] Buclă înch ext. 2

[115] Buclă înch ext. 3

[130] Frec. ieş. 4-20 mA

[131] Referinţă 4-20 mA

[132] Reacţie 4-20 mA

[133] Cur. mot. 4-20 mA

[134] % cuplu lim. 4-20 mA

[135] % cupl nom 4-20 mA

[136] Alim. 4-20 mA

[137] Vit. rot. 4-20 mA

[138] Cuplu 4-20 mA

[139] Contr. Bus 0-20 mA

[140] Contr. Bus 4-20 mA

[141] TO cont Bus 0-20mA

[142] TO cont Bus 4-20mA

[143] Buclă înch ext. 1
4-20mA

[144] Buclă înch ext. 2
4-20mA

[145] Buclă înch ext. 3
4-20mA

Selectaţi funcţia pe borna 42 ca o ieşire de curent analogică.
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6-51  Scală min. ieşire bornă 42

Range: Funcţia:

0%* [0 – 200 %] Scalaţi ieşirea minimă a semnalului analogic selectat pe borna
42, ca un procentaj al valorii maxime a semnalului. De ex., dacă
se doreşte 0 mA (sau 0 Hz) la 25 % din valoarea de ieşire ma-
ximă, atunci programaţi 25 %. Valorile de scalare de până la
100 % nu pot fi nici odată mai ridicate decât configurarea
corespunzătoare din par. 6-52.

6-52  Scală max. ieşire bornă 42

Range: Funcţia:

100%* [0.00 – 200%] Scalaţi ieşirea maximă a semnalului analog selectat la borna 42.
Configuraţi valoarea la valoarea maximă a ieşirii semnalului cu-
rent. Scalaţi ieşirea pentru a obţine un curent mai scăzut decât
20 mA la scală completă; sau 20 mA la o ieşire sub 100 % din
valoarea semnalului maxim. Dacă 20 mA este curentul de ieşire
dorit la o valoare între 0 – 100 % din ieşirea scalei complete,
programaţi valoarea procentajului din parametru, adică 50 % =
20 mA. Dacă se doreşte obţinerea unui curent între 4 şi 20 mA
la ieşirea maximă (100 %), calculaţi procentajul după cum ur-
mează.

20 mA/ curent maxim dorit × 100 %

i.e. 10mA : 20 mA
10 mA × 100 % = 200 %
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14-01  Frec. de comutare

Option: Funcţia:

[0] 1,0 kHz

[1] 1,5 kHz

[2] 2,0 kHz

[3] 2,5 kHz

[4] 3,0 kHz

[5] 3,5 kHz

[6] 4,0 kHz

[7] 5,0 kHz

[8] 6,0 kHz

[9] 7,0 kHz

[10] 8,0 kHz

[11] 10,0 kHz

[12] 12,0 kHz

[13] 14,0 kHz

[14] 16,0 kHz Selectaţi frecvenţa de comutare a invertorului. Modificarea frec-
venţei de comutare poate ajuta la reducerea zgomotului acustic
provenit de la motor.

NB!
Valoarea frecvenţei de ieşire a convertizorului de
frecvenţă nu trebuie să depăşească niciodată va-
loarea 1/10 din frecvenţa de comutare. În timp ce
motorul funcţionează, ajustaţi frecvenţa de comu-
tare din par. 14-01 până când motorul devine cât
mai puţin zgomotos posibil. A se vedea, de ase-
menea, par. 14-00 şi secţiunea Devaluarea.

NB!
Frecvenţele de comutare mai ridicate decât 5,0
kHz duc la devaluarea automată a ieşirii maxime
a convertizorului de frecvenţă.

20-00  Sursă reacţ 1

Option: Funcţia:

[0] Fără funcţie

[1] Intr. analog. 53

[2] * Intr. analog. 54

[3] Intrare frec. 29

[4] Intrare frec. 33

[7] Intrare anal X30/11

[8] Intrare anal X30/12

[9] Intrare anlg.X42/1

[10] Intrare analg.X42/3

[100] Reacţ Bus 1

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
de frecvenţă VLT® HVAC 6. Programarea convertizorului de frecvenţă

 MG.11.A4.46 - VLT® este o marcă comercială înregistrată a Danfoss  91

6



[101] Reacţ Bus 2

[102] Reacţ Bus 3 Pot fi utilizate până la trei semnale de reacţie diferite pentru a
asigura semnalul de reacţie pentru controlerul PID al converti-
zorului de frecvenţă.
Acest parametru defineşte care intrare va fi utilizată ca sursă
pentru primul semnal de reacţie.
Intrarea analogică X30/11 şi intrarea analogică X30/12 se referă
la intrările de pe modulul de intrări/ieşiri pentru uz general.

NB!
Dacă o reacţie nu este utilizată, sursa sa trebuie configurată la Fără funcţie [0].
Parametrul 20-10 determină modul de utilizare de către controlerul PID a celor trei
reacţii posibile.

20-01  Conversie reacţ 1

Option: Funcţia:

[0] * Liniar

[1] Rădăcină pătrată

[2] Presiune la tempera-
tură

Acest parametru permite aplicarea unei funcţii de conversii pen-
tru Reacţia 1.
Liniar [0] nu are efect asupra reacţiei.
Rădăcină pătrată [1] este uzual când se utilizează un senzor de
presiune pentru a asigura o reacţie de flux (
( flux ∝ presiune) ).
Presiune la temperatură 24] este utilizat în aplicaţiile cu com-
presoare pentru a asigura reacţia de temperatură necesară
senzorului de presiune. Temperatura agentului de răcire este
calculată cu următoarea formulă:

Temperatură = A2
(ln(Pe + 1)− A1) − A3  , unde A1, A2 şi

A3 sunt constante specifice agentului de răcire. Agentul de răci-
re trebuie selectat din parametrul 20-20. Parametri 20-21 până
la 20-23 permit valorilor A1, A2 şi A3 să fie introduse pentru un
agent de răcire care nu este enumerat în parametrul 20-20.

20-03  Sursă reacţ 2

Option: Funcţia:

A se vedea Sursă reacţ 1, par. 20-00 pentru detalii.

20-04  Conversie reacţ 2

Option: Funcţia:

A se vedea Conversie reacţ 1, par. 20-01 pentru detalii.
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20-06  Sursă reacţ 3

Option: Funcţia:

A se vedea Sursă reacţ 1, par. 20-00 pentru detalii.

20-07  Conversie reacţ 3

Option: Funcţia:

A se vedea Conversie reacţ 1, par. 20-01 pentru detalii.

20-20  Funcţie reacţie

Option: Funcţia:

[0] Sumă

[1] Diferenţă

[2] Mediu

[3] * Minim

[4] Maxim

[5] Val.min.ref.multipl

[6] Val.max.ref.multipl Acest parametru determină modul de utilizare a celor trei posi-
bile reacţii pentru a controla frecvenţa de ieşire a convertizorului
de frecvenţă.

NB!
Orice reacţie neutilizată trebuie configurată la
„Fără funcţie” în parametrul sursei sale de reacţie:
20-00, 20-03 sau 20-06.

Reacţia rezultată din funcţia selectată în par. 20-20 va fi utilizată
de controlerul PID pentru a controla frecvenţa de ieşire a con-
vertizorului de frecvenţă. Această reacţie poate fi, de asemenea,
indicată pe afişajul convertizorului de frecvenţă, poate fi utilizată
pentru a controla ieşirea analogică a convertizorului de frec-
venţă şi poate fi transmisă prin diferite protocoale de comuni-
caţii seriale.

Convertizorul de frecvenţă poate fi configurat să utilizeze apli-
caţii multizonale. Sunt acceptate două aplicaţii multizonale di-
ferite:

• Zonă multiplă, un singur punct de setare

• Zonă multiplă, mai multe puncte de setare

Diferenţa dintre cele două este ilustrată de următoarele exem-
ple:

Exemplul 1 – Zonă multiplă, un singur punct de setare
Într-o clădire de birouri, un sistem VAV (volum variabil de aer)
HVAC trebuie să asigure o presiune minimă în dozele VAV se-
lectate. Datorită pierderi neegale de presiune din fiecare con-
ductă, presiunea la fiecare doză VAV nu poate fi considerată
aceeaşi. Presiunea minimă necesară este aceeaşi pentru toate
dozele VAV. Această metodă de control poate fi stabilită prin
configurarea Funcţie reacţie, par. 20-20 la opţiunea [3], Minim

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
de frecvenţă VLT® HVAC 6. Programarea convertizorului de frecvenţă

 MG.11.A4.46 - VLT® este o marcă comercială înregistrată a Danfoss  93

6



şi introducerea presiunii dorite în par. 20-21. Controlerul PID va
creşte viteza ventilatorului dacă oricare reacţie este sub punctul
de setare şi va reduce viteza ventilatorului dacă toate reacţiile
sunt peste punctul de setare.

Exemplul 2 – Zonă multiplă, mai multe puncte de setare
Exemplul anterior poate fi folosit pentru a ilustra utilitatea con-
trolului multi zonal, cu mai multe puncte de setare. Dacă zonele
necesită presiuni diferite pentru fiecare doză VAV, în par. 20-21,
20-22 şi 20-23 pot fi configurate toate punctele de setări. Prin
selectarea Val.min.ref.multipl, [5], din par. 20-20, Funcţie reac-
ţie, controlerul PID va creşte viteza ventilatorului dacă oricare
reacţie este sub punctul de setare şi va reduce viteza ventilato-
rului dacă toate reacţiile sunt peste punctul lor de setare.

Sumă [0] configurează controlerul PID pentru a utiliza suma
Reacţie 1, Reacţie 2 şi Reacţie 3 ca fiind reacţia.

NB!
Orice reacţie neutilizată trebuie configurată la
Fără funcţie în par. 20-00, 20-03, sau 20-06.

Suma valorii de setare 1 şi a oricăror altor referinţe care sunt
activate (a se vedea grupul de par. 3-1*) va fi utilizată ca refe-
rinţa punctului de setare al controlerului PID.

Diferenţă [1] configurează controlerul PID pentru a utiliza dife-
renţa dintre Reacţie 1 şi Reacţie 2 ca fiind reacţia. Reacţie 3 nu
va fi utilizată în această selecţie. Numai valoarea de setare 1 va
fi utilizată. Suma valorii de setare 1 şi a oricăror altor referinţe
care sunt activate (a se vedea grupul de par. 3-1*) va fi utilizată
ca referinţa punctului de setare al controlerului PID.

Mediu [2] configurează controlerul PID pentru a utiliza media
dintre Reacţie 1, Reacţie 2 şi Reacţie 3 ca fiind reacţia.

NB!
Orice reacţie neutilizată trebuie configurată la
Fără funcţie în par. 20-00, 20-03, sau 20-06. Suma
valorii de setare 1 şi a oricăror altor referinţe care
sunt activate (a se vedea grupul de par. 3-1*) va
fi utilizată ca referinţa punctului de setare al con-
trolerului PID.
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Minim [3] configurează controlerul PID pentru a compara Re-
acţie 1, Reacţie 2 şi Reacţie 3 şi a utiliza cea mai scăzută valoare
ca fiind reacţia.

NB!
Orice reacţie neutilizată trebuie configurată la
Fără funcţie în par. 20-00, 20-03, sau 20-06. Nu-
mai valoarea de setare 1 va fi utilizată. Suma
valorii de setare 1 şi a oricăror altor referinţe care
sunt activate (a se vedea grupul de par. 3-1*) va
fi utilizată ca referinţa punctului de setare al con-
trolerului PID.

Maxim [4] configurează controlerul PID pentru a compara Re-
acţie 1, Reacţie 2 şi Reacţie 3 şi a utiliza cea mai ridicată valoare
ca fiind reacţia.

NB!
Orice reacţie neutilizată trebuie configurată la
Fără funcţie în par. 20-00, 20-03, sau 20-06.

Numai valoarea de setare 1 va fi utilizată. Suma valorii de setare
1 şi a oricăror altor referinţe care sunt activate (a se vedea gru-
pul de par. 3-1*) va fi utilizată ca referinţa punctului de setare
al controlerului PID.

Val.min.ref.multipl [5] configurează controlerul PID pentru a
calcula diferenţa dintre Reacţie 1 şi Punctul de setare 1, Reacţie
2 şi Punctul de setare 2, Reacţie 3 şi Punctul de setare 3. Va
utiliza perechea reacţie/punct de setare în care reacţia se află
cel mai departe sub referinţa punctului de setare corespunzător.
Dacă toate semnalele de reacţie se află deasupra punctelor de
setare corespunzătoare, controlerul PID va utiliza perechea re-
acţie/punct de setare în care diferenţa dintre reacţie şi punctul
de setare este cea mai redusă.

NB!
Dacă se utilizează numai două semnale de reacţie,
reacţia care nu va fi utilizată trebuie configurată la
Fără funcţie din par. 20-00, 20-03 sau 20-06. Re-
ţineţi că fiecare referinţă de punct de setare va fi
suma dintre valoarea parametrului respectiv
(20-11, 20-12 şi 20-13) şi orice altă referinţă care
este activată (a se vedea grupul de par. 3-1*).

Val.max.ref.multipl [6] configurează controlerul PID pentru a
calcula diferenţa dintre Reacţie 1 şi Punctul de setare 1, Reacţie
2 şi Punctul de setare 2, Reacţie 3 şi Punctul de setare 3. Va
utiliza perechea reacţie/punct de setare în care reacţia se află
cel mai departe peste referinţa punctului de setare
corespunzător. Dacă toate semnalele de reacţie se află sub
punctele de setare corespunzătoare, controlerul PID va utiliza
perechea reacţie/punct de setare în care diferenţa dintre reacţie
şi referinţa punctului de setare este cea mai redusă.
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NB!
Dacă se utilizează numai două semnale de reacţie,
reacţia care nu va fi utilizată trebuie configurată la
Fără funcţie din par. 20-00, 20-03 sau 20-06. Re-
ţineţi că fiecare referinţă de punct de setare va fi
suma dintre valoarea parametrului respectiv
(20-21, 20-22 şi 20-23) şi orice altă referinţă care
este activată (a se vedea grupul de par. 3-1*).

20-21  Ref.progr. 1

Range: Funcţia:

0.000* [RefMIN par.3-02 -
RefMAX par. 3-03 UNI-
TATE (de la par.
20-12)]

Punctul de setare 1 este utilizat în modul buclă închisă pentru a
introduce o referinţă de punct de setare ce este utilizată de
controlerul PID al convertizorului de frecvenţă. A se vedea des-
crierea Funcţie reacţie, par. 20-20.

NB!
Referinţa punctului de setare introdusă aici este
adăugată la oricare referinţă activată (a se vedea
grupul de par. 3-1*).

20-22  Ref.progr. 2

Range: Funcţia:

0.000* [RefMIN - RefMAX UNI-
TATE (de la par.
20-12)]

Punctul de setare 2 este utilizat în modul buclă închisă pentru a
introduce o referinţă de punct de setare ce poate fi utilizată de
controlerul PID al convertizorului de frecvenţă. A se vedea des-
crierea Funcţie reacţie, par. 20-20.

NB!
Referinţa punctului de setare introdusă aici este
adăugată la oricare referinţă activată (a se vedea
grupul de par. 3-1*).

20-81  Control norm./inv. PID

Option: Funcţia:

[0] * Normal

[1] Invers Normal [0] determină scăderea frecvenţei de ieşire a converti-
zorului de frecvenţă când reacţia este mai mare decât referinţa
punctului de setare. Acest lucru este uzual pentru aplicaţiile cu
ventilatoare şi pompe comandate în funcţie de presiune.

Invers [1] determină creşterea frecvenţei de ieşire a converti-
zorului de frecvenţă când reacţia este mai mare decât referinţa
punctului de setare. Acest lucru este uzual pentru aplicaţiile de
răcire comandate în funcţie de temperatură, cum ar fi turnurile
de răcire.
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20-93  Amplif.comp.proporţ.PID

Range: Funcţia:

0.50* [0.00 = Dezactiv. -
10.00]

Acest parametru reglează ieşirea controlerului PID din conver-
tizorul de frecvenţă pe baza erorii dintre reacţie şi referinţa
punctului de setare. Se obţine un răspuns rapid al controlerului
PID dacă această valoare este mare. Cu toate acestea, dacă se
utilizează o valoare prea mare, frecvenţa de ieşire a converti-
zorului de frecvenţă poate deveni instabilă.

20-94  Timp comp.integr.PID

Range: Funcţia:

20.00 s* [0.01 - 10000.00 =
Dezactiv. s]

Integratorul adaugă un timp suplimentar (integrează) eroarea
între reacţie şi referinţa punctului de setare. Aceasta este ne-
cesară pentru a avea certitudinea că eroarea se apropie de zero.
Ajustarea rapidă a vitezei convertizorului de frecvenţă se obţine
când această valoarea este redusă. Cu toate acestea, dacă se
utilizează o valoare prea mică, frecvenţa de ieşire a convertizo-
rului de frecvenţă poate deveni instabilă.

22-21  Detecţ put. scăz

Option: Funcţia:

[0] * Dezactiv.

[1] Activat Dacă se selectează Activat, trebuie realizată punerea în func-
ţiune a Detecţ put. scăz pentru a putea configura parametri din
grupul 22-3* la o funcţionare corespunzătoare.

22-22  Detecţie vit. scăz

Option: Funcţia:

[0] * Dezactiv.

[1] Activat Selectaţi Activat pentru detectare atunci când motorul funcţio-
nează cu o turaţie configurată în par. 4-11 sau 4-12, Lim. inf.
turaţie motor.

22-23  Funcţ debit zero

Option: Funcţia:

[0] * Dezactiv.

[1] Mod hibernare

[2] Avertisment

[3] Alarmă Acţiuni obişnuite pentru Detecţ put. scăz şi Detecţie vit. scăz (nu
sunt posibile selecţii individuale).
Avertisment: Mesaje de pe afişajul Panoului de comandă local
(dacă este montat) şi/sau semnal printr-un releu sau o ieşire
digitală.
Alarmă: Convertizorul de frecvenţă decuplează şi motorul rămâ-
ne oprit până la resetare.
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22-24  Întârz debit zero

Range: Funcţia:

10 sec.* [0-600 sec.] Configuraţi întârzierea, putere scăzută/viteză scăzută trebuie să
rămână detectate pentru a activa semnalul de acţionare. Dacă
detecţia dispare înainte de expirarea temporizării, temporizarea
va fi resetată.

22-26  Funcţie lipsă apă

Option: Funcţia:

[0] * Dezactiv.

[1] Avertisment

[2] Alarmă Detecţ put. scăz trebuie activat (par. 22-21) şi pus în funcţiune
(utilizând fie par. 22-3*, Ajust put. debit zero, fie Autoconfig put.
scăz, Par. 22-20) pentru a putea utiliza detecţia lipsă apă.
Avertisment: Mesaje de pe afişajul Panoului de comandă local
(dacă este montat) şi/sau semnal printr-un releu sau o ieşire
digitală.
Alarmă: Convertizorul de frecvenţă decuplează şi motorul rămâ-
ne oprit până la resetare.

22-40  Timp funcţ. minim

Range: Funcţia:

10 s* [0 – 600 s] Configuraţi timpul de funcţionare minim dorit pentru motor după
o comandă de pornire (intrare digitală sau Bus) înainte ca acesta
să intre în modul hibernare.

22-41  Durată minim hibern

Range: Funcţia:

10 s* [0 – 600 s] Configuraţi durata minimă dorită pentru a rămâne în modul hi-
bernare. Această comandă va avea prioritate faţă de orice con-
diţie de activare.

22-42  Tur. activare [RPM]

Range: Funcţia:

[par. 4-11 (Lim. inf. a
vit. rot. motor. [RPM])
- Par. 4-13 (Lim. sup.
a vit. rot. motor.
[RPM])]

A se utiliza dacă par. 0-02, Unit vit. rot. mot, a fost configurat
pentru RPM (parametrul nu este vizibil dacă s-a selectat Hz). A
se utiliza numai dacă par. 1-00, Mod configurare, este configurat
pentru buclă deschisă şi referinţa de viteză este aplicată de un
controler extern.
Configuraţi viteza de referinţă la o valoare la care modul hiber-
nare trebuie anulat.
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22-60  Funcţie curea ruptă

Option: Funcţia:

[0] * Dezactiv.

[1] Avertisment

[2] Decupl. Selectează acţiunea ce va fi executată dacă se detectează con-
diţia de curea ruptă.

22-61  Cuplu curea ruptă

Range: Funcţia:

10%* [0 - 100%] Setează cuplul pentru cureaua ruptă ca un procentaj al cuplului
nominal al motorului.

22-62  Întârz. curea ruptă

Range: Funcţia:

10 s* [0 – 600 s] Configurează durata pentru care condiţiile de curea ruptă tre-
buie să fie active înainte de a executa acţiunea selectată în
Funcţie curea ruptă, par. 22-60.

22-75  Protecţie ciclu scurt

Option: Funcţia:

[0] * Dezactiv.

[1] Activat Dezactiv. [0]: Temporizarea configurată în Interval între porni-
ri, par. 22-76 este dezactivată.

Activat [1]: Temporizarea configurată în Interval între porniri,
par. 22-76 este activată.

22-76  Interval între porniri

Range: Funcţia:

0 s* [0 – 3600 s] Configurează timpul necesar ca perioadă minimă între două
porniri. Orice comandă de pornire normală (Pornire/Jog/Fixare)
va fi ignorată până la expirarea timpului.

22-77  Timp funcţ. minim

Range: Funcţia:

0 s* [0 - par. 22-76] Configurează timpul necesar ca timp de funcţionare minim după
o comandă de pornire normală (Pornire/Jog/Fixare). Orice co-
mandă de oprire normală va fi ignorată până la expirarea tim-
pului configurat. Contorul va continua contorizarea la o
următoare comandă de pornire normală (Pornire/Jog/Fixare).

Contorul va fi ignorat de o oprire prin inerţie inversă sau o co-
mandă de blocare externă.
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NB!
Nu funcţionează în modul cascadă.

6.1.4. Modul Meniu Principal 

Atât GLCP cât şi NLCP asigură accesul la modul
meniu principal Selectaţi modul Meniu Princi-
pal prin apăsarea tastei [Main Menu]. Ilustra-
ţia 6.2 prezintă starea de afişare rezultantă
care apare pe afişajul GLCP.
Câmpurile de la 2 la 5 de pe afişaj prezintă un
grup de parametri care pot fi selectaţi prin co-
mutarea butoanelor sus şi jos.

1
3
0
B
P
0
6
6
.1
0

Illustration 6.9: Exemplu de afişare.

Fiecare parametru are un nume şi număr care rămâne neschimbat indiferent de modul de pro-
gramare. În modul Meniu Principal, parametri sunt împărţiţi în grupuri. Prima cifră din numărul
parametrului (din stânga) indică numărul grupului de parametri.

Din Meniul Principal pot fi modificaţi toţi parametri. Configuraţia unităţii (par. 1-00) va determina
disponibilitatea altor parametri pentru programare. De exemplu, selectarea buclei închise permite
afişarea altor parametri ce au legătură cu utilizarea buclei închise. Adăugarea modulelor de opţiuni
la unitate permite activarea altor parametri asociaţi cu dispozitivul opţional respectiv.
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6.1.5. Selectarea parametrilor 

În modul Meniu Principal, parametri sunt
împărţiţi în grupuri. Selectaţi grupul de para-
metri cu ajutorul tastelor de navigare.
Sunt accesibile următoarele grupuri de para-
metri:

Nr. grup Grup de parametri:
0 Operare / Afişare
1 Sarcină/motor
2 Frâne
3 Referinţe/Rampe
4 Limite/Avertism.
5 Intr./Ieş. digit.
6 Intr./Ieş. analog.
8 Com. şi opţiuni
9 Profibus
10 Fieldbus CAN
11 LonWorks
13 Smart Logic
14 Funcţii speciale
15 Info convert frecv
16 Afişare date
18 Afişare date 2
20 Buclă înch conv.
21 Buclă înch ext.
22 Funcţii de aplicaţie
23 Funcţ bazate pe timp
25 Modul contr.în cascadă
26 Opţiune anlg I/O MCB 109

Table 6.3: Grupurile de parametri.

După selectarea unui grup de parametri, ale-
geţi un parametru cu ajutorul tastelor de na-
vigare.
Partea din mijloc a afişajului GLCP prezintă
numărul şi numele parametrului, precum şi
valoarea parametrului selectat.
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Illustration 6.10: Exemplu de afişare.

6.1.6. Modificarea valorilor 

1. Apăsaţi tasta [Quick Menu] sau [Main Menu].

2. Folosiţi tastele [ ] şi [ ] pentru a găsi grupa de parametri în care doriţi să efectuaţi▲ ▲

modificările.

3. Folosiţi tastele [ ] şi [ ] pentru a găsi parametrul pe care doriţi să-l modificaţi.▲ ▲

4. Apăsaţi tasta [OK].

5. Folosiţi tastele [ ] şi [ ] pentru a selecta configuraţia corectă a parametrului. Sau,▲ ▲

folosiţi tastele pentru a vă deplasa la cifra din cadrul numărului. Cursorul va indica cifra
selectată pentru modificare. Tasta [ ] creşte valoarea, tasta [ ] reduce valoarea.▲ ▲

6. Apăsaţi tasta [Cancel] pentru a ignora modificarea sau apăsaţi tasta [OK] pentru a ac-
cepta modificarea şi introducerea noii valori.
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6.1.7. Schimbarea unei valori de text 

Dacă parametrul selectat este o valoare de
text, schimbaţi valoarea textului cu ajutorul
tastelor de navigare sus/jos.
Tasta sus creşte valoarea, tasta jos reduce
valoarea. Plasaţi cursorul pe valoarea ce ur-
mează a fi salvată şi apăsaţi [OK].
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Illustration 6.11: Exemplu de afişare.

6.1.8. Schimbarea unui grup de valori de date numerice 

Dacă parametrul ales reprezintă o valoare de
date numerice, schimbaţi valoarea aleasă cu
ajutorul tastelor de navigare <> precum şi cu
tastele de navigare sus/jos. Utilizaţi tastele de
navigare <> pentru a muta orizontal cursorul.
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Illustration 6.12: Exemplu de afişare.

Utilizaţi tastele de navigare sus/jos pentru a
schimba valoarea datei. Tasta sus creşte va-
loarea datei şi tasta jos reduce valoarea datei.
Plasaţi cursorul pe valoarea ce urmează a fi
salvată şi apăsaţi [OK].
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Illustration 6.13: Exemplu de afişare.

6.1.9. Schimbarea valorii datelor,pas cu pas 

Anumiţi parametri pot fi schimbaţi pas cu pas sau variabil infinit. Aceasta se aplică la Putere mo-
tor (par. 1-20), Tensiune lucru motor (par. 1-22) şi Frecv.motor (par. 1-23).
Parametri sunt schimbaţi atât ca un grup de valori de date numerice cât şi valori de date numerice
infinit variabile.

6.1.10. Afişarea şi programarea parametrilor indexaţi 

Parametrii sunt indexaţi când sunt plasaţi într-o stivă rulantă.
Par. 15-30 la 15-32 conţin un jurnal de defecţiuni care poate fi afişat. Alegeţi un parametru, apăsaţi
[OK] şi folosiţi tastele de navigare sus/jos pentru a vă deplasa prin jurnalul de valori.

Folosiţi par. 3-10 ca un alt exemplu:
Alegeţi parametrul, apăsaţi [OK] şi folosiţi tastele de navigare sus/jos pentru a vă deplasa printre
valorile indexate. Pentru a modifica valoarea parametrului, alegeţi valoarea indexată şi apăsaţi
[OK]. Schimbaţi valoarea folosind tastele sus/jos. Apăsaţi [OK] pentru a accepta noua setare.
Apăsaţi [Cancel] pentru renunţare. Apăsaţi [Back] pentru a părăsi parametrul.
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6.2. Lista de parametri

Parametrii pentru convertizorul de frecvenţă VLT HVAC sunt grupaţi în diverse grupuri de para-
metri pentru o alegere uşoară a parametrilor corecţi necesari utilizării optimizate a convertizorului
de frecvenţă.
Majoritatea aplicaţiilor HVAC pot fi programate utilizând butonul [Quick Menu] şi selectând para-
metri din Config.Rapidă şi Config funcţii.
Descrierile şi configurările implicite ale parametrilor pot fi găsite în secţiunea Liste de parametri
de la sfârşitul acestui manual.

0-xx Operare / Afişare

1-xx Sarcină / motor

2-xx Frâne

3-xx Referinţe/Rampe

4-xx Limite/Avertism.

5-xx Intr./Ieş. digit.

6-xx Intr./Ieş. analog.

8-xx Com. şi opţiuni

9-xx Profibus

10-xx Fieldbus CAN

11-xx LonWorks

13-xx Smart logic

14-xx Funcţii speciale

15-xx Info convert frecv

16-xx Afişare date

18-xx Afişare date 2

20-xx Buclă înch conv.

21-xx Buclă înch ext.

22-xx Funcţii de aplicaţie

23-xx Funcţ bazate pe timp

25-xx Modul contr.în cascadă

26-xx Opţiune anlg I/O MCB 109
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7. Depanarea

7.1. Alarme şi avertismente

7.1.1. Alarme şi avertismente

Un avertisment sau o alarmă este semnalată de indicatorul electroluminescent de pe partea fron-
tală a convertizorului de frecvenţă şi indicată de un cod pe afişaj.

Un avertisment rămâne activ până când se elimină cauza determinantă. În anumite condiţii utili-
zarea motorului poate fi continuată. Mesajele de avertisment pot fi critice dar nu obligatoriu.

În cazul unei alarme, convertizorul de frecvenţă deconectează. Alarmele trebuie resetate după
înlăturarea cauzei determinante pentru a putea reîncepe utilizarea echipamentului. Aceasta poate
fi realizată în patru moduri:

1. Prin utilizarea butonului de comandă [RESET] de pe panoul de control LCP.

2. Printr-o intrare digitală cu funcţia „Resetare”.

3. Prin intermediul comunicaţiilor seriale/Fieldbus-ului opţional.

4. Prin resetarea automată, utilizarea funcţiei [Auto Reset], ceea ce este o configurare im-
plicită pentru convertizorul de frecvenţă VLT HVAC. A se vedea par. 14-20 Mod reset. din
Ghidul de programare al convertizorului de frecvenţă VLT® HVAC, MG.11Cx.yy

NB!
După o resetare manuală prin intermediul butonului [RESET] de pe LCP, este nece-
sară apăsarea butonului [AUTO ON] pentru a porni motorul.

Dacă o alarmă nu poate fi resetată, motivul ar putea fi faptul că respectiva cauză nu a fost înlătu-
rată sau alarma este de tipul deconectare la blocare (consultaţi tabelul de pe pagina următoare).

Alarmele cu deconectare la blocare oferă o protecţie suplimentară, ceea ce înseamnă că alimen-
tarea de la reţea trebuie deconectată pentru a putea reseta alarma. După repunerea sub tensiune,
convertizorul de frecvenţă nu mai este blocat şi poate fi resetat conform descrierii de mai sus dacă
cauza a fost eliminată.

Alarmele fără deconectare la blocare, pot fi, de asemenea, blocate utilizând funcţia de resetare
automată din par. 14-20 (Avertisment: este posibilă punerea în funcţiune în mod automat!)

Dacă un avertisment şi o alarmă sunt marcate cu un cod în tabelul de pe pagina următoare,
înseamnă că fie un avertisment are loc înainte de alarmă, fie se poate specifica dacă un avertis-
ment sau o alarmă este emisă pentru o anumită eroare.

Acest lucru poate fi realizat, de exemplu, în par. 1-90 Protecţie termică motor. După o alarmă sau
decuplare, motorul se va roti din inerţie, iar LED-ul de avertisment şi alarmă se va aprinde inter-
mitent pe convertizorul de frecvenţă. După remedierea defecţiunii, numai LED-ul de alarmă va
mai ilumina intermitent.
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Nr. Descriere Avertis-
ment

Alarmă/De-
conectare

Alarmă/Deconec-
tare cu blocare

Referinţă para-
metru

1 Sub 10 V X    
2 Eroare val. zero (X) (X)  6-01
3 Lipsă motor (X)   1-80
4 Lipsă det. fază (X) (X) (X) 14-12
5 Tens. ridicată X    
6 Tens. redusă X    
7 Suptens circ int X X   
8 Subtens circ int X X   
9 Inver. supraînc X X   
10 Supîn ETR mot (X) (X)  1-90
11 Supînc tem mot (X) (X)  1-90
12 Limită de cuplu X X   
13 Supracurent X X X  
14 Defec. împăm. X X X  
15 HW incomp.  X X  
16 Scurtcircuit  X X  
17 Cuv. contr. TO (X) (X)  8-04
25 Rez. de frânare X    
26 Frână supraînc. (X) (X)  2-13
27 Frână IGBT X X   
28 Verif. frână (X) (X)  2-15
29 Tem modul alim X X X  
30 Lipsă det fază U (X) (X) (X) 4-58
31 Lipsă det fază V (X) (X) (X) 4-58
32 Lipsă det fază W (X) (X) (X) 4-58
33 Supşoc pornire  X X  
34 Defect Fieldbus X X   
38 Defec internă  X X  
47 Sub tens. 24 V X X X  
48 Sub tens. 1,8 V  X X  
50 Calibrare AMA  X   
51 Unom InomAMA  X   
52 Inom redus AMA  X   
53 Mot exces. AMA  X   
54 Motor inf. AMA  X   
55 Gama par. AMA  X   
56 AMA întrerupt  X   
57 "Timeout" AMA  X   
58 AMA intern. X X   
59 Lim. curent X    
61 Eroare urmăr. (X) (X)  4-30
62 Lim. frec. ieş. X    
64 Lim. tens. X    
65 Temp mod contr X X X  
66 Temp. scăz. X    
67 Modif. opţiune  X   
68 Oprire de sig.  X   
80 Conv. iniţializ.  X   

Table 7.1: Lista codurilor de alarmă/avertisment

(X) Dependent de parametru

Indicator LED
Avertisment galben

Alarmă roşu intermitent
Deconectare cu bloca-

re
galben şi roşu
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Cuvânt alarmă şi Cuvânt de stare extinsă
Bit Hex Dec Cuvânt alarmă Cuv. avertisment Cuvânt de stare ex-

tinsă
0 00000001 1 Verif. frână Verif. frână Mers în ramp
1 00000002 2 Tem modul alim Tem modul alim AMA funcţ.
2 00000004 4 Defec. împăm. Defec. împăm. Pornire CC/CCC
3 00000008 8 Temp mod contr Temp mod contr Încetinire
4 00000010 16 Cuv. contr. TO Cuv. contr. TO Oprire
5 00000020 32 Supracurent Supracurent Reacţ ridicată
6 00000040 64 Limită de cuplu Limită de cuplu Reacţ. scăzută
7 00000080 128 Supînc tem mot Supînc tem mot Curent ridicat
8 00000100 256 Supîn ETR mot Supîn ETR mot Curent scăzut
9 00000200 512 Inver. supraînc Inver. supraînc Frecv ieş ridic
10 00000400 1024 Subtens circ int Subtens circ int Frecv ieş scăzut
11 00000800 2048 Suptens circ int Suptens circ int Verif. frână OK
12 00001000 4096 Scurtcircuit Tens. redusă Max. frân.
13 00002000 8192 Supşoc pornire Tens. ridicată Frânare
14 00004000 16384 Lipsă det. fază Lipsă det. fază Vit. în afara dom adm
15 00008000 32768 AMA nu OK Lipsă motor OVC activ
16 00010000 65536 Eroare val. zero Eroare val. zero  
17 00020000 131072 Defec internă Sub 10 V  
18 00040000 262144 Frână supraînc. Frână supraînc.  
19 00080000 524288 Lipsă det fază U Rez. de frânare  
20 00100000 1048576 Lipsă det fază V Frână IGBT  
21 00200000 2097152 Lips det fază W Lim. vit. rot.  
22 00400000 4194304 Defect Fieldbus Defect Fieldbus  
23 00800000 8388608 Sub tens. 24 V Sub tens. 24 V  
24 01000000 16777216 Def. alim reţea Def. alim reţea  
25 02000000 33554432 Sub tens. 1,8 V Limit. curent  
26 04000000 67108864 Rez. de frânare Temp. scăz.  
27 08000000 134217728 Frână IGBT Lim. tens.  
28 10000000 268435456 Modif. opţiune Neutilizat  
29 20000000 536870912 Conv. iniţializ. Neutilizat  
30 40000000 1073741824 Oprire de sig. Neutilizat  
      

Table 7.2: Descrierea Cuvântului alarmă, Cuvântului de avertisment şi Cuvântului de stare extinsă

Cuvintele de alarmă, cuvintele de avertisment şi cuvintele de stare extinsă pot fi afişate pentru
diagnosticare prin intermediul magistralei seriale sau a fieldbus-ului opţional. A se vedea, de ase-
menea, par. 16-90, 16-92 şi 16-94.

7.1.2. Listă de avertismente/alarme

AVERTISMENT 1
Sub 10 V:
Tensiunea de 10 V de pe borna 50 a modului
de control este sub 10 V.
Decuplaţi câteva sarcini de pe borna 50, ali-
mentarea de 10 V este supraîncărcată. Max.
15 mA sau minimum 590 Ohmi.

AVERTISMENT/ALARMĂ 2
Eroare val. zero:
Semnalul de pe borna 53 sau 54 este mai
scăzut decât 50% din valoarea configurată în
par. 6-10, 6-12, 6-20 sau respectiv 6-22.

AVERTISMENT/ALARMĂ 3
Lipsă motor:
Nu este conectat nici un motor la ieşirea con-
vertizorului de frecvenţă.

AVERTISMENT/ALARMĂ 4
Lipsă det. fază:
Lipseşte o fază din alimentarea de la reţea sau
diferenţa între fazele alimentării este prea ri-
dicată.
Acest mesaj apare şi atunci când la redresorul
de intrare a convertizorului de frecvenţă apare
o defecţiune.
Verificaţi tensiunea şi curentul de alimentare
către convertizorul de frecvenţă.

AVERTISMENT 5
Tens. ridicată:
Tensiunea circuitului intermediar este mai ri-
dicată decât limita de supratensiune a siste-
mului de control. Convertizorul de frecvenţă
este încă activ.
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AVERTISMENT 6
Tens. redusă
Tensiunea circuitului intermediar este sub li-
mita de subtensiune a sistemului de control.
Convertizorul de frecvenţă este încă activ.

AVERTISMENT/ALARMĂ 7
Suptens circ int:
Dacă tensiunea circuitului intermediar
depăşeşte limita, convertizorul de frecvenţă
decuplează după o perioadă.
Remedieri pos.:

Conectaţi un rezistor de frânare

Măriţi timpul de rampă.

Activaţi funcţiile din par. 2-10

Creşteţi par. 14-26

Conectaţi un rez. de frânare. Măriţi timpul de
rampă.

Limite de alarmă/avertisment:  
Plaje de
tensiune

3 x 200 -
240 V

3 x 380 -
480 V

3 x 525 -
600 V

    
 [Vcc] [Vcc] [Vcc]
Subtensiune 185 373 532
Avertisment
tensiune
scăzută

205 410 585

Avertisment
tensiune ridi-
cată (fără
frână – cu
frână)

390/405 810/840 943/965

Supratensiu-
ne

410 855 975

    
Tensiunile prezentate reprezintă tensiunile cir-
cuitului intermediar al convertizorului de frec-
venţă cu o toleranţă de ± 5 %. Tensiunea de
reţea corespunzătoare este valoare tensiunii
circuitului intermediar împărţită cu 1,35.
    

AVERTISMENT/ALARMĂ 8
Subtens circ int:
Dacă tensiunea circuitului intermediar scade
sub limita „Avertisment tensiune scăzută" (a
se vedea tabelul de mai sus), convertizorul de
frecvenţă verifică dacă alimentatorul de re-
zervă de 24 V este conectat.
Dacă alimentatorul de rezervă de 24 V nu este
conectat, convertizorul de frecvenţă se deco-
nectează după un anumit interval de timp, în
funcţie de echipament.
Pentru a verifica dacă alimentatorul corespun-
de convertizorului de frecvenţă, citiţi capitolul
Caracteristici tehnice generale.

AVERTISMENT/ALARMĂ 9
Inver. supraînc:
Convertizorul de frecvenţă este pe punctul de
a cupla datorită unei suprasarcini (curent prea
ridicat pe o perioadă prea lungă). Contorul
pentru protecţia electronică, termică a inver-
torului emite un avertisment la 98% şi se de-
conectează la 100%, declanşând o alarmă.
Resetarea nu poate fi efectuată înainte ca con-
torul să fie sub 90%.
Defecţiunea este suprasolicitarea convertizo-
rului de frecvenţă cu peste 100% pe o pe-
rioadă de timp prea lungă.

AVERTISMENT/ALARMĂ 10
Supîn ETR mot:
Conform releului electronic de protecţie ter-
mică (ETR), motorul este supraîncălzit. Dacă
se doreşte, se poate selecta în par. 1-90 ca
convertizorul de frecvenţă să emită un aver-
tisment sau o alarmă când contorul ajunge la
100%. Defecţiunea este suprasolicitarea mo-
torului cu peste 100% pe o perioadă de timp
prea lungă. Verificaţi configurarea parametru-
lui de motor 1-24.

AVERTISMENT/ALARMĂ 11
Supînc tem mot:
Termistorul sau conexiunea termistorului este
deconectat(ă). Dacă se doreşte, se poate se-
lecta în par. 1-90 ca convertizorul de frecvenţă
să emită un avertisment sau o alarmă când
contorul ajunge la 100%. Verificaţi dacă ter-
mistorul a fost conectat corect între borna 53
sau 54 (intrare tensiune analogică) şi borna 50
(alimentare + 10 V sau între borna 18 sau 19
(intrare digitală numai PNP) şi borna 50. Dacă
se utilizează un senzor KTY, verificaţi conec-
tarea corectă între terminalele 54 şi 55.

AVERTISMENT/ALARMĂ 12
Limită de cuplu:
Valoarea cuplului este mai ridicată decât cea
din par. 4-16 (în funcţionarea motorului) sau
valoarea cuplului este mai ridicată decât cea
din par. 4-17 (în funcţionarea regenerativă).

AVERTISMENT/ALARMĂ 13
Supracurent:
Limita curentului de vârf a invertorului (apro-
ximativ 200% din curentul nominal) este
depăşită. Avertismentul va dura aproximativ
8-12 sec., după care convertizorul de frec-
venţă decuplează declanşând o alarmă. Opriţi
convertizorul de frecvenţă şi verificaţi dacă ar-

7. Depanarea
Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul

de frecvenţă VLT® HVAC

138  MG.11.A4.46 - VLT® este o marcă comercială înregistrată a Danfoss  

7



borele motorului poate fi rotit şi dacă puterea
motorului corespunde cu convertizorul de
frecvenţă.

ALARMĂ 14
Defec. împăm.:
Există un curent de la fazele de ieşire către
pământare, ori în cablul dintre convertizorul
de frecvenţă şi motor ori în motor.
Opriţi convertizorul de frecvenţă şi înlocuiţi
împământarea defectuoasă.

ALARMĂ 15
HW incomp:
O opţiune ataşată nu este recunoscută
corespunzător de panoul de comandă (hard-
ware sau program).

ALARMĂ 16
Scurtcircuit:
Există un scurtcircuit în motor sau pe bornele
motorului.
Opriţi convertizorul de frecvenţă şi eliminaţi
scurtcircuitul.

AVERTISMENT/ALARMĂ 17
Cuv. contr. TO:
Lipsă comunicaţie către convertizorul de frec-
venţă.
Avertismentul va fi activ numai când parame-
trul 8-04 NU este configurat laDezactiv..
Dacă par. 8-04 este configurat la Oprire şi de-
cuplare, va fi emis un avertisment după care
convertizorul de frecvenţă va încetini şi decu-
pla, timp în care declanşează o alarmă.
Par. 8-03 Timp "timeout" cuvânt contr. ar pu-
tea fi mărit.

AVERTISMENT 25
Rez. de frânare:
Rezistorul de frânare este monitorizat în cursul
funcţionării. Dacă acesta este scurtcircuitat,
funcţia de frânare este deconectată şi se emi-
te o alarmă. Convertizorul de frecvenţă func-
ţionează încă, dar fără funcţia de frânare.
Opriţi convertizorul de frecvenţă şi înlocuiţi re-
zistorul de frânare (a se vedea par. 2-15 Verif.
frână.

ALARMĂ/AVERTISMENT 26
{>Frână supraînc.:
Puterea debitată către rezistorul de frânare
este calculată în procentaj, ca fiind o valoare
medie în ultimele 120 de secunde, pe baza re-
zistenţei rezistorului de frânare (par. 2-11) şi

tensiunea circuitului intermediar. Avertismen-
tul este activ când puterea de frânare disipată
este mai mare decât 90%. Dacă a fost selec-
tată opţiunea  Decuplare [2] în par. 2-13,
convertizorul de frecvenţă cuplează şi emite o
alarmă atunci când puterea de frânare dis-
ipată este mai mare de 100%.

AVERTISMENT 27
Frână IGBT:
Tranzistorul de frânare este monitorizat în
timpul funcţionării şi dacă acesta este scurt-
circuitat, funcţia de frânare deconectează şi se
emite un avertisment. Convertizorul de frec-
venţă mai poate funcţiona, dar dacă tranzis-
torul de frânare a fost scurtcircuitat, pe
rezistorul de frânare va fi prezentă o putere
substanţială chiar dacă acesta este inactiv.
Opriţi convertizorul de frecvenţă şi înlocuiţi re-
zistorul de frânare.

Avertisment: Există riscul ca, în
cazul în care tranzistorul de frâ-
nare este scurtcircuitat, pe re-
zistorul de frânare să apară o
putere excesivă.

ALARMĂ/AVERTISMENT 28
Verif. frână:
Defecţiune rezistor de frânare: rezistorul de
frânare nu este conectat/nu funcţionează.

ALARMĂ 29
Supraîncălzirea convertizorului de frec-
venţă:
Dacă protecţia este IP 20 sau IP 21/TYPE 1,
temperatura de cuplare a radiatorului este de
95 oC +5 oC, în funcţie de puterea convertizo-
rului. Defecţiunea de supraîncălzire nu poate
fi remediată până când temperatura radiato-
rului nu scade sub 70 oC +5 oC.
Defecţiunea poate fi:

- Temperatura mediului ambiant este
prea ridicată

- Cablul motorului este prea lung

ALARMĂ 30
Lipsă det fază U:
Între convertizorul de frecvenţă şi motor lip-
seşte faza U a motorului.
Opriţi convertizorul de frecvenţă şi verificaţi
faza U a motorului.
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ALARMĂ 31
Lipsă det fază V:
Între convertizorul de frecvenţă şi motor lip-
seşte faza V a motorului.
Opriţi convertizorul de frecvenţă şi verificaţi
faza V a motorului.

ALARMĂ 32
Lips det fază W:
Între convertizorul de frecvenţă şi motor lip-
seşte faza W a motorului.
Opriţi convertizorul de frecvenţă şi verificaţi
faza W a motorului.

ALARMĂ 33
Supşoc pornire:
Într-o perioadă scurtă au avut loc prea multe
porniri. Citiţi capitolul Caracteristici tehnice
generale pentru numărul permis de porniri pe
minut.

AVERTISMENT/ALARMĂ 34
Defect Fieldbus:
Fieldbus-ul de pe modulul opţiunilor de comu-
nicaţii nu funcţionează.

AVERTISMENT 35
Frecvenţă în afara domeniului admis:
Acest avertisment este activ dacă frecvenţa de
ieşire a atins valoarea Avertism. vit. rot.
scăzută (par. 4-52) sau Avertism. vit. rot. ri-
dicată (par. 4-53). Dacă convertizorul de frec-
venţă se află în Contr. proces, buclă închisă
(par. 1-00), alarma este activă pe afişor. Dacă
convertizorul de frecvenţă nu este în acest
mod, este activ bit-ul 008000 în afara dome-
niului admis din cuvântul de stare extins şi nu
se va afişa nici un avertisment.

ALARMĂ 38
Defec internă:
Luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră lo-
cal Danfoss.

AVERTISMENT 47
Sub tens. 24 V:
Alimentatorul de rezervă de 24 Vcc ar putea fi
suprasolicitat, luaţi legătura cu furnizorul
dumneavoastră local Danfoss.

AVERTISMENT 48
Sub tens. 1.8 V:
Luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră lo-
cal Danfoss.

ALARMĂ 50
Calibrare AMA:
Luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră lo-
cal Danfoss.

ALARMĂ 51
Unom InomAMA:
Configurarea tensiunii, curentului şi a puterii
motorului pare a fi incorectă. Verificaţi
configurările.

ALARMĂ 52
Inom redus AMA:
Curentul motorului este prea scăzut. Verificaţi
configurările.

ALARMĂ 53
Mot exces. AMA:
Motorul este de prea mare putere pentru a
putea fi suportat de AMA.

ALARMĂ 54
Motor inf. AMA:
Motorul este de prea mică putere pentru a pu-
tea fi suportat de AMA.

ALARMĂ 55
Gama par. AMA:
Parametri setaţi pentru motor sunt în afara
domeniului acceptabil pentru AMA.

ALARMĂ 56
AMA întrerupt:
AMA a fost întreruptă de utilizator.

ALARMĂ 57
"Timeout" AMA:
Încercaţi să reporniţi AMA de câteva ori, până
când se realizează adaptarea. Nu uitaţi că por-
nirile repetate pot cauza ridicarea temperaturii
motorului la un nivel la care cresc valorile re-
zistenţelor Rs şi Rr. În cele mai multe cazuri,
aceste valori nu sunt critice.

ALARMĂ 58
AMA intern.:
Luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră lo-
cal Danfoss.

AVERTISMENT 59
Lim. curent:
Luaţi legătura cu furnizorul dumneavoastră lo-
cal Danfoss.
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AVERTISMENT 62
Lim. frec. ieş.:
Frecvenţa de ieşire este mai ridicată decât va-
loarea configurată în par. 4-19

AVERTISMENT 64
Lim. tens.:
Combinaţia de sarcină şi viteza de rotaţie ne-
cesită o tensiune de lucru a motorului mai
ridicată decât tensiunea actuală a circuitului
intermediar.

AVERTISMENT/ALARMĂ/DECUPLARE
65
Temp mod contr:
Supraîncălzire a modulului de control: Tem-
peratura de cuplare a modulului de control
este 80° C.

AVERTISMENT 66
Temp. scăz.:
Temperatura radiatorului este măsurată ca
fiind 0° C. Aceasta ar putea indica faptul că
senzorul de temperatură este defectat şi astfel
viteza de rotaţie a ventilatorului este maximă
pentru cazul în care partea de alimentare a
modulul de control este prea fierbinte.

ALARMĂ 67
Modif. opţiune:
Una sau mai multe opţiuni au fost adăugate
sau scoase de la ultima oprire.

ALARMĂ 68
Oprire de sig.:
Oprirea de siguranţă a fost activată. Pentru a
relua funcţionarea, aplicaţi 24 Vcc pe borna
37, după care trimiteţi un semnal de resetare
(prin Bus, intrarea digitală I/O sau apăsând
tasta [RESET]). Pentru o utilizare corectă şi
sigură a funcţiei „Oprire de sig.” citiţi informa-
ţiile şi urmaţi instrucţiunile corespunzătoare
din Design Guide (Ghidul de proiectare).

ALARMĂ 70
Conf. FC neperm:
Combinaţia actuală a panoului de control şi a
modului de alimentare sunt ilegale.

ALARMĂ 80
Iniţializarea la valoarea implicită:
Configurările parametrilor sunt iniţializate
pentru configurările implicite după o resetare
manuală (trei degete).
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8. Specificaţii

8.1. Caracteristici generale

8.1.1. Alimentarea de la reţea 3 x 200 - 240 Vca

Suprasarcină normală de 110 % timp de 1 minut
IP 20  A2 A2 A2 A3 A3
IP 21  A2 A2 A2 A3 A3
IP 55  A5 A5 A5 A5 A5
IP 66  A5 A5 A5 A5 A5
Alimentare de la reţea 200 - 240 Vca
Convertizor de frecvenţă
Putere caracteristică la arbore [kW]

P1K1
1.1

P1K5
1.5

P2K2
2.2

P3K0
3

P3K7
3.7

Putere caracteristică la arbore [CP] la 208 V 1.5 2.0 2.9 4.0 4.9
Curent de ieşire      

Continuu
(3 x 200-240 V) [A] 6.6 7.5 10.6 12.5 16.7

Intermitent
(3 x 200-240 V) [A] 7.3 8.3 11.7 13.8 18.4

Continuu
kVA (208 Vca) [kVA] 2.38 2.70 3.82 4.50 6.00

Lungimea max. a cablului:
(alimentare reţea, motor, frână)
[mm2 /AWG] 2) 4/10

Curent max. de intrare
Continuu
(3 x 200-240 V) [A] 5.9 6.8 9.5 11.3 15.0

Intermitent
(3 x 200-240 V) [A] 6.5 7.5 10.5 12.4 16.5

Mărim. max. sig. în amonte1)

[A]
20 20 20 32 32

Mediu
Pierdere de putere estimată
la sarcina max. nominală [W] 4) 63 82 116 155 185

Greutatea carcasei IP20 [kg] 4.9 4.9 4.9 6.6 6.6
Greutatea carcasei IP21 [kg] 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5
Greutatea carcasei IP55 [kg] 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Greutatea carcasei IP 66 [kg] 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5
Eficienţă 3) 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96
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Suprasarcină normală de 110 % timp de 1 minut
IP 21  B1 B1 B1 B2
IP 55  B1 B1 B1 B2
IP 66  B1 B1 B1 B2
Alimentare de la reţea 200 - 240 Vca
Convertizor de frecvenţă
Putere caracteristică la arbore [kW]

P5K5
5.5

P7K5
7.5

P11K
11

P15K
15

Putere caracteristică la arbore [CP] la 208 V 7.5 10 15 20
Curent de ieşire

Continuu
(3 x 200-240 V) [A] 24.2 30.8 46.2 59.4

Intermitent
(3 x 200-240 V) [A] 26.6 33.9 50.8 65.3

Continuu
kVA (208 Vca) [kVA] 8.7 11.1 16.6 21.4

Lungimea max. a cablului:
(alimentare reţea, motor, frână)
[mm2 /AWG] 2) 10/7 35/2

Curent max. de intrare
Continuu
(3 x 200-240 V) [A] 22.0 28.0 42.0 54.0

Intermitent
(3 x 200-240 V) [A] 24.2 30.8 46.2 59.4

Mărim. max. sig. în amonte1)

[A]
63 63 63 80

Mediu
Pierdere de putere estimată
la sarcina max. nominală [W] 4) 269 310 447 602

Greutatea carcasei IP20 [kg]     
Greutatea carcasei IP21 [kg] 23 23 23 27
Greutatea carcasei IP55 [kg] 23 23 23 27
Greutatea carcasei IP 66 [kg] 23 23 23 27
Eficienţă 3) 0.96 0.96 0.96 0.96

Suprasarcină normală de 110 % timp de 1 minut
IP 20       
IP 21  C1 C1 C1 C2 C2
IP 55  C1 C1 C1 C2 C2
IP 66  C1 C1 C1 C2 C2
Alimentare de la reţea 200 - 240 Vca
Convertizor de frecvenţă
Putere caracteristică la arbore [kW]

P18K
18.5

P22K
22

P30K
30

P37K
37

P45K
45

Putere caracteristică la arbore [CP] la 208 V 25 30 40 50 60
Curent de ieşire

Continuu
(3 x 200-240 V) [A] 74.8 88.0 115 143 170

Intermitent
(3 x 200-240 V) [A] 82.3 96.8 127 157 187

Continuu
kVA (208 Vca) [kVA] 26.9 31.7 41.4 51.5 61.2

Lungimea max. a cablului:
(alimentare reţea, motor, frână)
[mm2 /AWG] 2) 50/1/0 95/4/0 120/25

0 MCM
Curent max. de intrare

Continuu
(3 x 200-240 V) [A] 68.0 80.0 104.0 130.0 154.0

Intermitent
(3 x 200-240 V) [A] 74.8 88.0 114.0 143.0 169.0

Mărim. max. sig. în amonte1)

[A]
125 125 160 200 250

Mediu
Pierdere de putere estimată
la sarcina max. nominală [W] 4) 737 845 1140 1353 1636

Greutatea carcasei IP20 [kg]      
Greutatea carcasei IP21 [kg] 45 45 65 65 65
Greutatea carcasei IP55 [kg] 45 45 65 65 65
Greutatea carcasei IP 66 [kg] 45 45 65 65 65
Eficienţă 3) 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97
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8.1.2. Alimentare de la reţea 3 x 380 - 480 Vca 

Suprasarcină normală de 110 % timp de 1 minut
Convertizor de frecvenţă
Putere caracteristică la arbore [kW]

P1K1
1.1

P1K5
1.5

P2K2
2.2

P3K0
3

P4K0
4

P5K5
5.5

P7K5
7.5

Putere caracteristică la arbore [CP] la 460 V 1.5 2.0 2.9 4.0 5.3 7.5 10
IP 20  A2 A2 A2 A2 A2 A3 A3
IP 21         
IP 55  A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5
IP 66  A5 A5 A5 A5 A5 A5 A5
Curent de ieşire

Continuu
(3 x 380-440 V) [A] 3 4.1 5.6 7.2 10 13 16

Intermitent
(3 x 380-440 V) [A] 3.3 4.5 6.2 7.9 11 14.3 17.6

Continuu
(3 x 440-480 V) [A] 2.7 3.4 4.8 6.3 8.2 11 14.5

Intermitent
(3 x 440-480 V) [A] 3.0 3.7 5.3 6.9 9.0 12.1 15.4

Continuu kVA
(400 Vca) [kVA] 2.1 2.8 3.9 5.0 6.9 9.0 11.0

Continuu kVA
(460 Vca) [kVA] 2.4 2.7 3.8 5.0 6.5 8.8 11.6

Lungimea max. a cablului:
(alimentare reţea, motor,
frână)
[[mm2/
AWG] 2)

4/
10

Curent max. de intrare
Continuu
(3 x 380-440 V) [A] 2.7 3.7 5.0 6.5 9.0 11.7 14.4

Intermitent
(3 x 380-440 V) [A] 3.0 4.1 5.5 7.2 9.9 12.9 15.8

Continuu
(3 x 440-480 V) [A] 2.7 3.1 4.3 5.7 7.4 9.9 13.0

Intermitent
(3 x 440-480 V) [A] 3.0 3.4 4.7 6.3 8.1 10.9 14.3

Mărim. max. sig. în amonte1)

[A]
10 10 20 20 20 32 32

Mediu
Pierdere de putere estimată
la sarcina max. nominală [W] 4) 58 62 88 116 124 187 255

Greutatea carcasei IP20 [kg] 4.8 4.9 4.9 4.9 4.9 6.6 6.6
Greutatea carcasei IP 21 [kg]        
Greutatea carcasei IP 55 [kg] 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14.2 14.2
Greutatea carcasei IP 66 [kg] 13.5 13.5 13.5 13.5 13.5 14.2 14.2
Eficienţă 3) 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97
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Suprasarcină normală de 110 % timp de 1 minut
Convertizor de frecvenţă
Putere caracteristică la arbore [kW]

P11K
11

P15K
15

P18K
18.5

P22K
22

P30K
30

P37K
37

P45K
45

P55K
55

P75K
75

P90K
90

Putere caracteristică la arbore [CP] la
460 V 15 20 25 30 40 50 60 75 100 125

IP 20            
IP 21  B1 B1 B1 B2 B2 C1 C1 C1 C2 C2

IP 55  
B1 B1 B1 B2 B2 C1 C1 C1 C2 C2

IP 66  B1 B1 B1 B2 B2 C1 C1 C1   
Curent de ieşire

Continuu
(3 x 380-440 V) [A] 24 32 37.5 44 61 73 90 106 147 177

Intermitent
(3 x 380-440 V) [A] 26.4 35.2 41.3 48.4 67.1 80.3 99 117 162 195

Continuu
(3 x 440-480 V) [A] 21 27 34 40 52 65 80 105 130 160

Intermitent
(3 x 440-480 V) [A] 23.1 29.7 37.4 44 61.6 71.5 88 116 143 176

Continuu kVA
(400 Vca) [kVA] 16.6 22.2 26 30.5 42.3 50.6 62.4 73.4 102 123

Continuu kVA
(460 Vca) [kVA] 16.7 21.5 27.1 31.9 41.4 51.8 63.7 83.7 104 128

Lungimea max. a cablului:
(alimentare reţea, mo-
tor, frână)
[[mm2/
AWG] 2)

10/7 35/2 50/1/0 104 128

Curent max. de intrare

Continuu
(3 x 380-440 V) [A] 22 29 34 40 55 66 82 96 133 161

Intermitent
(3 x 380-440 V) [A] 24.2 31.9 37.4 44 60.5 72.6 90.2 106 146 177

Continuu
(3 x 440-480 V) [A] 19 25 31 36 47 59 73 95 118 145

Intermitent
(3 x 440-480 V) [A] 20.9 27.5 34.1 39.6 51.7 64.9 80.3 105 130 160

Mărim. max. sig. în
amonte1) [A]

63 63 63 63 80 100 125 160 250 250

Mediu
Pierdere de putere esti-
mată
la sarcina max. nomi-
nală [W] 4)

278 392 465 525 739 698 843 1083 1384 1474

Greutatea carcasei
IP20 [kg]           

Greutatea carcasei IP
21 [kg] 23 23 23 27 27 45 45 45 65 65

Greutatea carcasei IP
55 [kg] 23 23 23 27 27 45 45 45 65 65

Greutatea carcasei IP
66 [kg] 23 23 23 27 27 45 45 45 - -

Eficienţă 3) 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.98 0.99
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Protecţia şi caracteristicile:

• Protecţia termică, electronică a motorului la suprasarcină.

• Monitorizarea temperaturii radiatorului asigură acţiunea de decuplare a convertizorului
de frecvenţă dacă temperatura atinge 95 °C ± 5 °C. Temperatura de suprasarcină nu
poate fi resetată până când temperatura radiatorului nu scade sub 70 °C ± 5°C (Notă -
aceste temperaturi pot diferi în funcţie de putere, carcasă etc.). Convertizorul de frec-
venţă VLT HVAC este prevăzut cu o funcţie de autodevaluare pentru a evita încălzirea
radiatorului până la 95 °C.

• Convertizorul de frecvenţă este prevăzut cu protecţie la scurt-circuitele de pe bornele U,
V şi W ale motorului.

• Dacă lipseşte o fază a alimentării de la reţea, convertizorul de frecvenţă se deconectează
sau emite un avertisment (în funcţie de sarcină).

• Monitorizarea tensiunii circuitului intermediar asigură acţiunea de decuplare a converti-
zorului de frecvenţă dacă tensiunea circuitului intermediar este prea scăzută sau prea
ridicată.

• Convertizorul de frecvenţă este prevăzut cu protecţie la deranjamentele prin punere la
pământ de pe bornele U, V şi W ale motorului.

Alimentarea de la reţea (L1, L2, L3):
Tensiunea de alimentare 200-240 V ±10%
Tensiunea de alimentare 380-480 V ±10%
Tensiunea de alimentare 525-600 V ±10%
Frecvenţa tensiunii de alimentare 50/60 Hz
Diferenţa max. temporară admisă între fazele
alimentării 3,0 % din tensiunea nominală de alimentare
Factorul de putere (λ) ≥ 0,9 nominal la sarcina nominală
Factorul de putere de deplasare (cosφ) faţă de 1 (> 0.98)
Posibilitate de comutare a alimentării L1, L2, L3 (porniri) ≤ carcasă tip
A maximum de 2 ori/min.
Posibilitate de comutare a alimentării L1, L2, L3 (porniri) ≥ carcasă tip B,
C maximum o dată/min.
Protecţia mediului conform EN60664-1 categoria de supratensiune III/gradul de poluare 2

Echipamentul este utilizabil pentru reţele capabile să livreze nu mai mult de 100,000 RMS curent
simetric, maximum 240/480/600 V.

Puterea motorului (U, V, W):
Tensiunea de ieşire 0 - 100 % a tensiunii de alimentare
Frecvenţa de ieşire 0 - 1000 Hz
Comutarea la ieşire Nelimitată
Timpi de rampă 1 - 3600 sec.

Caracteristici de cuplu:
Cuplu de pornire (Cuplu constant) maximum 110 % timp de 1 min.*

Cuplu de pornire maximum 135 % până la 0,5 sec.*

Cuplu de suprasarcină (Cuplu constant) maximum 110 % timp de 1 min.*

*Procentajul se referă la cuplul nominal al convertizorului de frecvenţă VLT HVAC
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Lungimile cablurilor şi secţiunile acestora:
Lungimea max. a cablului de motor, ecranat/ar-
mat Convertizorul de frecvenţă VLT AQUA: 150 m
Lungimea max. a cablului de motor, neecranat/
nearmat Convertizorul de frecvenţă VLT AQUA: 300 m
Pentru secţiunea maximă a firelor de motor, de alimentare, distribuire de sarcină şi frână *
Secţiunea maximă a terminalelor de control, conductor rigid 1,5 mm2/16 AWG (2 x 0,75 mm2)
Secţiunea maximă a terminalelor de control, cablu flexibil 1 mm2/18 AWG
Secţiunea maximă a terminalelor de control, cablu cu suport interior auxiliar 0,5 mm2/20 AWG
Secţiunea minimă a terminalelor de control 0,25 mm2

* A se vedea tabelul cu alimentarea de la reţea pentru mai multe informaţii!

Intrări digitale:
Intrări digitale programabile 4 (6)
Număr bornă 18, 19, 27 1), 29, 32, 33,
Logic PNP sau NPN
Nivel de tensiune 0 - 24 Vcc
Nivel de tensiune, '0' logic PNP < 5 Vcc
Nivel de tensiune, '1' logic PNP > 10 Vcc
Nivel de tensiune, '0' logic NPN > 19 Vcc
Nivel de tensiune, '1' logic NPN < 14 Vcc
Tensiune maximă la intrare 28 Vcc
Rezistenţă de intrare, Ri aprox. 4 kΩ

Toate intrările digitale sunt izolate galvanic de la tensiunea de alimentare (PELV) şi de la alte
borne de înaltă tensiune.
1) Bornele 27 şi 29 pot fi, de asemenea, programate ca şi ieşire.

Intrări analogice:
Numărul intrărilor analogice 2
Număr bornă 53, 54
Moduri Tensiune sau curent
Selectare mod Comutatorul S201 şi S202
Mod tensiune Comutatorul S201/comutatorul S202 = OFF (U)
Nivel de tensiune : 0 la + 10 V (scalabil)
Rezistenţă de intrare, Ri aprox. 10 kΩ
Tensiune max. ± 20 V
Mod curent Comutatorul S201/comutatorul S202 = ON (I)
Nivel de curent 0/4 la 20 mA (scalabil)
Rezistenţă de intrare, Ri aprox. 200 Ω
Curent max. 30 mA
Rezoluţia pentru intrările analogice 10 bit (semnul +)
Precizia intrărilor analogice Eroare max.: 0,5 % din scala completă
Lărgimea de bandă : 200 Hz

Intrările analogice sunt izolate galvanic de la tensiunea de alimentare (PELV) şi de la alte borne
de înaltă tensiune.
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Intrări în impulsuri:
Intrări în impulsuri programabile 2
Număr bornă impulsuri 29, 33
Frecvenţa max. la bornă 29, 33 110 kHz (ieşire "push-pull")
Frecvenţa max. la bornă 29, 33 5 kHz (colector deschis)
Frecvenţa min. la bornă 29, 33 4 Hz
Nivel de tensiune a se vedea secţiunea Intrări digitale
Tensiune maximă la intrare 28 Vcc
Rezistenţă de intrare, Ri aprox. 4 kΩ
Acurateţea impulsului de intrare (0,1 - 1 kHz) Eroare max.: 0,1% din scala completă

Ieşirea analogică:
Numărul ieşirilor analogice programabile 1
Număr bornă 42
Gama de curent pe ieşirea analogică 0/4 - 20 mA
Sarcina max. pentru borna comună la ieşirea analogică 500 Ω
Acurateţea pe ieşirea analogică Eroare max.: 0,8 % din scala completă
Rezoluţia pe ieşirea analogică 8 bit

Ieşirea analogică este izolată galvanic de la tensiunea de alimentare (PELV) şi de la alte borne
de înaltă tensiune.

Modulul de control, comunicaţia serială RS -485
Număr bornă 68 (P,TX+, RX+), 69 (N,TX-, RX-)
Borna numărul 61 Comună pentru bornele 68 şi 69

Comunicaţia serială RS -485 este separată funcţional de la alte circuite centrale şi izolată galvanic
de la tensiunea de alimentare (PELV).

Ieşire digitală:
Ieşiri digitale/în impulsuri programabile 2
Număr bornă 27, 29 1)

Nivelul de tensiune la ieşirea digitală/în impulsuri 0 - 24 V
Nivelul max. al curentului de ieşire (absorbit sau sursă) 40 mA
Sarcina max. la ieşirea de frecvenţă 1 kΩ
Sarcina max. capacitivă la ieşirea de frecvenţă 10 nF
Frecvenţa minimă de ieşire la ieşirea de frecvenţă 0 Hz
Frecvenţa maximă de ieşire la ieşirea de frecvenţă 32 kHz
Acurateţea ieşirii de frecvenţă Eroare max.: 0,1 % din scala completă
Rezoluţia ieşirii de frecvenţă 12 bit

1) Bornele 27 şi 29 pot fi programate ca şi intrare.

Ieşirea digitală este izolată galvanic de la tensiunea de alimentare (PELV) şi de la alte borne de
înaltă tensiune.
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Modulul de control, ieşire 24 Vcc:
Număr bornă 12, 13
Sarcină max. : 200 mA

Alimentarea de 24 Vcc este izolată galvanic de la tensiunea de alimentare (PELV), dar are acelaşi
potenţial ca şi intrările şi ieşirile digitale şi analogice.

Ieşirile releului:
Ieşiri ale releului programabile 2
Releu 01, număr bornă 1-3 (decuplabil), 1-2 (cuplabil)
Sarcină max. de bornă (c.a.-1)1) pe 1-3 (NC), 1-2 (NO) (Sarcină rezistivă) 240 V c.a., 2 A
Sarcină max. de bornă (c.a.-15)1) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4) 240 V c.a., 0,2 A
Sarcină max. de bornă (c.c.-1)1) pe 1-2 (NO), 1-3 (NC) (Sarcină rezistivă) 60 Vcc, 1 A
Sarcină max. de bornă (c.c.-13)1) (Sarcină inductivă) 24 Vcc, 0,1 A
Releu 02, număr bornă 4-6 (decuplabil), 4-5 (cuplabil)
Sarcină max. de bornă (c.a.-1)1) pe 4-5 (NO) (Sarcină rezistivă) 240 V c.a., 2 A
Sarcină max. de bornă (c.a.-15)1) pe 4-5 (NO) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4) 240 V c.a., 0,2 A
Sarcină max. de bornă (c.c.-1)1) pe 4-5 (NO) (Sarcină rezistivă) 80 Vcc, 2 A
Sarcină max. de bornă (c.c.-13)1) pe 4-5 (NO) (Sarcină inductivă) 24 Vcc, 0,1 A
Sarcină max. de bornă (c.a.-1)1) pe 4-6 (NC) (Sarcină rezistivă) 240 V c.a., 2 A
Sarcină max. de bornă (c.a.-15)1) pe 4-6 (NC) (Sarcină inductivă @ cosφ 0,4) 240 V c.a., 0,2 A
Sarcină max. de bornă (c.c.-1)1) pe 4-6 (NC) (Sarcină rezistivă) 50 Vcc, 2 A
Sarcină max. de bornă (c.c.-13)1) pe 4-6 (NC) (Sarcină inductivă) 24 Vcc, 0,1 A
Sarcină min. de bornă pe 1-3 (NC), 1-2 (NO), 4-6 (NC), 4-5 (NO) 24 Vcc 10 mA, 24 V c.a. 20 mA
Protecţia mediului conform EN 60664-1 categoria de supratensiune III/gradul de poluare 2

1) standardul IEC 60947 partea 4 şi 5
Contactele releului sunt izolate galvanic de la restul circuitului prin izolaţie suplimentară (PELV).

Modulul de control, ieşire 10 Vcc:
Număr bornă 50
Tensiunea de ieşire 10,5 V ±0,5 V
Sarcină max. 25 mA

Alimentarea de 10 Vcc este izolată galvanic de la tensiunea de alimentare (PELV) şi de la alte
borne de înaltă tensiune.

Caracteristici de comandă:
Rezoluţia frecvenţei de ieşire la 0 - 1000 Hz : +/- 0,003 Hz
Timp de răspuns al sistemului (bornele 18, 19, 27, 29, 32, 33) : ≤ 2 ms
Domeniul de reglare a vitezei de rotaţie (buclă deschisă) 1:100 din viteza de rotaţie sincron
Acurateţea vitezei de rotaţie (buclă deschisă) 30 - 4000 rpm: Eroare maximă de ±8 rpm

Toate caracteristicile de comandă se bazează pe un motor asincron cuadripolar

Mediul exterior:
Carcasă ≤ carcasă tip A IP 20, IP 55
Carcasă ≥ carcasă tip A, B IP 21, IP 55
Set carcasă disponibilă ≤ carcasă tip A Capac IP21/TYPE 1/IP 4X
Încercare la vibraţii 1,0 g
Umiditate relativă max. 5 % - 95 %(IEC 721-3-3; Clasa 3K3 (fără condensare) în cursul utilizării
Mediu agresiv (IEC 721-3-3), neacoperit clasa 3C2
Mediu agresiv (IEC 721-3-3), acoperit clasa 3C3
Metodă de testare conform IEC 60068-2-43 H2S (10 zile)
Temperatura ambiantă Max. 50 °C

Pentru utilizare în condiţii de temperatură ridicată, a se citi condiţiile speciale
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Temperatura ambiantă minimă în cursul utilizării la capacitatea maximă 0 °C
Temperatura ambiantă minimă în cursul utilizării la capacitatea redusă - 10 °C
Temperatura de depozitare/transport -25 - +65/70 °C
Altitudinea maximă deasupra nivelului mării fără devaluare 1,000 m
Altitudinea maximă deasupra nivelului mării cu devaluare 3,000 m

Pentru utilizare în condiţii de mare altitudine, a se citi condiţiile speciale

Standarde EMC, Emisii EN 61800-3, EN 61000-6-3/4, EN 55011, IEC 61800-3

Standarde EMC, Insensibilitate

EN 61800-3, EN 61000-6-1/2,
EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN

61000-4-6

A se citi secţiunea cu privire la condiţiile speciale

Caracteristica modulului de control:
Interval de scanare : 5 ms

Modulul de control, comunicaţia serială USB:
Standard USB 1,1 (viteză maximă)
Conector USB Conector "dispozitiv" USB tip B

Conectarea la PC este efectuată prin intermediul unui cablu USB standard gazdă/
dispozitiv.
Conectarea USB este izolată galvanic de la tensiunea de alimentare (PELV) şi de la
alte borne de înaltă tensiune.
Conectarea USB nu este izolată galvanic de pământarea de protecţie. Utilizaţi numai
calculatoare portabile/PC-uri izolate sau cablu/convertizor USB izolat când conectaţi
un PC la portul USB al convertizorului de frecvenţă VLT HVAC.
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8.2. Condiţii speciale

8.2.1. Scopul devaluării

Devaluarea trebuie luată în considerare când se utilizează convertizorul de frecvenţă la presiuni
scăzute ale aerului (înălţime), la viteze reduse, cu cabluri ale motorului lungi, cabluri cu secţiuni
mari sau la temperaturi ambientale ridicate. Măsura necesară este descrisă în această secţiune.

8.2.2. Devaluare pentru utilizare în condiţii de temperatură ridicată

Temperatura medie (TAMB, AVG) măsurată pe o perioadă de 24 de ore trebuie să fie cu cel puţin 5
°C mai redusă decât temperatura ambientală permisă (TAMB,MAX).

Dacă convertizorul de frecvenţă este utilizat la temperaturi ambientale ridicate, este posibil ca
curentul de ieşire continuu să fie redus.

Devaluarea depinde de caracteristica de comutare, care poate fi configurată la 60 PWM sau SFAVM
în par. 14-00.

Carcasele A
60 PWM - Modulaţia în durată a impul-
surilor (Pulse Width Modulation)

Illustration 8.1: Devaluarea Iieş pentru diferite
TAMB, MAX pentru carcase A, utilizând 60 PWM

SFAVM - Modulaţia vectorială asincron
orientată pe fluxul statorului (Stator
Frequency Asyncron Vector Modulation)

Illustration 8.2: Devaluare Iieş pentru diferite TAMB,

MAX pentru carcasa A, utilizând SFAVM

La carcasa A, lungimea cablului de motor are o influenţă relativ ridicată asupra devaluării reco-
mandate. Din acest motiv, este prezentată, de asemenea, devaluarea recomandată pentru o
aplicaţie cu un cablu de motor de max. 10 m.

Illustration 8.3: Devaluarea Iieş pentru diferite
TAMB, MAX pentru carcasa A, utilizând 60 PWM şi un
cablu al motorului de maximum 10 m

Illustration 8.4: Devaluarea Iieş pentru diferite
TAMB, MAX pentru carcasa A, utilizând SFAVM şi un
cablu al motorului de maximum 10 m
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Carcase B
60 PWM - Modulaţia în durată a impul-
surilor (Pulse Width Modulation)

Illustration 8.5: Devaluarea Iieş pentru diferite
TAMB, MAX pentru carcasa B, utilizând 60 PWM în
modul Cuplu normal (110 % peste cuplu)

SFAVM - Modulaţia vectorială asincron
orientată pe fluxul statorului (Stator
Frequency Asyncron Vector Modulation)

Illustration 8.6: Devaluarea Iieş pentru diferite
TAMB, MAX pentru carcasa B, utilizând SFAVM în mo-
dul Cuplu normal (110 % peste cuplu)

Carcase C
60 PWM - Modulaţia în durată a impul-
surilor (Pulse Width Modulation)

Illustration 8.7: Devaluarea Iieş pentru diferite
TAMB, MAX pentru carcasa C, utilizând 60 PWM în
modul Cuplu normal (110 % peste cuplu)

SFAVM - Modulaţia vectorială asincron
orientată pe fluxul statorului (Stator
Frequency Asyncron Vector Modulation)

Illustration 8.8: Devaluarea Iieş pentru diferite
TAMB, MAX pentru carcasa C, utilizând SFAVM în mo-
dul Cuplu normal (110 % peste cuplu)

8.2.3. Devaluarea pentru presiunea scăzută a aerului 

Capacitatea de răcire a aerului scade la presiuni scăzute ale aerului.

Pentru altitudini mai mari de 2 km, luaţi legătura cu Danfoss Drives privind PELV.

Până la altitudinea de 1,000 m nu este necesară devaluarea dar peste 1,000 m temperatura am-
bientală (TAMB) sau curentul maxim de ieşire (Iieş) trebuie devaluate conform diagramei prezentate.
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Illustration 8.9: Devaluarea curentului de ieşire faţă de altitudine la TAMB, MAX. Pentru altitudini de peste 2
km, luaţi legătura cu Danfoss Drives privind PELV.

O alternativă este reducerea temperaturii ambientale la altitudini ridicate şi, în astfel de cazuri,
asigurând un curent de ieşire de 100 %.

8.2.4. Devaluarea pentru utilizare la viteză de rotaţie redusă 

Când un motor este conectat la un convertizor de frecvenţă, este necesară verificarea răcirii adec-
vate a motorului.
Este posibil să apară o problemă la valori RPM reduse în aplicaţiile cu cuplu constant. Este posibil
ca ventilatorul motorului să nu poată asigura volumul de aer necesar pentru răcire şi aceasta va
limita cuplul care poate fi suportat. Din acest motiv, dacă motorul urmează să funcţioneze continuu
la o valoare RPM mai scăzută decât jumătatea valorii nominale, motorul trebuie prevăzut cu o
răcire suplimentară (sau se va utiliza un motor proiectat pentru astfel de tipuri de aplicaţii).

O alternativă este reducerea nivelului de sarcină a motorului prin alegerea unui motor mai mare.
Cu toate acestea, concepţia convertizorului de frecvenţă limitează dimensiunea motorului.

8.2.5. Devaluarea pentru instalarea cablurilor de motor lungi sau ca-
blurilor cu secţiuni mai mari 

Lungimea maximă a cablului pentru acest convertizor de frecvenţă este de 300 m cablu neecranat
şi 150 m ecranat.

Convertizorul de frecvenţă a fost proiectat să utilizeze un cablu de motor cu o secţiune nominală.
Dacă se va utiliza un cablu cu o secţiune mai mare, reduceţi curentul de ieşire cu 5 % pentru
fiecare pas pentru care se creştere secţiunea.
(Secţiunea crescută a cablului duce la o capacitate crescută faţă de pământ, rezultând un curent
de scurgere la pământ crescut.)

8.2.6. Adaptarea automată pentru a asigura performanţa 

Convertizorul de frecvenţă verifică în mod continuu nivelurile critice ale temperaturilor interne,
curentului de sarcină, tensiunii înalte ale circuitului intermediar precum şi limitele inferioare ale
vitezei de rotaţie ale motorului. Ca răspuns la un nivel critic, convertizorul de frecvenţă poate
ajusta frecvenţa de comutare şi/sau modifica caracteristica de comutare pentru a asigura perfor-
manţa convertizorului. Capacitatea de a reduce în mod automat curentul de ieşire lărgeşte şi mai
mult acceptabilitatea condiţiilor de utilizare.
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L
Lcp 50, 55

Lcp 102 43

Led-uri 43

Lim. Inf. A Vit. Rot. Motor. [rpm], 4-11 63

Lim. Inf. Turaţie Motor [hz], 4-12 63

Lim. Sup. A Vit. Rot. Motor. [rpm], 4-13 63

Lim. Sup. Turaţie Motor [hz], 4-14 64

Limbă 60

Lista De Verificare 13

Lungimile Cablurilor Şi Secţiunile Acestora 148

M
M,n 62

Main Menu 47, 58

Mct 10 54

Mediul Exterior 150

Mesaje De Stare 44

Mod Bornă 29, 5-02 83

Mod Configurare, 1-00 73

Modificarea Valorilor 101

Modul Meniu Principal 100

Modul Quick Menu 58

Modulul De Control, Comunicaţia Serială Rs -485 149

Modulul De Control, Comunicaţia Serială Usb 151

Modulul De Control, Ieşire +10 Vcc 150

Modulul De Control, Ieşire 24 Vcc 150

Montarea 14

Montarea A2 Şi A3 16

Montarea Corectă A Şuruburilor 16

Montarea Unităţii 17

N
Neconformitate La Ul 24

Nivel De Tensiune 148

Nlcp 50

O
Operarea Panoului De Comandă Local Grafic (glcp) 43

Oprire Cu Rotire Prin Inerţie 48

Optim. Energ. Autom Compresor 74

Optim. Energ. Autom Vt 74

Optimizarea Finală Şi Testarea 40

Opţiunilor De Comunicaţii 140

P
Pachetul Lingvistic 2 60

Pachetului Lingvistic 1 60

Pachetului Lingvistic 3 60

Pachetului Lingvistic 4 60

Parametrilor Indexaţi 102

Pas Cu Pas 102

Pelv 6

Plăcuţa Indicatoare 40

Plăcuţa Indicatoare A Motorului 40

Prezentarea Generală A Conexiunilor De Alimentare 26

Profibus Dp-v1 54

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
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Protecţia Circuitului Derivat 23

Protecţia La Scurtcircuit 23

Protecţia La Supracurent 23

Protecţia Motorului 76

Protecţia Motorului La Suprasarcină 3

Protecţia Şi Caracteristicile 147

Protecţie Ciclu Scurt, 22-75 99

Protecţie Termică Motor, 1-90 76

Putere Mot [cp] 61

Putere Mot [cp], 1-21 61

Putere Motor [kw], 1-20 61

Puterea Motorului 147

Q
Quick Menu 46, 47, 58

R
Răciri 77

Răcirii 154

Reactanţei De Scurgere A Statorului 75

Reactanţei Principale 75

Ref. Prescrisă 81

Ref.progr. 1, 20-21 96

Ref.progr. 2, 20-22 96

Referinţă Max., 3-03 81

Releul Electronic De Protecţie Termică 79

Reset 48

S
Scală Min. Ieşire Bornă 42, 6-51 89

Schimbarea Unei Valori De Text 102

Schimbarea Unui Grup De Valori De Date Numerice 102

Schimbarea Valorii Datelor 102

Scurgerile De Curent La Pământ 3

Selectarea Parametrilor 101

Senzor Kty 138

Setare Dată Şi Oră, 0-70 72

Setărilor Implicite 56

Siguranţe 23

Spre Dreapta 83

Start Cu Rot. În Mişc 76

Status 46

Strângerea Şuruburilor 17

Structura Meniului Principal 103

Sursă Reacţ 1, 20-00 91

Sursă Reacţ 2, 20-03 92

Sursă Reacţ 3, 20-06 92

Sursă Referinţă 1 81

Sursă Termistor, 1-93 79

T
Tens. Ridicată 137

Tensiune Lucru Motor 61

Tensiune Lucru Motor, 1-22 61

Tensiune Redusă Bornă 53, 6-10 87

Tensiune Ridicată Bornă 53, 6-11 87

Termistorul 77

Timp "timeout" Val. Zero, 6-00 86

Timp Comp.integr.pid, 20-94 97

Timp De Demaraj Rampă 1, 3-41 62

Timp De Încetinire Rampă 1, 3-42 63

Timp Funcţ. Minim, 22-40 98

Timp Funcţ. Minim, 22-77 99

Timpul De Accelerare 62

Index
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Transfer Rapid Al Configurărilor De Parametri Când Se Utilizează Glcp 55

Trei Moduri De Operare 43

Tur. Activare [rpm], 22-42 98

V
Vit. Nominală De Rot. Motor, 1-25 62

Vit. Rot. Jog 64

Instrucţiuni de utilizare pentru convertizorul
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